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1 Einfdhrung

Durch den verstarkten Einsatz von Leistungselektronik und die damit verbundene Zunahme an
nichtlinearen Verbrauchern in allen Netzebenen entstehen in wachsendem MalRe Rickwirkungen
auf die Netze, die sich in unerwiinschten Anderungen

e der Spannungshéhe und

e der Kurvenform der Netzspannung
bemerkbar machen kénnen. Als Folge hiervon kdnnen andere an das Netz angeschlossene Be-
triebsmittel und elektrotechnische Anlagen stérend beeinflusst werden. Zu unterscheiden sind™:

e Funktionsausfalle

e Fehlfunktionen

¢ mittelbare oder unmittelbare Schaden einschlieRlich eventueller Folgeschaden.

Die mdglichen Stérungen sind abhangig von der Amplitude, der Haufigkeit und der Dauer der Netz-
rickwirkungen sowie dem Verbreitungsgrad bestimmter Betriebsmittelarten. Weiters ist der Gleich-
zeitigkeitsfaktor der Betriebsmittel und elektrotechnischen Anlagen zu bertcksichtigen, die im Be-

trieb Netzrickwirkungen verursachen.

Die Riuckwirkungen auf das Netz selbst konnen sich z.B. in folgender Weise auf3ern:
e Verschlechterung des Leistungsfaktors (Erhdhung der Ubertragungsverluste und Verminde-
rung der Wirtschaftlichkeit)

e ungenugende Erdschlusskompensation.

Im Interesse aller ist
e die Einhaltung einer Balance zwischen zusatzlichen Stéraussendungen in das Netz und
dem Schutz anderer an das Netz angeschlossenen Betriebsmitteln und elektrotechnische
Anlagen sicherzustellen.
e trotz des steigenden Kostendrucks den deutlich gestiegenen Qualitadtsanforderungen mo-
derner Gerate und Prozesse gerecht zu werden.
e angesichts der sich andernden Erzeugungsstrukturen und der daraus resultierenden zu-

satzlichen Anforderungen an die Netze das bestehende hohe Qualitatsniveau zu halten.

Helligkeitsschwankungen bei Lichtanlagen (Flicker);

Beeinflussung von Telekommunikations-, Fernwirk- und EDV-Anlagen, Schutz- und Messeinrichtungen oder Ge-
raten der Unterhaltungselektronik;

zusatzliche Erwarmung von Motoren, Kondensatoren, Sperrkreisen, Sperrdrosseln oder Transformatoren;
Pendelmomente an Maschinen;
Fehlfunktionen von Rundsteueranlagen und Systemen zur Informationsiibertragung Uber das Netz.

Stand: September 2006 — Version 2.2 6
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Aus diesem Grund missen die Netzbetreiber die Moglichkeit haben, die von den an ihre Netze
angeschlossenen elektrischen Betriebsmitteln und Anlagen des Netzbenutzers verursachten Netz-
rackwirkungen und deren Auswirkungen auch unter den sich dndernden Rahmenbedingungen in
einem vertraglichen Rahmen zu halten.
Im Sinne einer sachgerechten Aufteilung der resultierenden Verantwortung kommen hierfur die
folgenden Aktionsfelder in Betracht:
e geeignete planerische und operative Mallnahmen in den Netzen, unter Abwagung der ob-
jektiven Qualitatsanforderungen und der wirtschaftlichen Vertretbarkeit.
e eine angepasste Setzung von Grenzwerten flir Anforderungen an elektrische Gerate und
Einrichtungen in den einschlagigen EMV-Normen sowie deren Einhaltung.
¢ notigenfalls die Auflage zur Vornahme technischer Malinahmen zur Minderung von Netz-

rackwirkungen.

Diese Vorgehensweise wird durch folgende gesetzlichen Regelungen auf europaischer bzw. ein-
zelstaatlicher Ebene gestutzt:
Europa: EMV-Richtlinie 89/336/EWG [E1] bzw. 2004/108/EC [E6]
Niederspannungs-Richtlinie 73/23/EWG [EZ2],
Produkthaftungs-Richtlinie 85/374/EWG [E3]

Osterreich (A):  GemaR Elektrotechnikgesetz, ETG
T sind elektrische Geréte und Anlagen so zu ... betreiben, dass ... der unge-
storte Betrieb anderer elektrischer Anlagen ... gewahrleistet ist.”
Weiters zu berucksichtigen sind im Rahmen des ETG
- die Elektrotechnik-Verordnung — ETV
- die elektromagnetische Vertraglichkeits-Verordnung - EMVV

Des Weiteren sind die Dokumente zu berlcksichtigen, die als Regel der Technik anerkannt sind.

Hinsichtlich der Vornahme von Entstérmalnahmen in Fallen von stérender Beeinflussung und de-
ren Kostentragung enthalten die angefiihrten Gesetze und Regeln entsprechende Festlegungen.
Zur Sicherung der elektromagnetischen Vertraglichkeit (EMV) wurde von der Europaischen Union
(EU) eine Richtlinie (die sogenannte EMV-Richtlinie 89/336/EWG [E1]) herausgegeben, welche
Schutzziele auf diesem Gebiet und entsprechende Kontrollmalinahmen festlegt. Die Umsetzung
dieser EMV-Richtlinie der EU erfolgte in Osterreich durch die EMV-Verordnung (EMVV 1995, BGBI
4/1996) zum osterreichischen Elektrotechnikgesetz, jene der neuen EMV-Richtlinie 2004/108/EC
[E6] durch die EMVV 2006.
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Danach ist von der Einhaltung der definierten Schutzziele bei jenen Betriebsmitteln auszugehen,
welche die einschlagigen harmonisierten Europanormen (EN) derzeit vor allem [1], [2], [3] oder
diese gleichgestellten nationalen Bestimmungen erfiillen. Diese legen sowohl Grenzwerte flr die
Stoéraussendung und fir die Storfestigkeit elektrischer Betriebsmittel und Anlagen als auch die
Prinzipien der elektromagnetischen Vertraglichkeit (EMV) fest und liegen dieser Richtlinie zugrun-
de.

Ebenso ist dieses Faktum in den technischen und organisatorischen Regeln (TOR) Hauptab-
schnitt D1 bereits beriicksichtigt, sodass folgender Grundsatz gilt: Ohne Anfrage beim Netz-
betreiber ist in Anlagen von Netzbenutzern der Anschluss von einzelnen Geraten und Anlagen,
welche die Bedingungen der technischen und organisatorischen Regeln (TOR) Teil D1 einhal-
ten, im Hinblick auf die Netzriickwirkungen zulassig.

Bei Haufung gleichartiger Gerate in einer Anlage eines Netzbenutzers sowie beim Anschluss
von Geraten und elektrotechnischen Anlagen, die den Bedingungen der vorangefiihrten Regeln

nicht entsprechen, ist jedoch eine Anschlussbeurteilung durch den Netzbetreiber erforderlich.

Die vorliegende Richtlinie strebt die Sicherung einer einheitlichen Vorgangsweise bei der Beurtei-
lung von Netzriickwirkungen in Niederspannungs- und Mittelspannungsnetzen an Hand der in der

Standardisierung angegebenen Grenz- und Richtwerte an.

Die Wertebereiche flr die einzelnen Merkmale der Spannung in Nieder- und Mittel-
spannungsnetzen sind in der OVE/ONORM EN 50160 [5] festgelegt. Diese Norm gibt die wesentli-
chen Merkmale der Versorgungsspannung an der Ubergabestelle zum Netzbenutzer in 6ffentlichen
Nieder- und Mittelspannungsnetzen unter normalen Betriebsbedingungen an. Die in dieser Norm
enthaltenen Werte sind nicht als Pegel fir die elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) oder als
Grenzwerte fur die Aussendung leitungsgefiihrter StorgroRen von Anlagen der Netzbenutzer in

offentlichen Netzen (Netzanschlussbeurteilung) vorgesehen.

Stand: September 2006 — Version 2.2 8
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2 Begriffe und Definitionen

Die in diesem Hauptabschnitt D2 der technischen und organisatorischen Regeln fir Betreiber und
Benutzer von Netzen (TOR) verwendeten Begriffe und Definitionen sind im Teil A ,Allgemeines,

Begriffserklarungen, Quellenverweise” der TOR gesammelt enthalten.

Stand: September 2006 — Version 2.2 9
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3 Kurzschlussleistung

3.1 Allgemeines

Alle Arten von Netzriickwirkungen sind am VerknUpfungspunkt V zu beurteilen. Beurteilungsgrund-

lage ist in jedem Fall die Kurzschlussleistung Sxy am Verkntpfungspunkt V.

Anmerkung: Innerhalb einer Anlage des Netzbenutzers kdnnen durch zusétzliche Impedanzen

(z.B. Transformator, Leitungen) héhere Netzriickwirkungen auftreten.

Bei der Ermittlung der Kurzschlussleistung ist von jenen normalen Betriebsbedingungen auszuge-
hen, die die kleinste Kurzschlussleistung ergeben. Vorlibergehende betriebsbedingte Sonder-
schaltzustande werden nicht bertcksichtigt.

Far die Kurzschlussleistung am Verknipfungspunkt V in Drehstromnetzen gilt die Beziehung:

U2
S, =—Y 3-1
=z (3-1)

Skv e (Netz-)Kurzschlussleistung am Verknipfungspunkt V, in MVA
Uy, verkettete Spannung am Verknlpfungspunkt V, in kV
2y e, Kurzschlussimpedanz des Netzes am Verknipfungspunkt V, in Q

Die Netzimpedanz am Verkniipfungspunkt V setzt sich aus der Impedanz des ubergeordneten
Netzes sowie den Impedanzen von Transformatoren und Leitungen zusammen. Der Einfluss von
angeschlossenen Geraten und Anlagen auf das Netz sowie Ableitwiderstdnde und Kapazitaten von

Leitungen kdnnen Ublicherweise vernachlassigt werden.

Mit Hilfe des Anhanges E ,Diagramm zur Ermittlung der Kurzschlussimpedanz und Kurzschluss-
leistung im Niederspannungsnetz® kann die Kurzschlussleistung bzw. Impedanz des Netzes am
Verknipfungspunkt V in Niederspannungsnetzen auf einfache Weise hinreichend genau ermittelt

werden.

Stand: September 2006 — Version 2.2 10
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3.2 Bestimmung der Impedanzen
3.2.1 Impedanz des Ubergeordneten Netzes

Die Impedanz des Ubergeordneten Netzes Zyy wird aus der bekannten Kurzschlussleistung Sk un

ermittelt:
U?
ZL"JN — _—_UN (3-2)
Skl','lN
ZUN «enn... Impedanz des Ubergeordneten Netzes, in Q
UoNeeeeen. verkettete Spannung, mit der das Ubergeordnete Netz betrieben wird,

in kV
SKUN ... Kurzschlussleistung des libergeordneten Netzes?, in MVA

Handelt es sich bei dem Ubergeordneten Netz um ein Hoch- oder Hdchstspannungsnetz, kann der
ohmsche Anteil der Impedanz vernachlassigt werden, da der Impedanzwinkel bei Hoch- und

Hochstspannungsnetzen im Bereich von 75° + 85° liegt.

Ry =0
on ~ Zon
Ron....... Resistanz (Wirkwiderstand) des Uibergeordneten Netzes, in Q
D GIN Reaktanz (Blindwiderstand) des Ubergeordneten Netzes, in Q
ZON eveens Impedanz (Scheinwiderstand) des lbergeordneten Netzes, in Q

% Die Kurzschlussleistung kann Gber den Netzbetreiber angefragt werden.
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3.2.2 Transformatorimpedanz

Aus den bekannten Transformatordaten lassen sich die Komponenten Ry und X; bestimmen:

FUr u,r und uy 7 gilt:

2
T
2
T

Resistanz des Transformators bezogen auf die Unterspannungs-
seite, in Q

Reaktanz des Transformators bezogen auf die Unterspannungs-
seite, in Q

Bemessungsspannung der Unterspannungsseite des Transfor-
mators, in kV

Bemessungsscheinleistung des Transformators, in MVA
Wirkkomponente der Kurzschlussspannung ugt, in %
Blindkomponente der Kurzschlussspannung ugt, in %

_P,-100

3-5
T Sr-l— ( )

Ugr = UiT _urzT (3-6)

Kurzschlussverluste des Transformators, in MW S, Bemes-
sungsscheinleistung des Transformators, in MVA

relative Kurzschlussspannung, in %

Stand: September 2006 — Version 2.2
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Sind exakte Daten nicht verfiigbar (z.B. im Planungsstadium), dann kénnen die Werte aus folgen-

der Tabelle entnommen werden:

St Umspannung Uk T UrT
MVA von/auf % %
0,05+ 0,63 MS/NS 4+6 05+15
0,63+25 MS/NS 4+6 <1
2+10 MS/MS 6+8 <1
2+10 HS/MS 8+17 <1
12,5+ 50 HS/MS 8+17 <0,6

(NS, MS, HS ... Nieder-, Mittel-, Hochspannung)

Tabelle 3-1;

3.2.3 Leitungsimpedanz

Wertebereiche fur u,t und u, 7

Sind die Werte fUr Resistanz- und Reaktanzbelag vom Hersteller bekannt, berechnen sich die Wer-

te R_ und X, nach:

R, =
X, =

R -/
X, -/

(3-7)

(3-8)

R, .... Resistanz (Wirkwiderstand) der Leitung, in Q

R'L ... Resistanzbelag der Leitung, in Q/km

X_ .... Reaktanz (Blindwiderstand) der Leitung, in Q

X'L ... Reaktanzbelag der Leitung, in Q/km
l...... einfache Lange der Leitung, in km

In der Fachliteratur werden die Beldge auch mit Kleinbuchstaben (r_ bzw. x.) bezeichnet. Mehrheit-

lich werden jedoch gestrichene GroRbuchstaben (R, bzw. X, ) verwendet. In diesem Dokument

wird deshalb letztere Bezeichnungsweise benutzt.
Falls keine exakten Herstellerangaben verfligbar sind, kann der Reaktanzbelag aus folgender Ta-

belle entnommen werden:

X
Q/km
Freileitungen 0,3 bis 0,4
Kabel 0,08 bis 0,12
Isolierte NS-Freileitungen ca. 0,1

Tabelle 3-2:

Wertebereiche X

Stand: September 2006 — Version 2.2
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Der Resistanzbelag berechnet sich aus den geometrischen Daten.

R =£ (3-9)

R, ...Resistanzbelag der Leitung, in Q/km

Poveen. spezifischer Leitungswiderstand, in Qmm?/km, bezogen auf 20°C
p = 19 Omm?km fiir Kupfer
p = 29 Omm?km fiir Aluminium

A.... wirksamer Leitungsquerschnitt, in mm?

Hinweis: Alle vorgenannten Resistanzwerte gelten bei einer Temperatur von 20 °C. Die Be-

rechnung von R, bei anderen Temperaturen erfolgt tber Temperaturkoeffizienten:

Ry, =R, -[1+ 0, (9-20)] (3-10)

R s...Resistanz in Q bei Leitertemperatur 3, in °C

R......Resistanz in Q bei Leitertemperatur 3 = 20°C, in Q
ai0.... Temperaturkoeffizient, in K™

Kupfer: azo = 0,00392 K’

Aluminium: «20 =0,00403 K-1

9. Leitertemperatur, in °C

Im Anhang E “Diagramm zur Ermittlung der Kurzschlussimpedanz und Kurzschlussleistung im

Niederspannungsnetz” werden die Resistanzwerte fiir 70°C eingesetzt.

3.3 Netzimpedanz am Verkntpfungspunkt

Zur Berechnung der resultierenden Netzimpedanz Zxy am Verknupfungspunkt V mussen alle vor-
her ermittelten Teilimpedanzkomponenten auf die Spannung des Verknipfungspunktes transfor-
miert werden. Die auf die Spannung des Verknipfungspunktes bezogenen Impedanzen sind mit
LV indiziert.

Die Transformation erfolgt durch Division der Teilimpedanzkomponenten durch das Quadrat des
Ubersetzungsverhaltnisses aller Transformatoren, welche zwischen betrachteter Teilimpedanz und

Verknipfungspunkt V angeordnet sind.
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Aligemein gilt:

1 1
RmV=Rm'..2 ...2 :
uT‘I uT2
1 1
Ko =X T2 T
uT1 uT2
. UrTi,OS
Uy, U
r Ti,Us

(3-11)

(3-12)

(3-13)

transformierte Resistanz des Netzelementes m, bezogen auf den Verknup-

fungspunkt V

Resistanz des Netzelementes m, in Q

,in Q

transformierte Reaktanz des Netzelementes m, bezogen auf den Verknup-

fungspunkt V

Reaktanz des Netzelementes m, in Q
Ubersetzungsverhéltnis des Transformatorsi (i =1+ n)
...Bemessungsspannung der Oberspannungsseite (OS) des Transformators i,

in kV

,in Q

Bemessungsspannung der Unterspannungsseite (US) des Transformators i,

in kV
Netzelement:

UN ... (ibergeordnetes Netz
T..... Transformator

L..... Leitung

Anmerkung: Die Impedanz eines Transformators ist immer auf dessen Unterspannungsseite be-

zogen (vgl. Abschnitt 3.2.2). Dementsprechend bleibt bei der Transformation der Im-

pedanz eines Transformators dessen eigenes Ubersetzungsverhaltnis unberiicksich-

tigt.

Fir Gberschlagige Berechnungen oder bei kleinen Abweichungen der Spannungsiibersetzungs-

verhaltnisse der Transformatoren von denen der Spannungsebenen kann die Transformation durch

Division der Teilimpedanzkomponenten des Netzelementes m durch das Quadrat des Uberset-

zungsverhaltnisses seiner Spannungsebene U, zur Spannung Uy des Verknipfungspunktes V

erfolgen. Damit ergeben sich

- die transformierten Impedanzkomponenten des Uibergeordneten Netzes UN, bezogen auf

den Verknupfungspunkt V:

Stand: September 2006 — Version 2.2
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2
U
Rony = RUN(U_VJ (3-14)
UN
U 2
XUNV = XUN(U . ] (3-19)
UN
RN coeeeen. Resistanz des Ubergeordneten Netzes, in Q
RoNY eeee.. transformierte Resistanz des Ubergeordneten Netzes, in Q
XON eeevnnns Reaktanz des Ubergeordneten Netzes, in Q
XONV cevnnn. transformierte Reaktanz des Ubergeordneten Netzes, in Q
UoN cenneenn. verkettete Spannung mit der das lbergeordnete Netz betrieben wird, in kV
Uy verkettete Spannung am Verknlpfungspunkt V, in kV
Hinweis: Im Hoch- und Héchstspannungsnetz kann Ry vernachlassigt werden (vgl.

Abschnitt 3.2.1).

Anmerkung: In Gleichung (3-14/3-15) steht Ubergeordnetes Netz nicht immer fur die un-

mittelbar vorgelagerte Spannungsebene sondern fiir die Spannungsebene

von der aus die Transformation durchgeftihrt wird.

die transformierten Impedanzkomponenten eines Transformators T, bezogen auf den Ver-

knUpfungspunkt V:
2
U
Rry =Rq| = (3-16)
U,
2
U
Xry =Xq| =5 (3-17)
U,
RS T Resistanz des Transformators bezogen auf die Unterspannungsseite, in Q
Rrv...... transformierte Resistanz des Transformators, in Q
) C I Reaktanz des Transformators bezogen auf die Unterspannungsseite, in Q
XTIV eerennnn transformierte Reaktanz des Transformators, in Q
Ut verkettete Spannung, mit der das Netz auf der Unterspannungsseite des
Transformators betrieben wird, in kV
Uv....... verkettete Spannung am Verknlpfungspunkt V, in kV
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- die transformierten Impedanzkomponenten einer Leitung L, bezogen auf den Verknip-

fungspunkt V:
U 2
Rv=R|" (3-18)
U,
2
U
Xy =X, - (3-19)
U,
Riv.... transformierte Resistanz der Leitung, in Q
Rl Resistanz der Leitung, in Q
) SRV transformierte Reaktanz der Leitung, in Q
) SR Reaktanz der Leitung, in Q
Ul verkette Spannung, mit der das Netz, welchem die Leitung zugeordnet ist,
betrieben wird, in kV
Uv.... verkettete Spannung am Verkniipfungspunkt V, in kV

Die resultierende Netzimpedanz Zy y ist die Summe aller transformierten Teilimpedanzen m=1 = M:

M
Riv = z Rnv (3-20)
m=1
M
Xy = 2" Xy (3-21)
m=1
Zo =R + Xy (3-22)
><kV
vy, =arctan—- (3-23)
kV
Z =R + Xy =2y e = Zy, - COS VY, + 24, - Siny,, (3-24)
Rkv coeeee.. resultierende Netzresistanz am Verknupfungspunkt, in Q
) OV resultierende Netzreaktanz am Verkntpfungspunkt, in Q
Zy e resultierende Netzimpedanz am Verknupfungspunkt, in Q
WKV eevenee resultierender Netzimpedanzwinkel am Verknupfungspunkt

3.4 Bezugsimpedanz

Fir die Beurteilung der Stéremission von Niederspannungsgeraten bis 16 A [1], [2], die auf Grund
einer Herstellererklarung oder Typprufung zugelassen werden, wird folgende Bezugs- bzw. Refe-

renzimpedanz Z. fir das Niederspannungsnetz verwendet:

Ra. =0,24 Q X =0,15Q (fur AuRenleiter)
Rne = 0,16 Q Xne = 0,10 Q (fir Neutralleiter)
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Anschluss AuRenleiter — Neutralleiter:
Z = (Ra, + R )+Hi(X,, + Xy ) =0,4+j0,25 = 0,47 -e*°Q
Anschluss an drei AuRenleiter:
Z e =Rpy +1 X5, =024+(015=0,28-°*Q

3-polige Kurzschlussleistung des Niederspannungsersatznetzes fir Gerate bis 16 A:

2 2
Sk = Uy _ (400) ~570kVA
Z3kref 0’289

Fir die Beurteilung der Stéremission von Niederspannungsgeraten bis 75 A [3], die auf Grund ei-
ner Herstellererklarung oder Typprifung zum Anschluss an das o6ffentliche Niederspannungsnetz
mit einer Dauerstrombelastbarkeit von 100 A zugelassen werden, wird eine festgelegte Prifimpe-
danz Zst — an welcher die Emissionsgrenzwerte nach [3] eingehalten werden missen — verwen-
det:

Anschluss Aullenleiter - Neutralleiter:

Z s =025 +j0,25 =0,35-e'*° Q

Anschluss an drei AufRenleiter:

Zs s =015Q+j0,15Q=0,21-'*'Q

3-polige Kurzschlussleistung des Niederspannungs-Ersatznetzes fir Gerate bis 75 A:

2 2
Syt = Us _(400V)® 260 kva
Z3kref 0’21Q
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3.5 Beispiel zur Ermittlung der Kurzschlussleistung

Netzkonfiguration:

Netz Trafo T1 Trafo T2

®‘ | :zz: IFreneltung L1 I@I Kabel L2 g

Sammelschiene Verknupfungspunkt

SS V
110-kV-Netz Trafo T1 Freileitung L1 Trafo T2 Kabel L2
110/20 kV 20 kV 20/0,4 kV 0,4 kV
Seon= St1=20MVA | /;=6km | S2=630kVA | /,=0,2km
600MVA | p,. =0,100MW | R4 =07Qkm | Po=9kW | R\, =0,3 Q/km
U1 = 12 % X'L1 = 0,4 Q/km Ukt = 6 % X'Lz = 0,1 Q/km

- Spannung Uy am Verkniipfungspunkt: 0,4 kV

- Rechnung mit dem Verhaltnis der Nennspannungen
Gesucht: Syv, Zxv
Netzimpedanz:

w Y _(110kv)?
UN
S 600 MVA

=2016Q (bezogen auf 110 kV)

k UN

2 2
X onv= Xon (:JJ v } =2016- (10';‘:) i\\//j =0,27 mQ (bezogen auf 0,4 kV)
ON

Transformator T1:
U;, =20kV

_ Pk1 100 _ 0,1 MVA

U,p = = 100 =05 %
S.., 20MVA

U, = UZ—uZ, =/122-052 =1199 %
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Uy UX 05 (20kV)
™ 100 S,,, 100 20 MVA

2 2
o= (8] <0160 29T g 0am
T

=01Q

_U,n Ut 1199 (20kV)?
™ 100 S, 100 20MVA

=240Q

20 kV

2 2
X 11y= X 1, (S—Vj = 2,40 9(0’4 kvj = 0,96 MQ

T

Transformator T2:
U;, =04 kV

_P,-100  9kW
M S., 630kVA

-100=1,43%

UyT2 :\/UETZ _ur2T2 :\/62_1’432 =5,83%

U, Uf, 143 (0,4kV)?
” 100 S,,, 100 0,63MVA

_ Uyz U r2T2 _ 5,83 . (0,4 kV)2
100 S.,, 100 0,63 MVA

Freileitung L1:
U, =20kV

R, =R, £,=07 Q/km -6 km=4,2Q

U 2 2
Ry =R, (U—VJ = 4,2 Q-(%J =1,68 mQ
L1

X=X, 0,=0,40/km-6km=240

U 2 2
X1y :xu.(U—V] =2,4Q-[%J =0,96 mQ
L1

~3,63mQ=R,,,

(bezogen auf 20 kV)

(bezogen auf 0,4 kV)

(bezogen auf 20 kV)

(bezogen auf 0,4 kV)

(bezogen auf 0,4 kV)

=14,8 mQ = X;,, (bezogen auf 0,4 kV)

(bezogen auf 0,4 kV)

(bezogen auf 0,4 kV)
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Kabel L2:

R,=R,,/,=03Q/km-02km=60mQ=R,,, (bezogen auf 0,4 kV)
X, =X, 4, =01Q/km-02km=20mQ =X, (bezogen auf 0,4 kV)

Impedanz am VerknlUpfungspunkt V:
Ry =Ry Ry Ry +RL,y = (0,04 +3,63 +168+60) = 65,35 mQ

Xy = Xony + Xray + Xray + Xy + Xy = (027 +0,96 + 14,8 + 0,96 + 20) = 36,99 mQ

RZ,+ X2, =+(6536 mQJ +(3699 mQ) =75,1mQ

X
y,, = arctan— =29, 5°
kV

Kurzschlussleistung am Verknupfungspunkt V:

_ Uy _ (400V)’
Z., 75110°Q

S,y =2,13-10° = 2,13 MVA

Festzustellen ist, dass die resultierende Netzimpedanz im Niederspannungsnetz hauptsachlich von
den Impedanzen des Netztransformators und der Niederspannungsleitung bestimmt wird.

Kurzschlussleistung an der Niederspannungssammelschiene Sy ss :

Zss=Rysst ] Xss
Riss =Rty + Rppy + Ry =5,35 mQ
Xiss= Xusy + Xppy + Xpay + X py =16,99 mQ

Z.ss=535+(16,99=17,81-¢/ > mQ

Uz (400 V)?

\

= = 8,98 MVA
Z.ss 1781:10°0Q

SkSS:

Sss 8,98 MVA
S, 213MVA

= 4,22

Wird der Verkniipfungspunkt V an die Sammelschiene verlegt, so erhéht sich die Kurzschlussleis-
tung um das 4,22fache, und der Netzimpedanzwinkel &ndert sich von vy, = 29,5° auf 72,5°.
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4 Spannungsanderungen, Flicker und Unsymmetrien
4.1 Allgemeines

Jede Lastanderung bewirkt eine Stromanderung in der Netzanspeisung und in der Folge eine

Spannungsénderung AU am Verknupfungspunkt V.

Spannungsanderungen kénnen verursacht werden durch:
e Zuschalten von gréRReren Lasten, z.B. Motoren, Transformatoren, Kondensatoren
e Motoren in Lastwechselbetrieb (Gattersagen, Steinbrecher, Aufzlge...)
e Schweillmaschinen
o Gesteuerte Lasten (Schwingungspaketsteuerung, Thermostatsteuerung usw.)
e Lichtbogendfen

e Variable Einspeiser (z.B. Windenergieanlagen — WEA)

Spannungséanderungen missen begrenzt werden, damit nicht

e durch einzelne tiefe Spannungseinbriiche (z.B. Einschalten von Motoren) Gerate ausfallen

oder

e durch wiederholte Spannungsénderungen (z.B. Sagegatter) stérender Flicker auftritt.

4.2 Relative Spannungsénderung und Flicker
4.2.1 Spannungséanderung durch symmetrische Lastanderung

Die auf die Spannung Uy am Verkntpfungspunkt V bezogene Spannungsanderung AU wird als
Jrelative Spannungsanderung® d bezeichnet. Die Spannungsanderung AU ist als Differenz auf-

einanderfolgender 10-ms-RMS-Werte (Effektivwert) zu messen.

Im Fall symmetrischer Lastdnderung erfahren alle Spannungen des Drehstromsystems dieselbe

relative Spannungsénderung.
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g=2U _ AS, -cos(w—cp):APA -cosw+AQA -siny (4-1)
UV SkV kV kV
y = arctan & (4-2)
RV

do....... relative Spannungsanderung, in p.u.
AU ........ Spannungsanderung, in V

Uveooonnn. verkettete Spannung am Verknipfungspunkt, in V
ASa....... Lastanderung (Scheinleistungsanderung), in VA
Skveeeeenn. (Netz-)Kurzschlussleistung am Verknipfungspunkt, in VA
{17 A Netzimpedanzwinkel
[ JUTT Winkel der Lastanderung

APa....... Wirkleistungsanderung, in W

AQa ...... Blindleistungsanderung, in var

) Y. Netzreaktanz am VerknUpfungspunkt, in Q
Ry......... Netzresistanz am Verknlpfungspunkt, in Q

Anmerkung: ¢ ist die Differenz der Winkel&nderung zwischen Strom und Spannung zum Zeitpunkt
vor der Lastanderung gegeniber dem Zeitpunkt nach der Lastdnderung (quasi-
stationar). Zu unterscheiden ist z.B. die Anderung im Motoranlauf (Anzug) und bei
Lastungsanderung — siehe Beispiel in Abschnitt 4.6.2.

Bei ohmsch-induktiver Lastédnderung ist ¢ positiv und bei ohmsch-kapazitiver Last-
anderung ist ¢ negativ einzusetzen (Verbraucherzahlpfeilsystem).

Anmerkung: Bei ohmsch-kapazitiver Last ist 4Qa negativ einzusetzen (Verbraucherzahlpfeilsys-
tem).

Anmerkung: Der Ausdruck ,cos (— ¢)* wird in den nachfolgenden Erlauterungen verkirzt als
“cos-Ausdruck” bezeichnet. Bei unbekanntem Winkel der Lastanderung ist der “cos-

Ausdruck” gleich 1 zu setzen.

4.2.2 Spannungsanderung durch unsymmetrische Lastdnderung (einphasige Lasten)

Zu unterscheiden ist der Anschluss zwischen zwei AuRenleitern und der Anschluss zwischen Au-
Renleiter und Neutralleiter. Die grofite relative Spannungsanderung d betragt abhangig von der Art

der Lastanschaltung:
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a) Last zwischen AuRenleiter und AulRenleiter

A
d,, =+/3- AS, cos(y — ¢ + 30°) (4-3)

SkV

(o PIPY relative Spannungsanderung bezogen auf zwei Phasenspannungen, in

p.u.

ASa....... Lastanderung (Scheinleistungsanderung), in VA

Skv e (Netz-)Kurzschlussleistung am Verknlpfungspunkt, in VA

LA Netzimpedanzwinkel

Qe Winkel der Lastanderung

'U1.2

Anmerkung: Gleichung (4-3) wird beispielhaft anhand einer Last zwischen den Auf3enleitern L,
und L, (It. Skizze) erklart. Die relative Spannungsanderung bezieht sich dabei auf die
Phasenspannung U; und U,. Der Aul3enleiter Lz, hier ohne Lastéanderung, ist bei an-

geschlossenem Neutralleiter N nicht betroffen.

Anmerkung: Der Ausdruck ,cos (¢ — @) wird in den nachfolgenden Erlauterungen verkirzt als
“cos-Ausdruck” bezeichnet. Bei unbekanntem Winkel der Lastinderung ist der “cos-

Ausdruck” gleich 1 zu setzen.
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b) Last zwischen Aulenleiter und Neutralleiter

d~6- éSA -cos (y - o) (4-4)

kV

Annahme: ZAuBenIeiter = ZNeutralleiter

(o I relative Spannungsanderung, in p.u.

ASa....... Lastanderung (Scheinleistungsanderung), in VA

Skv e (Netz-)Kurzschlussleistung am Verknipfungspunkt, in VA
(17 A Netzimpedanzwinkel

[ JUTT Winkel der Lastanderung

Anmerkung: Bei unbekanntem Winkel der Lastéanderung ist der “cos-Ausdruck” gleich 1 zu setzen.

4.2.3 Ermittlung der Lastanderung in speziellen Féllen

Motoranlauf

l,=(3+8)-1, (4-5)
cos¢, =0,2 + 0,6 im Anlauf
AS, =4/3-1,-U, (4-6)
| P Anlaufstrom, in A
| P Bemessungsstrom des Motors, in A
U S Bemessungsspannung des Motors, in V

ASa....... Scheinleistungsanderung (Lastanderung), in VA

Bei groReren relativen Spannungsanderungen ist unter Umstanden zu berlcksichtigen, dass die
Grolie der Lastanderungen abgemindert wird. Bei Stern-Dreieck-Hochlauf ist auch die Lastande-
rung ASa bei der Umschaltung auf Dreieck zu berticksichtigen. Beim Anlauf mit Anlaufhilfen ist der
tatsachliche, reduzierte Anlaufstrom einzusetzen.

Bei Zuschaltung einer Asynchronmaschine ohne Anlaufhilfe und stillstehendem Laufer entspricht
der Anlaufstrom dem Anzugsstrom. Zur Verringerung der Scheinleistungsanderung AS, sind allen-

falls entsprechend der Maschinenleistung mégliche Anlaufhilfen vorzusehen.
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Schweilmaschinen

Die Lastanderung AS, wird entweder aus der Nennleistung bei 50 % Einschaltdauer oder aus der

Kurzschlussleistung der Widerstandsschweilmaschine ermittelt.
AS, = (3 - 5)' S so%eD (4-7)
bzw.

AS, 08-S, (4-8)

ASa....... Scheinleistungsanderung (Lastanderung), in VA
S 50 % en- Nennleistung bei 50 % Einschaltdauer, in VA
SiM ceeeee Kurzschlussleistung der Widerstandsschweilmaschine, in VA

Zuschaltung von Kondensatoren und Induktivitaten

Die im Schaltaugenblick auftretenden Stréme kénnen die stationaren Betriebsstrome um ein Viel-

faches Uberschreiten.

Zuschaltung von leerlaufenden Transformatoren

Aufgrund des Rush-Effektes kdnnen hohe Einschaltstrome auftreten (bis zum mehrfachen Nenn-

strom).

4.2.4 Ermittlung der Flickeremission

Flicker ist ein subjektiver Eindruck der Unstetigkeit visueller Empfindungen, hervorgerufen durch

einen Lichtreiz, mit zeitlicher Schwankung der Leuchtdichte oder der spektralen Verteilung.

Die Stéremission eines Einzelgerates oder einer Anlage des Netzbenutzers ist die Spannungsén-
derung d; bzw. die Kurzzeit-Flickerstarke Pg;;, die allein durch den Betrieb dieses Gerates (d.h.

durch seine Lastanderung) am Verkniipfungspunkt V verursacht wird.

Uberlagerungsgesetz fiir mehrere (m) nichtsynchrone Flickerstérquellen

P, :Q/P§1+P§2+Ps3t3+... P :3/2&3“ (4-9)

Pstovonnnn. Kurzzeit-Flickerstarke, in p.u.
([ Laufindex (bis m) fur Einzelgerate bzw. Anlagen
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Flickerausbreitung

In strahlenformigen Netzen verringert sich die Flickerstarke vom Ort der verursachenden Anlage
(Verknipfungspunkt) in Richtung Netzeinspeisung im Verhaltnis der Kurzschlussleistung Sy am
Verknipfungspunkt zur Kurzschlussleistung Sicx am betrachteten Netzpunkt X (gleicher ,cos-

Ausdruck® vorausgesetzt).

P = S kv P 4-10
stiX_S_ stiVv ( - )
k X
Pstoo...... Kurzzeit-Flickerstarke am betrachteten Netzpunkt X oder Verknip-
fungspunkt V, in p.u.
SRV Kurzschlussleistung am Verknipfungspunkt V, in VA
SkxX e Kurzschlussleistung am betrachteten Netzpunkt X, in VA

[P Laufindex fir Einzelgerate bzw. Anlage des Netzbenutzers

Berechnung der Flickerstérke

Die Flickerstarke ist die Messgréfle fur den Flicker, welche die Intensitat der Flickerstérwirkung,
festgelegt und beurteilt durch das UIE-IEC-Flickermessverfahren [8], mit Hilfe der folgenden Gro-

Ren beschreibt.

e Kurzzeit-Flickerstarke Pgt, gemessen Uber ein Zeitfenster von zehn Minuten.

Hinweis: Der Flickerwert P ist fur die Produktnormung ausschlaggebend.

e Langzeit-Flickerstéarke P, berechnet aus einer Folge von 12 Pgt — Werten (n = 12) Uber

ein 2-Stundenintervall nach der nachfolgenden Gleichung:

ek
P, =3 =1 (4-11)
It -~ 12

[ IR Laufindex der 10-Minuten-Werte innerhalb des 2-Stunden-Intervalls

Die Langzeit-Flickerstarke Py am Verknlpfungspunkt wird aus mehreren aufeinanderfolgenden (n)
Ps--Werten gebildet [5], [11].

Anmerkung: Py ist der fir die Spannungsqualitdt wesentliche Flickerwert.
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Allgemein ist fur Niederspannungsgerate die Ermittlung des Py-Wertes fur alle Gerate und Einrich-
tungen (mit einem Bemessungsstrom < 16 A je Leiter) mit einer Ublichen, ununterbrochenen Be-
nutzungsdauer von mehr als 30 min erforderlich [2].

Wenn beispielsweise ein Gerat eine Betriebsperiode von 45 min hat, dann sind wahrend einer Ge-
samtbeobachtungszeit von 50 min flnf aufeinanderfolgende Py-Werte zu messen und die verblei-

benden 7 Py-Werte der zweistlindigen Beobachtungszeit sind mit Null anzunehmen [2].
Bei regelmalig wiederkehrenden rechteckformigen Spannungsanderungen kann mit Hilfe der Fli-
ckergrenzkurve (Ps=1) (Bild 4-1) die Flickerstarke eines Einzelgerates oder einer Anlage des

Netzbenutzers wie folgt ermittelt werden:

Kurzzeitflickerstarke bei einem bestimmten r; :

d,
Psti = P ref (4'12)
ref
Langzeitflickerstarke:
2p 3
P =3 stin 4-13
Z D (4-13)
(o PR relative Spannungsanderung gemal Flickergrenzkurve (P = 1), in %
[P Laufindex fiir Einzelgerate bzw. Anlagen des Netzbenutzers
o I Laufindex der 10-Minuten-Werte innerhalb des 2-Stunden-Intervalls

4.3 Beurteilung

Gerate, die nach [3] (Gerate und Einrichtungen mit einem Bemessungsstrom <75 A, die einer
Sonderanschlussbedingung unterliegen) geprift sind, halten die in der Norm festgelegten Grenz-
werte fur Spannungsénderungen, Spannungsschwankungen und Flicker ein, wenn am Verknlp-
fungspunkt der Anlage des Netzbenutzers die vom Hersteller festgelegten Netzbedingungen erfullt
sind (Dauerstrombelastbarkeit des Netzes von > 100 A je Aulenleiter (Nennspannung 400/230 V)
bzw. Netzimpedanz unter der jeweils maximal zulassigen Netzimpedanz Z...). Diese Norm zur
Elektromagnetischen Vertraglichkeit (EMV) legt Grenzwerte fiir die Spannungsanderungen fest, die
von Geraten und Einrichtungen erzeugt werden, die unter festgelegten Bedingungen geprift wer-

den.
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Anmerkung: Das Einhalten der nachfolgenden Netzbedingungen (entsprechend den geltenden
Normen) allein gentigt im Allgemeinen jedoch nicht daflr, den Anschluss in allen Fal-
len als zuléssig zu beurteilen. Die Zustimmung durch den Netzbetreiber hangt zusatz-
lich auch von einer Beurteilung der im Netz bereits vorhandenen Stérgréf3en und der
gegebenen Lastbedingungen im Netz ab. Fir diese vorhandenen Stérgréfien bzw.

gegebenen Lastbedingungen wird seitens des Netzbetreibers der Nachweis erbracht.

Die Herstellerangaben (Gerateangaben) erleichtern zwar die Beurteilung der AnschlieRbarkeit,

machen eine solche aber nicht entbehrlich.

Spannungsanderungen sind sowohl nach ihrer Héhe als auch nach ihrer Flickerwirksamkeit geman
Beurteilungsschema Pkt. 4.3.1 zu beurteilen. Die Beurteilung erfolgt flr regelmaRige rechteck-
formige Spannungsanderungen nach der Emissionsgrenzkurve — Flickergrenzkurve Bild 4-1.

Eine vereinfachte Beurteilung kann auch nach Tabelle 4-1 erfolgen. Werden die dort angegebenen
Richtwerte flr das Verhaltnis Syv/ S, (bei Leistungsangaben wird zwischen kVA und kW nicht un-
terschieden) eingehalten, sind keine stérenden Spannungsanderungen zu erwarten. Zur genaue-

ren Beurteilung ist nach folgendem Schema vorzugehen.
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4.3.1 Beurteilungsschema fur eine Anlage des Netzbenutzers am Verkntpfungspunkt

Ermittlung von:

Netzkurzschlussleistung
Skv, ¥

Lastanderung
ASa, ¢
APy, AQa

Wiederholrate

Betrag, Winkel

Betrag, Winkel oder

Wirk- und Blindanteil

r;in 1/min bzw. min™'

A\

Berechnung (Messung) der maximalen
relativen Spannungsanderung dpax, i (di, Psti, Piti)

Spannungs-
anderungen
Wiederholrate:
ri>0,1 min”

\ A

Spannungsanderunge
Wiederholrate:
0,01 min™ <r<0,1 mi

n seltene kurzzeitige

n-1

NS: dmax,i < dgrenz

MS: dmax,i < dgrenz =2%

(siehe Flickeremissions-
kurve Bild 4-1)

Psti<0,8 p.u.
Plti < 0,5 p.u.

=3%
NS: diax

MS: dmax,i < dgrenz = 2 %

Spannungsanderungen
Wiederholrate: r; < 0,01 min”
(einige Male pro Tag)

,igdgrenz=3%

NS: dinax i < 6 %

MS: dpmax, i < 3 %

Unter normalen Betriebsbedingungen darf die Langzeit-Flickerstarke an der Ubergabestelle auf-

grund von Spannungsanderungen den Wert von Py =1 wahrend 95 % eines beliebigen Wochen-

zeitraums nicht Uberschreiten [5].

Die (Netz-)Kurzschlussleistung am Verknipfungspunkt Sxy wird nach Kap. 3 berechnet. Zur Er-

mittlung der relativen Spannungsanderung ist zusatzlich die Kenntnis der Lastanderung in Form

der Scheinleistungsanderung AS, der Anlage oder des zu beurteilenden Gerates erforderlich.

Die Wiederholrate r; ist bei der Beurteilung der Spannungsanderung zu berticksichtigen. Die maxi-

male Spannungsanderung dmax; durch den Betrieb einer Anlage errechnet sich aus jener Belas-

tungsanderung, die den groten Spannungssprung bzw. den groften Flickerpegel bewirkt.
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Es ist dabei jener Aullenleiter auszuwahlen, in dem die grof3ten Spannungséanderungen auftreten.
Nicht flickerwirksame transiente Spannungsanderungen sind fir die Ermittlung von dmax; nicht zu

berlcksichtigen.

Die Stéremission einer Einzelanlage ist die Spannungséanderung d; bzw. die Flickerstarke Pg;, die
allein durch die Lastanderung dieser Anlage (bei sonst storfreiem Netz) am Verknlpfungspunkt
verursacht wird.

Der Flickerpegel Ps im Netz bzw. der resultierende Spannungsanderungsverlauf d(t) ist das Er-

gebnis der Summenwirkung aller Anlagen im Netz und ist dementsprechend stets hdher.

Bei Beurteilung von bereits vorhandenen Anlagen sind sowohl die maximalen Werte von d; als
auch von Pg; und Py; durch Messung zu ermitteln. Insbesondere bei stochastischen Spannungs-
anderungen unregelmafliger Héhe und Form kann eine sichere Beurteilung nur durch Messung
erfolgen.

Auf Spannungséanderungen, die nur einige Male am Tag auftreten (z.B. Zuschalten groRRer Lasten

in der Anlage des Netzbenutzers), sind die Kurzzeitflickergrenzwerte nicht anzuwenden.

Beurteilung nach der Emissionsgrenzkurve

Die Emissionsgrenzkurven, auch Flickergrenzkurven bezeichnet, (Bild 4-1) zeigen bei geringen
Wiederholraten r (z.B. r < 0,1 min™ ... 1 Anderung in 10 Minuten) einen horizontalen Kurvenverlauf,

der die Amplitude der Spannungsanderungen auf folgende maximal zuldssige Werte begrenzt:

NS. dmaxy| S dgrenz = 3 %
MS: dmax,i < dgrenz =2%

Diese Begrenzung ist nicht wegen der Flickerwirkung, sondern wegen der Einhaltung des Span-

nungsniveaus erforderlich.

Fiar eine selten auftretende kurzzeitige Spannungséanderung (z.B. seltener Anlaufvorgang nicht
haufiger als einige Male pro Tag, Wiederholrate r; < 0,01 min™") kann im Ausnahmefall ein héherer

Wert zugelassen werden:
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Im NS-Netz erfolgt bei Wiederholraten ab r; > 0,33 (1 Anderung in 3 Minuten) bzw. im MS-Netz ab
ri>1,2 (ca. 1 Anderung in 50 Sekunden) mit Riicksicht auf die Kurzzeitflickerwirkung eine fre-
quenzabhangige Begrenzung der regelmaligen rechteckférmigen Spannungsanderungs-
amplituden. Rampenférmige Spannungsanderungsverlaufe verursachen geringere Flicker-

emissionen.

Fir Werte unter diesen Wiederholraten r gelten die jeweiligen Spannungsgrenzen — siehe

Pkt. 4.3.1 Beurteilungsschema flir eine Anlage des Netzbenutzers am Verknipfungspunkt.

In diesem Zusammenhang wird auf die unterschiedlichen Betrachtungszeiten fir die Flickerbewer-
tungen hingewiesen. Die Betrachtungszeit wird unterteilt in Kurzzeitintervalle (,st ... short term),
die mit 10 Minuten festgelegt und Langzeitintervalle (,It“ ... long term), welche mit 2 Stunden festge-
legt sind. Diese Unterscheidungen sind auch bei der Emissionsgrenzkurve (Bild 4-1) zu berlick-
sichtigen. Die Beobachtungszeit muss insbesondere den Teil der gesamten Betriebsdauer enthal-
ten, in welcher die unglnstigste Folge von Spannungsénderungen erzeugt wird [2].

Die Stoérempfindlichkeitsgrenze des menschlichen Auges betreffend eine Wahrnehmung von Licht-
schwankungen wird durch den Vertraglichkeitspegel Ps; = 1 p.u. (Prs = 1 p.u.) beschrieben. Dieser

soll auch beim Zusammenwirken sdmtlicher Storer im Netz nicht Gberschritten werden. Dement-

sprechend ist die Emission einzelner Anlagen der Netzbenutzer auf niedrigere Werte zu begren-

zen.

Hoéhere Werte flir einzelne Anlagen kénnen nur in Ausnahmefallen gestattet werden, wenn sicher-

gestellt ist, dass der Gesamtflickerpegel (Pst = 1) im Niederspannungsnetz nicht Gberschritten wird.

Unter der Berlcksichtigung des Beurteilungsschemas (Pkt. 4.3.1) fur die Anlage eines einzelnen

Netzbenutzers darf die Langzeitflickeremission den Wert von

Pti=0,5
und die Kurzzeitflickeremission den Wert
PSti = 0’8

nicht Uberschreiten.

Bei der Festlegung des Langzeitflickerpegels fur die Niederspannung der Anlage des Netzbenut-
zers muss berlcksichtigt werden, dass durch die Uberlagerung mit anderen Anlagen der Netzbe-
nutzer und dem Flickeranteil aus dem Ubergeordneten Netz, der Summenpegel den Vertraglich-

keitspegel fur Langzeitflicker Py = 0,8 [9] nicht Uberschreitet.
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Auf Spannungséanderungen, die nur einige Male am Tag auftreten (z.B. Zuschalten groRRer Lasten

in der Anlage des Netzbenutzers), sind die Flickergrenzwerte nicht anzuwenden bzw. siehe

Pkt. 4.3.1 Beurteilungsschema flr Anlagen von Netzbenutzern am Verknipfungspunkt V.

Betreffend die Beurteilung eines Netzanschlusses siehe TOR Teil C Kapitel 5.2.

Gerate-/Anlagentyp Beispiel erforderliches Verhaltnis Syy/ S,
bei Anschluss an
1~230V
(1~400V) 3~400V
Elektrowdrme
Heizungen, gepriifte >120 > 30
mit geringer Durchlauferhitzer
Schalthaufigkeit Schweifmaschinen® > 600 > 150"
(> 400) > 250
. . 2) > 1000
Punktschweilfmaschinen (> 500) > 250
mit groflRer
Schalthaufigkeit Kopiergerate,
Laserdrucker, Faxgerate, > 1000
Schwingungspaketsteuerung
Lichtanlagen
handgeschaltet Hallenbeleuchtung > 400 >100
Saalbeleuchtung
standiger Lichtorgel, Disco > 1000 > 250
Lichtwechsel
direkte direkte
Motoren? Einschal- | Aniauf- Einschal- | Aniauf-
EEE— hilfe hilfe
tung tung
handgeschaltet tragbare Werkzeuge > 500 > 250 > 125 >70
autom. Schaltungen Khigerate,
geringér Haufigkeit Warmepumpen, Lifte im > 600 > 300 > 150 >75
Wohnbereich
autom. Schaltungen | | 40 i kommerz. Bereich | >1000 | > 500 > 250 > 125
groRer Haufigkeit
Gattersagen > 500 (bis 1500)
Hacksler > 250 (bis 750)
o Gerate und Anlagen mit kombinierter Motoren- und Warmeanwendung sind wie ge-
trennte Einzelgerate zu bewerten, sofern diese nicht gleichzeitig geschaltet werden.
e Bei Leistungsangaben wird zwischen kVA und kW nicht unterschieden.
¢ Werden die angegebenen Richtwerte fir das Verhaltnis S¢y/ S; eingehalten, sind kei-
ne stérenden Spannungsanderungen zu erwarten.
Y GleichstromschweiRmaschinen
2 S, = 50 % Einschaltdauer (ED) — Leistung wie in der Regel am Typenschild angegeben.
® Motoren mit elektronischer Antriebssteuerung miissen auch nach Kap. 5
Oberschwingungen) beurteilt werden.

Tabelle 4-1: Vereinfachte Beurteilung von Spannungsanderungen
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Bild 4-1: Emissionsgrenzkurve — Flickergrenzkurve flr regelmaRige rechteckférmige Span-
nungsanderungen dgeenz(r)
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4.4 Spannungsunsymmetrie
4.4.1 Allgemeines

Unsymmetrien entstehen durch ungleichmafige Belastung der drei AuRenleiter des Drehstromsys-
tems. Typische Beispiele von unsymmetrischen Verbrauchern sind Ein- und Zweiphasenlasten, bei
denen der Anschluss zwischen AulRenleiter und Neutralleiter bzw. zwischen zwei AulRenleitern er-

folgt.

Manche Industrieanlagen in MS- und HS-Netzen werden als Zweiphasenlasten zwischen zwei Au-

Renleitern angeschlossen — z.B.:

¢ Netzfrequenz-Induktionstfen

e Widerstandsschmelzéfen

e Konduktive Erwdrmungsanlagen

e Widerstandsofen fiir die Elektrodenherstellung
e Lichtbogenerwarmungsanlagen

e Widerstandsschweifimaschinen

¢ Lichtbogen-Stahlschmelzdfen

Im NS-Netz kommt es durch die Aufteilung der einzelnen Ein- bzw. Zweiphasenlasten zu einer
weitgehenden Symmetrierung, au3erdem sind einphasige Einzelverbraucher meist leistungsmafig

sehr klein.

4.4.2 Berechnung von Unsymmetrien

Als Kenngrofie von Unsymmetrien dient der Unsymmetriegrad ky der Spannung.
Fur Zweiphasenlasten zwischen Auflenleiter-Auf3enleiter und Einphasenlasten zwischen Aulienlei-

ter — Neutralleiter gilt ndherungsweise:

Ky~ (4-14)
S kV
Ky oeeeene Unsymmetriegrad
Skveeeenn (Netz-)Kurzschlussleistung am Verknipfungspunkt V, in VA
ShAcennn. Anschlussleistung der Ein-/Zweiphasenlast, in VA
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4.4.3

Auswirkungen von Unsymmetrien

Unsymmetrien kdnnen folgendes bewirken:

444

Erhéhung der Strombelastung und der Verluste

Bei gleicher Verbraucherleistung kénnen die Leiterstréome den zwei- bis dreifachen Wert,
die Verluste in den Zuleitungen den zwei- bis sechsfachen Wert erreichen. Dement-
sprechend kdnnen Leitungen und Transformatoren nur zur Halfte bzw. zu einem Drittel ihrer
Nennleistung belastet werden.

Verluste in elektrischen Maschinen

Das vom Gegensystem der Stréme aufgebaute Feld lauft gegen die Drehrichtung des Lau-
fers und induziert in diesem Strome, die zu erhdhter thermischer Belastung flihren. Bei
Synchronmaschinen darf das Gegensystem der Stréme max. 5 % bis 10 % des Nenn-
stromes betragen, dem entspricht ein Unsymmetriegrad der Spannung von ky =1 % bis
2 %.

Bei Asynchronmaschinen treten ab ky =1 % zusatzliche Erwarmungen auf. Hohere Un-
symmetrien kdnnen zu einer erheblichen Verkirzung der Lebensdauer fuhren.

Eine weitere Wirkung der Unsymmetrie sind Rittelmomente in elektrischen Maschinen, die

zu erhoéhten mechanischen Beanspruchungen flihren.

Zulassige Werte

Der Vertraglichkeitspegel fir den Unsymmetriegrad durch das Zusammenwirken aller Netz-

verbraucher im stationaren Betrieb ist mit

ku<2%

festgelegt.

Far einzelne Verbraucheranlagen ist der resultierende Unsymmetriegrad mit

kU,i = 0,7 %

begrenzt, wobei zeitlich Gber 10 Minuten zu mitteln ist.
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45 MalRnahmen

Stéremissionen durch Spannungsanderungen kénnen durch folgende MalRnahmen vermindert

werden:

© 0O 0O O O o o o o o o

Motoren mit niedrigem Anlaufstrom oder Anlaufstrombegrenzung
Schwungmassen zum Ausgleich von BelastungsstéRen, Federkupplungen
Verriegelungen zur Verhinderung von Uberlagerungseffekten
gleichmaRige Aufteilung von Einphasenlasten auf alle AulRenleiter

Einsatz von Kompensationseinrichtungen

Vorschalten einer Langsdrossel,

Parallelschalten gesteuerter Blindlasten,

gesteuerte Drosseln (durch Thyristoren),

gesteuerte Kondensatoren,

dynamische Kompensationsanlagen

netzseitige MaRnahmen

Erhéhung der (Netz-)Kurzschlussleistung am Verkntpfungspunkt durch

Verstarkung der Zuleitung,

eigene Zuleitung von einem Netzpunkt mit groRerer (Netz-)Kurzschlussleistung,
Transformatortausch auf eine gréRere Bemessungsleistung oder kleinere Kurzschluss-
spannung,

Anschluss an héhere Spannungsebene

Zur Verringerung des Unsymmetriegrades kg sind folgende Mallhahmen mdglich:

Aufteilung der Einphasenlasten und gleichmafige Verteilung auf die Aul3enleiter.

Installation von Kompensationseinrichtungen zur Symmetrierung mittels Kondensatoren
und Drosseln (bei variablen Lasten missen die Symmetriereinrichtungen regelbar sein. Ei-
ne gleichzeitige Kompensation der Blindleistung ist méglich).

Trennung Uber Umformersatze aus Drehstrommotor und Einphasengenerator.

Anschluss Uber Stromrichter.

Anschluss an einem VerknlUpfungspunkt mit hoherer (Netz-)Kurzschlussleistung Syy oder

Erhéhung der (Netz-)Kurzschlussleistung Sy durch netztechnische Malnahmen.
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4.6 Beispiele
4.6.1 Motoranlauf

Es ist der Anschluss eines Motors unter folgenden Voraussetzungen zu beurteilen (siehe
Pkt. 4.2.3):

Netz: Sxv = 2,13 MVA, y = 29,5°

Maximal 5 Motoranlaufe (N) in 10 Minuten (T), bei einer nachfolgenden Stillstandszeit von

mindestens 2 Stunden, daher keine Langzeitflickerbewertung erforderlich.

Motor: U,=400V, |, =58A, Ili =8, cosop,=0,5
Wiederholrate: r= N = i =05 L
T 10 min

Gezahlt wird pro Motoranlauf nur eine Spannungsanderung.
Scheinleistungsanderung beim Anlauf:

AS, =4/3-U, -1, =./3-400 V-(8-58 A)= 32,15 kVA

¢, = arccos (p,)= arccos (0,5) =60°

Spannungsanderung:
AS
d_,=—2.cos(y—g)= 32,15 -c0s(29,5-60)=0,013=13%
TS,y 2130

Aus der Emissionsgrenzkurve fiir NS (Bild 4-1) ergibt sich fiir r; = 0,5 min™ eine maximal zulassige

Spannungsanderung von
dgrenz = 2,7 % .

Stand: September 2006 — Version 2.2 38



TOR — Hauptabschnitt D2 ‘E E-CONTROL

Der Motoranlauf bewirkt jedoch nur eine Spannungsanderung von 1,3 % und somit bei der ange-
gebenen Wiederholrate von r;= 0,5 min” einen aus der Emissionsgrenzkurve (Flickergrenzkurve

Pst = 1 — Bild 4-1 — des aus Bild 4-1 flrr = 0,5 ca. 3,3% — Pt = 1) abgeleitete Flickerstarke von:

d, ... 9
Psti _ —max,i Pref — M -1=0,39 p.u.
dref 3’3 %

Da dmax, I(r) =1 73 0/0 < dgrenz(r) = 2,7 %
und somit Pg; = 0,39 p.u. < 0,8 p.u. ist,

ist der Anschluss des Motors zulassig

Anmerkung: Bei nicht rechteckférmigen Spannungsanderungen siehe Formfaktoren [2].
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4.6.2 Anschluss eines Blechbearbeitungszentrums

In einem Niederspannungsnetz soll ein Industriebetrieb (Blechbearbeitung) angeschlossen werden.
Fiar die Anschlussbeurteilung sollen die Netzrickwirkungen ermittelt und bewertet werden. Die
Niederspannungsanschlussleitung ist ein Erdkabel E-XAY2Y 4x150 mit einer Ladnge von 150 m von

der Trafostation bis zum Verkniipfungspunkt V und weiteren 50 m bis zur Ubergabestelle.

Daten der Anlage des Netzbenutzers:

Anschlussleistung der Anlage: Sa =29 kVA
Bemessungsspannung des Motors: U, =400V
Anzugsstrom Motor 11 kW: lanz = 33 A (panz Ca. 60°)

(grofter Motor — Stern-Dreieck)
Umschaltung auf Dreieck — von 4,5 A auf 35,7 A

Die Maschine wird in der Regel einmal am Tag eingeschaltet und ist dann den ganzen Tag in Be-
trieb.

Die effektive Stromaufnahme wahrend des Stanzens, Nibbelns und Positionieren der Antriebe
schwankt zwischen 19 A und 39 A (Alx= 20 A) (cos ¢ ca. 0,8 — ¢ ca. 37°) mit einer Wiederhol-

rate von etwa 240mal je Minute im Dauerbetrieb (8 Stunden am Arbeitstag).

Netzdaten:

Netzkurzschlussleistung (MS): ...Sx gy = 100 MVA
(20-kV-Sammelschiene)

Netzimpedanzwinkel: .................. won = 72° (20-kV-Sammelschiene)
Nennspannung (MS):................. Ugn = 20 kV
Bemessungsscheinleistung des Transformators: ... S, = 315 kVA (20/0,4 kV)
Relative Kurzschlussspannung:.........ccccccooviiiiinnnee. ukt =4 %
Kurzschlussverluste des Transformators: ............... P« = 8 kW
Wirkwiderstandsbelag pro km der Leitung: ............. RL =0,2 Q/km
Blindwiderstandsbelag pro km der Leitung: ............ X'L = 0,08 Q0/km
einfache Lange der Leitung: .........cooociiiiiiieiiiinnns ¢ =0,15km

(bis Verknipfungspunkt)
Spannung am Verknupfungspunkt: ......................... Uy =400V
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e Berechnung

Entsprechend Kap. 3 errechnet sich die Kurzschlussleistung am Verknupfungspunkt V (Nieder-
spannung) wie folgt:

Netzimpedanz:

_ U _ (20kv)?

X . = =40 b f 20 kV
ON SkuN 100 MVA (bezogen au )
u, )’ 04KV
Xony =Xon | = | =4Q-| ———| =16mQ (bezogen auf 0,4 kV)
UL--JN 20 kV
Transformator:
urTziWOO%: 8 kW -100 % =254 %

S, 315 kVA

Upr =y UZ—u? =4 4% —2542 =309 %

_u, YT 309 (04KkVY

T7100 S, 100 0,315MVA

=157mQ = Xrv (bezogen auf 0,4 kV)

_uq UG 254 (04kV)
T 100 S,; 100 0315MVA

=129 mQ =Rrv (bezogen auf 0,4 kV)

Kabel:
RL = R'L 4 =020/km-015km =30 mQ :RLV

X, =X -£ =008 Q/km-015km=12mQ =X, ,,

Impedanz und Netzimpedanzwinkel am Verknipfungspunkt V:

Rev =Y Ry =Ryy +RL, =129mMQ + 30 mQ = 42,9 mQ

Xev = 3 KXoy = Xy + Xy =157 mMQ +12mQ = 27,7 mQ

R2, + X2, = /(429 mQY + (27,7 mQY =5106 mQ

k V

v, = arctan = arctan ? =32,85°

kV ’
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Kurzschlussleistung am Verknipfungspunkt V:

_ Ui (400 V)’
Z,, 5106-10°Q

Sy =3,133-10° VA = 3,133 MVA

Festzustellen ist, dass die resultierende Netzimpedanz im Niederspannungsnetz hauptsachlich von
den Impedanzen des Netztransformators und der Niederspannungsleitung bestimmt wird. Daher

wurde fur diese Berechnung die Impedanz des Uibergeordneten Netzes Xyn v vernachlassigt.

e Einschaltvorgang

Taglich ein Schaltvorgang mit maximal la,; = 33 A — daher dyax i < 6%. (siehe Pkt. 4.3.1).

Scheinleistungsanderung beim Anlauf (Anzugstrom |, wird direkt eingesetzt):

AS, =+/3-U, -1, =+/3-400V -33A =22.863VA ~ 22,9 kVA

Spannungsanderung:
AS 229 kVA
d _.=—".cos - =—————.c0s (32,85°-60°) = 0,0065 = 0,65 % < 6 %
max, i Sk y (\VV Panz ) 3133 kVA ( ) = 0 0

Der Einschaltvorgang verursacht keine unzuldssige Spannungsanderung.

e Flicker
Betriebsstromanderung: Ala= 20 A
Wiederholrate: r = 240 1/min

Aus der Emissionskurve fir NS (Bild 4-1) ergibt sich fir r,= 240 eine maximal zulassige
Spannungsanderung von (P = 1):

drer = 0,59 %

Scheinleistungsanderung im Betrieb:

AS, =~/3-U, -Al, =+/3-400 V -20 A =13.856 VA =13,856 kVA

Spannungséanderung:
AS 13,856 kVA
d L= A . CcOoSs — = - . COS 32,850 - 370 = 010044 0:44 (y
max, i Skv (ka (PA) 3133 kVA ( ) = °
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Kurzzeitflicker:

dmax i 0,44
P. = . =——-1=0,75p.u. < 0,8 p.u.
sti d ref 0,59 p.u. < p

ref

Die Kurzzeitflickeremission ist im zulassigen Bereich (kleiner 0,8 p.u.).

Langzeitflicker:

2 p 3 /12.0753
P, =3 stin_ _ 3 = =0,75p.u.>05p.u.
" \/Z‘ 12 12

Der Langzeitflicker muss aufgrund der Wiederholrate (siehe Beurteilungsschema

Kap. 4.3.1) berechnet werden. Aufgrund der kontinuierlichen Abfolge der Lastanderungen
kann der Kurzzeitflicker als konstant angenommen werden. Die Langzeitflickeremission
liegt mit 0,75 p.u. Uber dem Grenzwert von P = 0,5 p.u. Es missen daher technische Mal-
nahmen gesetzt werden, um die Langzeitflickeremission auf den zuldssigen Wert zu be-

grenzen.

e (mogliche) Abhilfemalinahme:

Verlegung des Verknupfungspunktes V zur Trafostation (Niederspannungsseite des Trans-

formators).

Impedanz und Netzimpedanzwinkel am Verknupfungspunkt V:

Rev = Y Roy =Ry, =129 mQ

Xey = 3 Xoy = Xpy =157 mQ

R2, + X2, =4/(129 mQf + (157 mQY =2032mQ

X
v, =arctan—Y = arctan1g—’; =50,6°

kV 1’

Kurzschlussleistung am Verknipfungspunkt V:

s Ui _  (400V)
v Z,, 2032-10°Q

=7,874-10° VA = 7,874 MVA

Hier errechnet sich die Netzkurzschlussleistung (NS) zu 7.874 kVA, Netzimpedanzwinkel
Ykv = 50,60.
Stand: September 2006 — Version 2.2 43




TOR — Hauptabschnitt D2 ‘E E-CONTROL

Spannungséanderung:
AS 13,856 kVA
d_.=—2".cos - =—————.cos (50,6°-37°)=0,0017 = 0,17 %
max, i Sk\/ (\Vkv (PA) 7874 KVA ( ) o

Kurzzeitflicker:

dmaxi 0’1 7
Psti = T : Pref = @ : 1 = 0,29 p.u. < 0,8 p.u.

ref
Die Kurzzeitflickeremission ist im zulassigen Bereich.

Langzeitflicker:

2p 3 . 3
P =3 ;tg =3 12 102’29 =0,29 p.u. < 0,5 p.u.
n=1

Die Langzeitflickeremission liegt mit 0,29 p.u. unter dem Grenzwert von Py; = 0,5 p.u. (It.

Beurteilungsschema Kap. 4.3.1) und liegt daher ebenfalls im zulassigen Bereich.

Beurteilung der Flickeremission an der Ubergabestelle (Beurteilung fiir die Gerate in der

Anlage des Netzbenutzers):

200 m Erdkabel E-XAY2Y 4x150 vom Verknipfungspunkt V am Transformator bis zur U-

bergabestelle.

Kabel:
R, =R /=020Q/km-02km=40mQ =R,

X, =X, =008 Ykm-02km=16mQ =X,

Impedanz und Netzimpedanzwinkel an der Ubergabestelle:

R =) R,y =Ry +RLy =129 mQ + 40 mQ =529 mQ

Xev = 3 Xy = Xpy + Xy =157 mQ +16mQ = 31,7 mQ

Z.y =y R2, + X2, =/(529 mQ} + (317 mQ) =6167 mQ

X
kV - arctanﬂ =30,9°
529

kV J
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Kurzschlussleistung an der Ubergabestelle:

2 2
Sy = Ju o _WOOV)" 5504 100 VA - 2504 MVA
Z,, 6167-107Q
Spannungsanderung:
AS 13,856 kVA
d_=—"2.cos - =—————-¢c0s (30,9°-37°) =0,0053 = 0,53 %
max, i Skv (WkV (PA) 2594 kVA ( ) = o
Kurzzeitflicker:
d. . 0,53
P, =——.p =""".1=09p.u.<1pu.
sti d ref 0’59 p p

ref

Die Kurzzeitflickeremission liegt unter dem Vertraglichkeitspegel von Pg =1 p.u. Der auf
den Verknipfungspunkt V bezogene Emissionsgrenzwert Pg; = 0,8 p.u. ist an der Uber-

gabestelle grundsatzlich nicht anzuwenden.

Langzeitflicker:

2P, [12.09°
P,=3/ i 512997 _ 09505065 pu.
Iti ; 12 12 pU> p

Die Langzeitflickeremission liegt jedoch in diesem Fall Uber dem Grenzwert von

P = 0,65 p.u.. Es ist daher moéglich, dass empfindliche Gerate des Betriebes gestort wer-
den (laut [2] — Gerate mit einem Bemessungsstrom von < 16 A je Leiter und [3] flir Gerate
und Einrichtungen mit einem Bemessungsstrom von <75 A — betragt der Grenzwert fur
P = 0,65 p.u.).

Im Zusammenwirken mit anderen Geraten im Offentlichen Netz oder in der Anlage des
Netzbenutzers selbst ist anzunehmen, dass die Langzeitflickerstarke an der Ubergabestelle
den Wert von P = 1 p.u. nach [5] ebenfalls liberschrittet. Schon ein einzelnes Gerat kleiner
Leistung mit Pg; = Py = 0,65 p.u. wirde gemeinsam mit dem Blechbearbeitungszentrum, ei-

ne Flickerstarke von Py > 1 p.u. verursachen.
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e Beurteilung

Damit der Grenzwert fur die Langzeitflickeremission von Py = 0,5 p.u. am VerknUpfungs-
punkt eingehalten werden kann, missen gegeniber dem aktuellen Anschluss Mal3nah-
men getroffen werden. Als Beispiel wird der Verknlpfungspunkt (Beurteilungspunkt) zur

Niederspannungssammelschiene des Transformators verlegt.

Da wegen der Verletzung des Grenzwertes von Geraten und Einrichtungen fir die Lang-
zeitflickerstarke Py = 0,65 p.u. in der Anlage des Netzbenutzers Auswirkungen nicht aus-
geschlossen werden kénnen, wird aullerdem die Verlegung eines zweiten, parallel ge-
fihrten 200 m langen Erdkabels E-XAY2Y 4x150 von der Trafostation bis zur Ubergabe-

stelle in diesem Beispiel empfohlen.

Stand: September 2006 — Version 2.2 46



TOR — Hauptabschnitt D2 ‘E E-CONTROL

5 Oberschwingungen

5.1 Allgemeines

Eine gleichbleibende, periodische Abweichung der Netzspannung von der Sinusform (Spannungs-

verzerrung) bedeutet, dass der Grundschwingung zusatzliche Schwingungen, deren Frequenz ein

ganzzahliges Vielfaches der Netzfrequenz betragt, Uberlagert sind. Solche Oberschwingungen in

der Netzspannung entstehen durch Betriebsmittel (Gerate und Anlagen) mit nichtsinusférmiger

Stromaufnahme.

Die wesentlichsten Oberschwingungserzeuger sind:

Betriebsmittel (Gerate und Anlagen) der Leistungselektronik, z.B. Stromrichterantriebe,
Gleichrichteranlagen, Dimmer

Massengerate mit Gleichstromversorgung wie Fernsehgerate, Kompaktleuchtstofflam-
pen mit eingebautem elektronischen Vorschaltgerat, IT-Gerate

Betriebsmittel (Gerate und Anlagen) mit nichtlinearer Strom-Spannungs-Kennlinie, wie
Induktions- und Lichtbogendéfen, Gasentladungslampen, Motoren, Kleintransformatoren und
Drosseln mit Eisenkern.

Hohe Oberschwingungsanteile in der Netzspannung kénnen zu Beeintrachtigungen sowohl des

Netzbetriebes als auch von elektrischen Betriebsmitteln und Anlagen bei Netzbenutzern flhren,

wie z.B.:

Verklrzung der Lebensdauer von Kondensatoren und Motoren infolge thermischer Zusatz-
last

Akustische Stérungen bei Betriebsmitteln mit elektromagnetischen Kreisen (Drosseln,
Transformatoren und Motoren)

Einkopplung von Oberschwingungen in nachrichten- und informationstechnischen Einrich-
tungen

Funktionsstérungen bei elektronischen Geraten

Fehlfunktion von Rundsteuerempfangern und Schutzeinrichtungen

Erschwerung der Erdschlusskompensation in Netzen

Die Beurteilung, ob der Betrieb einer Anlage eines Netzbenutzers hinsichtlich Oberschwingungen

zulassig ist, beruht auf den in Pkt. 5.2 festgelegten Emissionsgrenzwerten. Es ist vorgesehen,

dass diese Werte dem Netzbenutzer im Zuge der Bearbeitung von Anschlussanfragen vorge-

schrieben werden und er fur die Einhaltung verantwortlich ist.
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Um den Netzbenutzer bei der Planung seiner Anlage unterstitzen zu kdénnen, wurde das in
Pkt. 5.3 dargestellte Beurteilungsverfahren entwickelt. Mit Hilfe dieses Verfahrens kann auf einfa-
che Weise abgeschéatzt werden, ob zusatzliche MaRnahmen zur Reduktion von Oberschwingungen

notwendig sind oder nicht.

Die Bewertung ,zulassig“ soll den Netzbenutzer jedoch nicht von der Einhaltung der vorgeschrie-
benen Emissionsgrenzwerte entbinden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass in Einzelfallen vom
Netzbenutzer noch nachtraglich MalRnahmen zur Reduktion der Oberschwingungen verlangt wer-

den missen, damit die Emissionsgrenzwerte eingehalten werden.

5.2 Emissionsgrenzwerte

Damit die genormten Vertraglichkeitspegel fiir die Oberschwingungsspannungen (Pkt. 5.5.2) ein-
gehalten werden konnen, ist es notwendig, die Oberschwingungsstrome |, aus den einzelnen An-
lagen der Netzbenutzer zu begrenzen. Dazu werden Emissionsgrenzwerte sowohl fur einige indivi-
duelle Oberschwingungsstrome als auch fur die Gesamtheit aller Oberschwingungsstrome festge-
legt. Die Emissionsgrenzwerte kommen bei Anschlussbeurteilungen durch den Netzbetreiber und
bei der messtechnischen Uberprifung von Anlagen der Netzbenutzer zur Anwendung.

In den folgenden Formeln sind die Emissionsgrenzwerte als relative Gro3en enthalten. Dabei dient
jener Strom I, als BezugsgroRRe, der sich aus der Anschlussleistung Sa der Anlage des Netzbenut-

zers errechnet.

e Emissionsgrenzwerte fir einzelne Oberschwingungsstréme I,
Emissionsgrenzwerte fiir einzelne Oberschwingungen werden nur fir die wichtigsten strom-
richtertypischen Ordnungszahlen v angegeben. Fur die auf den Strom |5 bezogenen Ober-

schwingungsstrome |, gilt die Bedingung:

|_V < Py Siv
l, 1000 | S, (5-1)
| I Oberschwingungsstrom, in A
| VT Anlagenstrom, in A
Poeeeeeennn. Proportionalitatsfaktor
Vi Ordnungszahl der Harmonischen
Sk (Netz-)Kurzschlussleistung am Verknlpfungspunkt V, in VA
ShAcenn. Anschlussleistung der Anlage des Netzbenutzers, in VA
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Die Werte fir den Proportionalitatsfaktor p, sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

v

3 5 7 11 13 17 19 >19

Pv

6 (18)* 15 10 5 4 2 1,5 1

Tabelle 5-1: Proportionalitatsfaktor p, flir ausgewahlte Oberschwingungen

* In Netzen mit Neutralleiter (Niederspannungsnetze) sind die Oberschwingungsstrome

ungeradzahliger, durch drei teilbarer Ordnung in den drei Auflenleitern nahezu

gleichphasig, d.h. sie addieren sich im Neutralleiter arithmetisch. Es ist daher zu un-

terscheiden, ob der Oberschwingungsstrom mit dieser Ordnungszahl vim Auf3enleiter

oder im Neutralleiter betrachtet wird. Der zwischen Klammern gesetzte Wert gilt fur

den Neutralleiter.

e Emissionsgrenzwert fur die Gesamtheit aller Oberschwingungsstrome THDi,

Zusatzlich muss der Gesamtoberschwingungsgehalt begrenzt werden. Dazu wird in Anlehnung

an die Definition des THD ein Gesamtoberschwingungsgehalt fir den Strom THDi, der Anlage

eines Netzbenutzers definiert. Dieser muss der folgenden Bedingung genligen:

2L
v=2 o 20 ) SkV
I, 1000 \'S,

THDI, = (5-2)

THDi, ... Gesamtoberschwingungsgehalt der Anlage des Netzbenutzers

| I Oberschwingungsstrom, in A

N Anlagenstrom, in A

AV Ordnungszahl der Harmonischen

Skv s (Netz-)Kurzschlussleistung am Verknlpfungspunkt V, in VA
ShAceennn. Anschlussleistung der Anlage des Netzbenutzers, in VA

Anmerkung: Der Wert THDi, ist in der Regel nicht identisch mit dem Wert THDi, der definitions-

gemal auf den Grundschwingungsstrom |, bezogen ist. Zwischen den beiden Gro-

Ren besteht folgender Zusammenhang:
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THDi, = THDi-lL (5-3)

A

THDi, ... Gesamtoberschwingungsgehalt der Anlage des Netzbenutzers
THDi..... Gesamtoberschwingungsgehalt, bezogen auf die Grundschwingung
M Grundschwingungsstrom, in A

In v, Anlagenstrom, in A

5.3 Beurteilung

Das vorgestellte Verfahren wurde vor allem fir die Beurteilung von Projekten konzipiert, die noch

nicht realisiert sind. Es beruht auf folgenden Grundsatzen:

e Es werden ausschlieBlich 50-Hz-Leistungswerte verwendet. Es wird kein Unterschied zwi-
schen Angaben in kW und kVA gemacht.

e Es werden nicht einzelne Gerate oder Anlagen innerhalb einer Anlage eines Netzbenutzers
betrachtet, sondern die Anlage eines Netzbenutzers insgesamt.

e Die in Pkt. 5.2 genannten Emissionsgrenzwerte sollen eingehalten werden.

Die Beurteilung umfasst drei Schritte:

S
e Berechnung des Leistungsverhaltnisses —~ (Pkt. 5.3.1)
A

, : .S
e Bestimmung des Oberschwingungslastanteils —25 (Pkt. 5.3.2)
A

, .S
e Bewertung des Oberschwingungslastanteils —25 (Pkt. 5.3.3)
A

In Pkt. 5.3.5 (Bild 5-2) ist der Beurteilungsablauf in Form eines Flussdiagramms dargestellt. Eine

Kurzfassung der Oberschwingungsbeurteilung ist im Anhang D beigefiigt.

Anmerkung: Besondere Situationen, wie z.B. die Berlcksichtigung von Resonanzen bei An-
schliissen an das Mittelspannungsnetz, untypische Last- und Netzstrukturen, Hau-
fung von gleichartigen, synchron arbeitenden Gerdten und Anlagen, sollten einer

speziellen Untersuchung zugefihrt werden.
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Hinweis: Das Beurteilungsverfahren stellt nur ein Hilfsmittel dar, mit dem auf einfache Art und Wei-
se die Notwendigkeit eventuell notwendiger Abhilfemalnahmen abgeschéatzt werden
kann. Da im Planungsstadium zahlreiche netzrickwirkungsrelevante Einzelheiten, wie
z.B. die Oberschwingungsemission der einzelnen elektrischen Betriebsmittel (Geréte und
Anlagen), die Wechselwirkung mit anderen Betriebsmitteln und dem Netz, das Betriebs-
verhalten und die Betriebszeiten, in der Regel nicht bekannt sind, ist im Allgemeinen mit
einer aufwandigeren Berechnung kein exakteres Ergebnis zu erwarten.

Von einem Beurteilungsverfahren, das praxisgerechte, d.h. keine unndétig vorsichtigen Er-
gebnisse liefern soll, darf daher nicht erwartet werden, dass jede Anlage eines Netzbe-
nutzers, die fur ,zuldssig” befunden wurde, auch tatséchlich die Emissionsgrenzwerte
einhalt.

Falls in Einzelfdllen nach der Inbetriebnahme tatsachlich hdhere Oberschwingungs-
strome gemessen werden, muss der Netzbetreiber unter der Beriicksichtigung der ortli-
chen Netzsituation und der Hohe der Oberschwingungsspannungen entscheiden, ob er
diese Strome akzeptieren kann oder vom Netzbenutzer Malinahmen zur Verringerung der

Oberschwingungen verlangen muss.

5.3.1 Leistungsverhaltnis Sy / Sa

Eine weitergehende Anschlussbeurteilung kann entfallen, wenn das Verhaltnis Kurzschluss-
leistung Sxv am Verknipfungspunkt V (Kap. 3) zu Anschlussleistung der Anlage eines Netzbenut-

zers Sp der zutreffenden Bedingung genigt:

S
Niederspannung: Y. >150 (5-4)
Sa
S
Mittelspannung: % > 300 (5-5)
A

5.3.2 Oberschwingungslastanteil der Anlage eines Netzbenutzers Sps/ Sa

Die Oberschwingungslast einer Anlage eines Netzbenutzers umfasst neben den neu anzuschlie-
Renden Oberschwingungserzeugern auch die bereits vorhandenen. Die Einteilung geschieht in

zwei Gruppen, entsprechend dem Oberschwingungsgehalt des Stromes (Pkt. 5.5.1):
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Gruppe 1: Zu dieser Gruppe gehoéren Betriebsmittel mit geringer Oberschwingungsemission,
wie z.B. Stromrichter mit einer Pulszahl > 12, Leuchtstofflampen und andere Gasent-
ladungslampen mit induktivem Vorschaltgerat.

Gruppe 2: Zu dieser Gruppe gehdren Betriebsmittel mit mittlerer und hoher Ober-
schwingungsemission, wie z.B. 6-pulsige Stromrichter, Drehstromsteller, Inver-
terschweildgerate, elektronisch geregelte Wechselstrommotoren, Dimmer, TV-
Gerate, Computer einschlieRlich Peripheriegerate, Kompaktleuchtstofflampen mit e-
lektronischem Vorschaltgerat und Gerate der Unterhaltungselektronik.

Die Leistungen aller Oberschwingungserzeuger sind unter Berlcksichtigung der zu erwartenden
Gleichzeitigkeit je Gruppe zu Sgr. 1 bzw. Sgr. 2 zusammenzufassen. Bei der Summenbildung wird
zwischen Leistungsangaben in kW und kVA nicht unterschieden. Die wirksame Oberschwingungs-

last erhalt man schlief3lich aus:

Sos =0,5-Sg 4 + g, 2

(5-6)
Sos.eennn Oberschwingungslast der Anlage des Netzbenutzers, in VA
SGreeeenn. Leistung der Oberschwingungserzeuger nach Gruppen, in VA
Fur die Beurteilung der Zulassigkeit ist der
. . SOS
Oberschwingungslastanteil: S (5-7)
A
malfigebend.
Hinweise:

e Stromrichterschaltungen, die durch Taktung mit hoher Frequenz einen nahezu sinus-
férmigen Strom aufnehmen, werden bei der Gruppeneinteilung nicht bericksichtigt und
zéahlen somit nicht zu den Oberschwingungslasten.

e FUr gesteuerte netzgefiihrte Stromrichter ist zusatzlich eine Beurteilung der Kommmutie-
rungseinbriche nach Kap. 6 erforderlich.

e Drehzahlgeregelte Antriebe erzeugen Spannungskomponenten zwischen den Oberschwin-
gungsfrequenzen und missen daher auch die Bedingungen nach Kap. 7 einhalten.

e Einphasengerate (Kompaktleuchtstofflampen, Fernsehgerate, Computer usw.) sind insbe-
sondere dann von Bedeutung, wenn in einer Anlage eines Netzbenutzers eine gréRere An-
zahl vorhanden ist. Es wird vorausgesetzt, dass diese Geréte etwa gleichmafig auf die drei
Aulenleiter des Drehstromsystems verteilt sind. Wegen der Addition der ungeradzahligen
durch 3 teilbaren Oberschwingungsstréme im Neutralleiter ist dieser ausreichend zu dimen-

sionieren.
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5.3.3 Bewertung des Oberschwingungslastanteils Sos/ Sa

Die Bewertung der Anlage eines Netzbenutzers hinsichtlich Oberschwingungen erfolgt mit Hilfe

des in Bild 5-1 dargestellten Diagramms:

1,00

Sos 0,90 // /
S 0,80 NS MS
b ere MaRnahmen /// pd
0,60 s /
0,50 / ///
, /,
/ /

0,40
/

0,30 / /
7

zulassi
P / g
0,20

N\

N\

5 7 10 20 50 70 100 200 500 S KV

Bild 5-1: Diagramm zur Bewertung des Oberschwingungslastanteils (NS ... Niederspannung,
MS ... Mittelspannung)

Zunachst wird im Diagramm jene Stelle markiert, die durch die zuvor ermittelten Werte fiir das
Leistungsverhaltnis S¢v/ Sa (Pkt. 5.3.1) und den Oberschwingungslastanteil Sos/ Sa (Pkt. 5.3.2)
festgelegt ist.

Fur die anschlieRende Bewertung ist die Lage dieser Stelle in Bezug auf die zutreffende Kurve
mafRgebend. Je nachdem, in welcher Spannungsebene sich der Verknupfungspunkt befindet,
kommt entweder die Kurve fur die Niederspannung oder jene fur die Mittelspannung zur Anwen-
dung:

e Wenn die markierte Stelle im Bereich unterhalb der Kurve liegt, ist zu erwarten, dass die
Emissionsgrenzwerte gemaf Pkt. 5.3 eingehalten werden. Es sind mit grof3er Wahrschein-
lichkeit keine BegrenzungsmafRnahmen hinsichtlich Oberschwingungen erforderlich.

e Befindet sich hingegen die markierte Stelle im Bereich oberhalb der Kurve, dann sind

Maflnahmen zur Begrenzung der Oberschwingungen notwendig.
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Anmerkung: Den Kurven in Bild 5-1 liegt folgende mathematische Beziehung zu Grunde:

Sos _y,. | S (5-8)
Sa Sa

Sos.en.... Oberschwingungslast der Anlage des Netzbenutzers, in VA

ShAcenn. Anschlussleistung der Anlage des Netzbenutzers, in VA

Skveeeeen (Netz-) Kurzschlussleistung am Verknipfungspunkt V, in VA

b......... Beurteilungsfaktor

Niederspannung: b = 0,082
Mittelspannung: b = 0,058

5.3.4 MalRRnahmen

MafRnahmen konnen sowohl in der Anlage eines Netzbenutzers (Reduktion der in das Netz einge-
speisten Oberschwingungsstrome) als auch im Verteilernetz (Reduktion der Auswirkungen der
Oberschwingungsstrome) erforderlich sein:
0 Inder Anlage eines Netzbenutzers bietet sich der Einsatz
von Geraten mit geringerem Gesamtoberschwingungsgehalt THDi des aufgenom-
men Stromes (Pkt. 5.5.1)
einer Saugkreisanlage (Pkt. 5.5.5) oder
einer aktiven Oberschwingungskompensation (Pkt. 5.5.6)
an.
0 Im Verteilernetz erstrecken sich die Mallnahmen auf die Anhebung der Kurzschluss-
leistung am Verknupfungspunkt Siy, z.B. durch Leitungsverstarkungen, die Installation ei-
ner eigenen Leitung zur Transformatorstation, die Erhéhung der Transformatorleistung oder

den Anschluss an das Ubergeordnete Netz.

Je nach der Kostensituation und den 6rtlichen und technischen Gegebenheiten wird von einer oder

mehreren dieser Moglichkeiten Gebrauch gemacht.
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5.3.5 Beurteilungsschema

Erfassung der Daten des Verteilernetzes und
der Anlage des Netzbenutzers (Datenblatt)

\ 4

Berechnung des Leistungsverhaltnisses Siy / Sa (Pkt. 5.3.1)

> 150 bzw. 300 < 150 bzw. 300

A 4

Bestimmung des zulassigen Oberschwingungslastanteils Sps / Sa (Pkt. 5.3.2)

A 4

Bewertung des vorhandenen Oberschwingungslastanteils Sps / Sa (Pkt. 5.3.3)

Sos / Sa unter der Grenzkurve Sos / Sa Uber der Grenzkurve
\ 4 v v
zulassig MalRnahmen
Bild 5-2: Beurteilungsschema flir Oberschwingungen
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5.4 Beispiele

In Berechnungen kdnnen in die Gleichungen — sofern nur Angaben in kW vorliegen — die betref-
fenden Leistungen auch naherungsweise in kVA eingesetzt werden. In den folgenden Beispielen

wird grundsatzlich mit kVA gerechnet.
5.4.1 Drehautomat in einer Werkstéatte

Beschreibung der Anlage eines Netzbenutzers

In der Anlage des Netzbenutzers mit einer Anschlussleistung von S, = 40 kVA soll ein zusatzlicher
Drehautomat mit einer Leistung von 6 kVA aufgestellt werden. Der Antrieb erfolgt Gber einen ge-
steuerten netzgefiihrten Stromrichter (6-pulsig) mit Gleichstrommotor. Die Anlage des Netz-
benutzers befindet sich in unmittelbarer Nahe der Transformatorstation, d.h. der Verknipfungs-
punkt ist der Niederspannungsverteiler der Station. Die Transformatorleistung betragt
S, =400 kVA bei einem uxt =4 %. In der Werkstatte befindet sich bereits eine Reihe nennens-

werter Oberschwingungserzeuger mit folgenden Leistungen:

2 Drehautomaten mit je............... 5 kVA
InverterschweilRgeréat................... 3 kVA
Leuchtstofflampenanlage........... 10 kVA
BUro-EDV .......ooeiiiiiiiiiiiice 2 kVA

Von den insgesamt drei Drehautomaten sind maximal nur zwei gleichzeitig in Betrieb. Die Be-
zeichnung Blro — EDV umfasst einen Computer, einen Drucker, ein Kopier- und ein Faxgerat. Die

Leistungsangabe berticksichtigt bereits die zu erwartende Gleichzeitigkeit.

Beurteilung

Die Bestimmung der (Netz-)Kurzschlussleistung am Verkntpfungspunkt V erfolgt nach Kap. 3 oder
Anhang E (Skv = 10 MVA). Eine weitergehende Anschlussbeurteilung ist nicht erforderlich, da das

Leistungsverhaltnis

S 10MVA
S, 0,040MVA

groler als 150 ist (Gl. (5-4)). Da es sich jedoch um einen Antrieb mit gesteuertem netzgefluhrtem

Stromrichter handelt, sind auch die Kommutierungseinbriiche gemal Kap. 6 zu beurteilen.
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Emissionsgrenzwerte

Mit dem Anlagenstrom

S, _ 40.000 VA _

~ ~58A
J3-U, J3-400V

s

ergeben sich folgende Emissionsgrenzwerte:

v 3 5 7 11 13 17 19 >19

o, 6(18) | 15 10 5 4 2 1,5 1
I/ 1a[%] | 9.5 @8) | 24 16 79 | 63 | 32 | 24 | 16

l, [A] 55 (17)* 14 9,2 4,6 3,7 1,8 1,4 0,9

*

Die Klammerwerte gelten flr den Neutralleiter.

Der zulassige Gesamtoberschwingungsgehalt der Anlage des Netzbenutzers THDi betragt:

20 [S. 20
1000 |'S, 1000

THDi, = 4/ 250 =0,32 = 32%

Bei einem Leistungsverhaltnis von 250 kann man annehmen, dass die Oberschwingungen unter-
halb dieser Emissionsgrenzwerte liegen. Die Berechnung der Emissionsgrenzwerte ist aufgrund
des berechneten Leistungsverhaltnisses flir vorstehende Anschlussvariante nicht zwingend erfor-

derlich.

Versorgungsvariante

Der Verknupfungspunkt der zuvor beschriebenen Anlage des Netzbenutzers ist 200 m von der
Transformatorstation entfernt. Die Versorgung erfolgt tber ein Al-Kabel mit einem Querschnitt von

150 mm?.

Beurteilung

Mit Hilfe von Kap. 3 bzw. Anhang E ergibt sich fur die Kurzschlussleistung am Verkntpfungspunk:

S,y =3 MVA
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Eine weitergehende Anschlussbeurteilung ist erforderlich, da nun das Leistungsverhaltnis

Sev  3MVA
S, 0,040MVA

unter 150 liegt (Gl. 5-4).

Zur Bestimmung der Oberschwingungslast werden die Oberschwingungserzeuger den zwei Grup-

pen zugeordnet:

Gerat/Anlage Gruppe 1 Gruppe 2
Drehautomat 1 6 kVA
Drehautomat 2 5 kVA
Drehautomat 3 (5 kVA)
Schweildgerat 3 kVA
Lichtanlage 10 kVA
Biro-EDV 2 kVA
Summe Sar.1 =10 kVA Sar.2 = 16 kVA

Die Oberschwingungslast Sps berechnet sich nach Gl. (5-6):

Ses =0,5-Sg, ;+Sg, =0,5-10KVA + 16 kVA = 21KVA

Mit Gl. (5-7) ergibt sich fiir den Oberschwingungslastanteil:

Sos  21kVA
S, 40kVA

=0,53

Das Wertepaar [Sos/ Sa; Skv/ Sa] liegt unterhalb der fir die Niederspannungsebene geltenden
Kurve in Bild 5-1. Dem Anschluss kann daher hinsichtlich Oberschwingungen ohne Auflage von

Begrenzungsmalnahmen zugestimmt werden.
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Emissionsgrenzwerte

Mit dem vorher bereits berechneten Anlagenstrom von 58 A ergeben sich die Emissionsgrenzwerte
gemal Gl. (5-1):

v 3 5 7 11 13 17 19 | >19
o, 6(18) | 15 10 5 4 2 15 1
IL/a[%] | 5.2 (16)* | 13 87 | 43 | 35 | 1,7 | 13 | 09

I, [A] 3,090 | 75 5,0 2,5 2,0 1,0 0,8 0,5

*

Die Klammerwerte gelten fir den Neutralleiter.

Fur den zulassigen THDix gilt:

20 (S, 20
1000 |'S, 1000

THDi, = NT5=017=17%
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5.4.2 Biulrohaus einer Bank

Beschreibung der Anlage des Netzbenutzers

Der geplante Neubau eines Birohauses mit einer Anschlussleistung von S, = 100 kVA soll aus
einer in unmittelbarer Nahe vorhandenen Transformatorstation Uber ein eigenes Kabel versorgt
werden. Die Transformatorleistung betragt S, =400 kVA bei einem uxt =4 %. Von den im Biro-
haus insgesamt installierten Oberschwingungserzeugern sind die folgenden Gerate und Anlagen

gleichzeitig in Betrieb:

18 Computer mitje ......ccccvvvvvvnnnnnns 500 VA
30 Bildschirme mit je............ccceeees 200 VA
15 Terminals mitje..........cceeeevvnnnnnnn. 300 VA
5 Drucker mitje.....cccccceeiiieiinninnnns 800 VA
Faxgerat......ccooooveeiiiiiiiiee e, 500 VA
USV-Anlage fir Zentralrechner......... 10 kVA
Leuchtstofflampenanlage.................. 10 kVA
Aufzug mit Drehstromsteller................ 5 kVA
Klimaanlage mit Umrichter.................. 9 kVA

Beurteilung

Die Bestimmung der (Netz-)Kurzschlussleistung am Verknipfungspunkt V erfolgt nach Kap. 3 oder
Anhang E (Sxv = 10 MVA). Eine weitergehende Anschlussbeurteilung ist erforderlich, da das Leis-
tungsverhaltnis

Sew  10MVA
S, 0,1MVA

100

kleiner als 150 ist (Gl. (5-4).

Zur Bestimmung der Oberschwingungslast werden unter Berlcksichtigung der zu erwartenden

Gleichzeitigkeit die Oberschwingungserzeuger den zwei Gruppen zugeordnet.
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Gerat/Anlage Gruppe 1 Gruppe 2

18 Computer 9 kVA
30 Bildschirme 6 kVA
15 Terminals 4,5 kVA
5 Drucker 4 kVA
Faxgerat 0,5 kVA
USV-Anlage 10 kVA
Aufzug 5 kVA
Lichtanlage 10 kVA

Klimaanlage 9 kVA
Summe Sar.1= 10 kVA Sar.2 = 48 kVA

Fir die Oberschwingungslast Sps findet man ausgehend von Gl. (5-6):

Ses =0,5-Sg.,+Sg, =0,5-10KVA + 48 KVA =53 kVA

Mit GI (5-7) ergibt sich fur den Oberschwingungslastanteil:

Ses  53KVA

= ~0,53
S, 100kVA

Das Wertepaar [Sos/ Sa ;Skv/ Sa] liegt unterhalb der flr die Niederspannungsebene geltenden
Kurve in Bild 5-1. Dem Anschluss kann daher hinsichtlich Oberschwingungen ohne Auflage von

Begrenzungsmalnahmen zugestimmt werden.

Die nachfolgende Berechnung der Emissionsgrenzwerte ist aufgrund des berechneten Ober-

schwingungslastanteils fur vorstehende Anschlussvariante nicht zwingend erforderlich,

Emissionsgrenzwerte

Mit dem Anlagenstrom

S, _ 100.000 VA

| = —
b3y, 3400V

=144 A
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ergeben sich folgende Emissionsgrenzwerte gemaf Gl. (5-1):

v 3 5 7 11 13 17 19 | >19
Dy 6(18)* | 15 10 5 4 2 1,5 1
I, /1a[%] | 6,0(18)* | 15 10 50 | 40 | 20 1,5 1,0

l, [A] 8,6 (26)* 22 14 7,2 5,8 2,9 2,2 1,4

* Die Klammerwerte gelten fiir den Neutralleiter.

Fir den zulassigen THDix gilt:

S
THDI, = 20 | |Sev 20 100 =0,2 =20 %
1000 \ S, 1000
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5.4.3 Skilift

Beschreibung der Anlage des Netzbenutzers

Aus einer Transformatorstation (S;t =250 kVA, uxt =4 %) werden Uber ein 200 m langes Kabel
aus Aluminium und einem Querschnitt von 150 mm? ein Skilift mit einer Leistung von
Srsr = Sa = 100 kVA und ein betriebsfremdes Restaurant mit einer Anschlussleistung von 80 kVA
versorgt. Der Betreiber des Liftes plant, den vorhandenen Asynchronmotor durch einen Strom-
richterantrieb zu ersetzen. Der neue Antrieb soll aus einer 6-pulsigen gesteuerten Drehstrom-

briicke mit Gleichstrommotor bestehen.

Beurteilung

Die Bestimmung der (Netz-)Kurzschlussleistung am Verkntpfungspunkt V erfolgt nach Kap. 3 oder

Anhang E. Es ergibt sich fir die (Netz-)Kurzschlussleistung am Verknipfungspunkt V:

S,y =3 MVA
Eine weitergehende Anschlussbeurteilung ist erforderlich, da das Leistungsverhaltnis

S,y 3MVA

= =30
S, 0,1MVA

unter 150 liegt (Gl. 5-4).

Der zu beurteilende Liftantrieb ist der Gruppe 2 nach Pkt. 5.3.2 zuzuordnen. Die Oberschwin-

gungslast ergibt sich gemaf Gl. (5-6) zu:

Ses =100 kVA

Mit Gl. (5-7) ergibt sich fiir den Oberschwingungslastanteil:

Sos _ 100kVA _
S, 100kVA

Das Wertepaar [Sos/ Sa ;Skv/ Sa] liegt oberhalb der fir die Niederspannungsebene geltenden
Kurve in Bild 5-1. Dem Anschluss kann daher hinsichtlich Oberschwingungen nicht ohne Auflage

von Begrenzungsmalnahmen zugestimmt werden. Es kann beispielsweise eine Saugkreisanlage
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vorgesehen werden oder der Verknipfungspunkt V in das Mittelspannungsnetz verlegt (eigener
Transformator) werden.

Emissionsgrenzwerte

Mit dem Anlagenstrom

S, _100.000 VA _

I, = = =144 A
oJsu, J3-400v
erhalt man folgende Emissionsgrenzwerte:
% 3 5 7 11 13 17 19 >19
o8 6 (18)* 15 10 5 4 2 1,5 1

I,/Ia[%] | 3,3(9,6)" | 8,2 55 2,7 2,2 1,1 0,8 0,5
l, [A] 4,7 (14)* 12 7,9 3,9 3,2 1,6 1,2 0,8

* Die Klammerwerte gelten fur den Neutralleiter.

Fir den zulassigen THDip gilt:

20 [S, 20

THDI , = : =
A 1000 \'S, 1000

/30 =011=11%

Die Begrenzungsmalinahmen missen so ausgelegt werden, dass die Oberschwingungen die E-
missionsgrenzwerte nicht tUberschreiten. Sollte eine Saugkreisanlage eingesetzt werden, dann sind
zusatzlich die in Pkt. 5.5.5 genannten Bedingungen einzuhalten.
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5.4.4 Seilbahn

Beschreibung der Anlage des Netzbenutzers

Ein Seilbahnantrieb soll mit einer Leistung von S, s = Sa = 500 kVA (ber einen Transformator mit
einer Leistung S;t = 630 kVA (uxt = 4 %) an das Mittelspannungsnetz angeschlossen werden. Der
Antrieb des Gleichstrommotors erfolgt Uber einen gesteuerten netzgefihrten Stromrichter in Dreh-
strombriickenschaltung (6-pulsig). Die Kurzschlussleistung am Verknidpfungspunkt (Mittel-

spannungsseite der Transformatorstation) betragt Sxyv = 60 MVA.

Beurteilung

Eine weitergehende Anschlussbeurteilung ist erforderlich, da das Leistungsverhaltnis

S.v _ 60MVA

= =120
S, 0,5MVA

kleiner 300 ist (Gl. (5-5)).

Da der Seilbahnantrieb der Gruppe 2 zuzuordnen ist, findet man fur die Oberschwingungslast mit
Hilfe von Gl. (5-6)

Sos =500 kVA
Mit GI. (5-7) ergibt sich fiir den Oberschwingungslastanteil:

Ses  500KVA
S, 500kVA

Das Wertepaar [Sos / Sa ;Skv/ Sa ] liegt oberhalb der fur die Mittelspannungsebene geltenden Kur-
ve in Bild 5-1. Dem Anschluss kann daher hinsichtlich Oberschwingungen nicht ohne Auflage von
Begrenzungsmaflnahmen zugestimmt werden. Es sind somit MaRnahmen zur Reduzierung der

Oberschwingungsstrome (z.B. Einbau einer Saugkreisanlage) notwendig.

Emissionsgrenzwerte

Mit dem Anlagenstrom, bezogen auf die Niederspannungsseite von
S, 500.000 VA

| -
MJ3u, J3-400V

=722A
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ergeben sich folgende Emissionsgrenzwerte in der Niederspannungsebene:

\% 3 5 7 11 13 17 19 >19

D, 6(18)* | 15 10 5 4 2 1,5 1
I/la[%] | 6,6 (20 | 16 11 55 | 44 | 22 1,6 1,1

l, [A] 47 (142)* | 119 79 40 32 16 12 7,9

*

Die Klammerwerte gelten fir den Neutralleiter.

Fir den zulassigen THDix gilt:

S
THDi , = 20 S _ 20 50 _ 022 22%
1000 | S, 1000

Die Saugkreisanlage muss so dimensioniert werden, dass diese Emissionsgrenzwerte fur die O-

berschwingungen eingehalten werden. Weitere Kriterien flr die Auslegung der Saugkreisanlage
sind in Pkt. 5.5.5 zu finden.

Anmerkung: Bei einer Haufung von Anlagen der Netzbenutzer mit gleichartigen Antrieben (z.B.
Skigebiet) kann es zur Einhaltung der Vertraglichkeitspegel notwendig sein, auch fur
Antriebe mit geringerer Leistung eine Saugkreisanlage oder eine aktive Ober-

schwingungskompensation vorzusehen.
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5.5 Informative Hinweise

5.5.1 Einteilung der Oberschwingungserzeuger

Das in Pkt. 5.3 vorgestellte Beurteilungsverfahren basiert auf der Bewertung der fur die Anlage des
Netzbenutzers charakteristischen Oberschwingungslast Sos. Dazu werden alle nennenswerten
Oberschwingungserzeuger unter Bericksichtigung der zu erwartenden Gleichzeitigkeit in zwei
Gruppen eingeteilt (Pkt. 5.3.2). Welcher Gruppe ein Oberschwingungserzeuger zuzuordnen ist,

hangt vom Gesamtoberschwingungsgehalt seines Stromes THDi ab:

Gruppe 1 10 % < THDi <25 %

Gruppe 2 THDi > 25 %

Elektrische Betriebsmittel (Gerate und Anlagen) mit einem THDi < 10 % werden bei der Bestim-

mung der Oberschwingungslast nicht beriicksichtigt.

In der folgenden Tabelle sind die Merkmale einiger typischer Oberschwingungserzeuger zusam-

mengestellt:

Schaltungsart Stromkurvenform THD; Anwendungsbeispiele
Einphasiger Gleich- Schaltnetzteile (Fernsehgerate,
richter mit Glattungs- =~ 165 % Kompaktleuchtstofflampen, EDV-
kondensator Gerate, Gerate der Unterhaltungs-

(Gr. 2) elektronik)
6-pulsiger Gleich- USV-Anlagen, Frequenzumrichter
richter mit Glattungs- =100 % fur Drehstrommotoren (Pumpen,
kondensator Ventilatoren, Verdichter, Extruder,
(Gr. 2) Muhlen, Brecher, Kranfahrwerke,
Aufzlige, Foérderanlagen, Ruhr-

. . werke, Papiermaschinen, Wickel-
6-pulsiger Gleich- antriebe, Kalander, Bandségen,
richter mit Glattungs- 40+70% Hebewerke, Klimagerate)
kondensator und
-drossel (Gr. 2)
6-pulsiger Thyristor- USV-Anlagen, Gleichstromantriebe
stromrichter mit Glat- 25:=40% | (Skilifte, Extruder, Bandsagen),
tungsdrossel Wechselrichter fuir Windkraft-

(Gr. 2) anlagen
12-pulsiger Thy- Gleichstromantriebe mit hoher Leis-
ristorstromrichter mit =15 % tung (Walzwerke, Seilbahnen),
Glattungsdrossel Wechselrichter fur Windkraft-

(Gr. 1) anlagen

Tabelle 5-2: Merkmale typischer Oberschwingungserzeuger
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5.5.2 Vertraglichkeitspegel

Vertraglichkeitspegel [9] bilden die Grundlage flr die EMV-Koordination in Stromversorgungssys-
temen [1], [2]. Diese hat zum Ziel, den einzelnen Anlagen der Netzbenutzer StérgroRen so zuzutei-
len, dass durch die Summenwirkung die festgelegten Vertraglichkeitspegel mdglichst nicht Gber-
schritten werden. Eine einzelne Anlage des Netzbenutzers darf demnach nur einen geringen Anteil

dieser Vertraglichkeitspegel in Anspruch nehmen.

Die Vertraglichkeitspegel flir Oberschwingungsspannungen in 6ffentlichen Niederspannungsnetzen
sind in EN 61000-2-2 festgelegt:

ungeradzahlige geradzahlige
Oberschwingungen Oberschwingungen
keine Vielfache von 3 Vielfache von 3 ?
Ober-
Oberschwingungs- schwingungs- Oberschwingungs-
Y spannung, in % Y spannung, Y spannung, in %
in %
5 6,0 3 5,0 2 2,0
7 5,0 9 1,5 4 1,0
11 3,5 15 0,4 6 0,5
13 3,0 21 0,3 8 0,5
17 <v <49 2,27-(£j-0,27 21<v<45 0,2 10 <v<50 10
\Y 0,25-(Tj+0,25

? Die fiir ungeradzahlige Oberschwingungen, die Vielfache von 3 sind, angegebenen Pegel gelten fiir Null-
system-Oberschwingungen. AuRerdem koénnen die Werte fir die Oberschwingung 3. und 9. Ordnung in ei-
nem Dreiphasensystem ohne Neutralleiter oder ohne zwischen Auflenleiter und Neutralleiter geschalteter
Last abhangig von der Unsymmetrie des System viel geringer als die Vertraglichkeitspegel sein.

Tabelle 5-3: Vertraglichkeitspegel fir die einzelnen Oberschwingungsanteile der Spannung in
offentlichen Niederspannungs-Elektrizitdtsversorgungsnetzen (Effektivwerte als
Prozentsatz des Grundschwingungsanteils) [EN 61000-2-2]

Der Vertraglichkeitspegel fur den Gesamtoberschwingungsgehalt betragt:
THDu =8 %

Der Bezugswert fur die in Prozent angegebenen Vertraglichkeitspegel und den Gesamtober-

schwingungsgehalt ist die Grundschwingung der Netzspannung.
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5.5.3 Messung von Oberschwingungen

Eine Beschreibung der mdglichen Messverfahren und die bevorzugt anzuwendenden Messpara-
meter findet man in [18], [20]. Die Wahl der Messverfahren und -parameter hangt vom Zweck der

Messung ab:

o0 Kontrollmessungen
Diese sind notwendig, um die Einhaltung der Emissionsgrenzwerte laut Pkt. 5.2 bzw. der
Vertraglichkeitspegel fir die Oberschwingungsspannungen (Pkt. 5.5.2) zu Uberprifen. Bis
zum Vorliegen genormter Festlegungen wird empfohlen, den hdchsten 10-Minuten-

Effektivwert innerhalb eines beliebigen Wochenintervalls zur Beurteilung heranzuziehen.

0 Bearbeitung der Beschwerden von Netzbenutzern
In diesem Fall sind die Oberschwingungspegel aus [5] malRgebend. Dort findet man auch

Angaben zu den anzuwendenden Messparametern und Auswerteprozeduren.

o Storungsaufklarung
Zur Untersuchung thermischer Effekte an Motoren und Transformatoren genigt es, ebenso
wie in den beiden vorhergehenden Punkten, 10-Minuten-Effektivwerte zu erfassen. Zur Auf-
klarung von Stérungen an Kompensationsanlagen, elektronischen Steuerungen oder der
Tonfrequenzrundsteueranlagen (TRA) ist es in der Regel notwendig, Oberschwingungen
mit kurzen Integrationsintervallen zu erfassen. Je nach Art der Stérung kommen Integrati-
onsintervalle bis herab zu 80 ms zur Anwendung. Die Beobachtungszeit richtet sich nach

der Haufigkeit des Auftretens der gesuchten Stérung.

5.5.4 Blindleistungskompensationsanlagen

Anlagen der Netzbenutzer mit einem hohen induktiven Blindleistungsbedarf bendétigen in der Regel
Kompensationseinrichtungen [L11]. Diese bestehen im einfachsten Fall aus Kondensatoren, die
entweder fir die Anlage des Netzbenutzers insgesamt wirken (Zentralkompensation) oder zusam-
men mit bestimmten Betriebsmitteln (Geraten und Anlagen) zu- und abgeschaltet werden (Einzel-
kompensation). Anlagen zur Zentralkompensation sind meist im Bereich der Ubergabestelle instal-
liert und kénnen sich dem jeweiligen Blindleistungsbedarf anpassen.

Kompensationskondensatoren bilden zusammen mit der vorgelagerten Netzimpedanz einen
Schwingkreis, dessen Resonanzfrequenz f.s hauptsachlich vom Verhaltnis Kompensationsleistung

Q¢ zu Kurzschlussleistung am Verknipfungspunkt Siy abhangt:
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S
fo=50- |-V (5-9)
Q.
| Resonanzfrequenz, in Hz
Skv e (Netz-)Kurzschlussleistung am Verknipfungspunkt V, in VA
Qc........ Kompensationsleistung, in var

Bei geregelten Kompensationsanlagen andert sich die Resonanzstelle mit der Anzahl der einge-

schalteten Stufen. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es zu unerwilinschten Re-

sonanzerscheinungen kommt.

Anmerkung: Eine ausfihrliche Darstellung dieser Problematik aus der Sicht der Tonfrequenz-
Rundsteuerung findet man im Hauptabschnitt D3 der TOR (siehe auch Kap. 8).
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Bild 5-3 zeigt, dass, abhangig vom Ort der Anregung des Schwingkreises, zwei Falle zu unter-

scheiden sind:

Ubergeordnete
Netzebene
20 kV U,, Urr
a) b)
Iy, ¢
ly
400V 400V

1
L1
I
"
1
L1
I
"

\

Bild 5-3: Schematische Darstellung der Resonanzmdglichkeiten

a) Reihen(Serien-)resonanz b) Parallelresonanz

o Vom Mittelspannungsnetz aus betrachtet, bildet der Kondensator zusammen mit dem Netz-

(o}

transformator einen Reihenschwingkreis (Bild 5-3 a)), der bei Resonanz eine niedrige
Impedanz aufweist. Probleme sind zu erwarten, wenn die Resonanzfrequenz mit der Fre-
quenz der Steuerspannung Urr der TRA oder einer in der Mittelspannung vorhandenen
Oberschwingung U, zusammenfallt. In diesem Fall kann der Steuerpegel der TRA in der
Mittelspannungsebene unzuldssig abgeschwacht werden bzw. eine Oberschwingung in der

Niederspannung stark ansteigen.

Aus der Sicht der Anlage des Netzbenutzers stellt das Verteilernetz zusammen mit der
Kompensationsanlage einen Parallelschwingkreis dar (Bild 5-3 b)). Dieser wird durch die
in der Anlage des Netzbenutzers erzeugten Oberschwingungsstrome |, zu Schwingungen
angeregt, wenn die Eigenfrequenz mit einer Oberschwingung Ubereinstimmt. Durch den
Resonanzstrom, der ber den Kondensator und den Netztransformator flief3t, steigt nicht
nur die Verzerrung in der Niederspannung, sondern auch die Belastung der Kompensati-
onsanlage.
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Resonanzerscheinungen kénnen vermieden werden, wenn den Kondensatoren passende Drosseln

vorgeschaltet werden (Verdrosselung). Die Induktivitat der Drossel wird in der Regel so gewahlt,

dass die Resonanzfrequenz unterhalb der Harmonischen mit der Ordnungszahl 5 (250 Hz) liegt.

Ob eine Kompensationsanlage zu verdrosseln ist, hangt von verschiedenen Faktoren ab:

0 Aus der Sicht der Oberschwingungsbegrenzung ist eine Verdrosselung erforderlich, wenn

- der Oberschwingungslastanteil der Anlage des Netzbenutzers Sos/Sa > 20 % ist

und/oder

im Falle hoher Oberschwingungspegel im Netz die Kompensationsleistung

Qc > 20 % der Anschlussleistung Sa.

Anmerkung:

Werden mehrere Anlagen der Netzbenutzer von einer gemeinsamen Transforma-
torstation aus versorgt, muss sowohl die unterschiedliche Ober-
schwingungsemission der Anlagen der einzelnen Netzbenutzer als auch das Zu-
sammenwirken der (oft verschieden ausgefiihrten) Kompensationsanlagen be-
ricksichtigt werden. Das kann dazu fiihren, dass auch bei einer geringeren Ober-
schwingungslast bzw. Kompensationsleistung eine Verdrosselung vorzusehen ist,
wobei bei der Auslegung die Ausflhrung der anderen Kompensationsanlagen

beachtet werden muss.

o Hinsichtlich der Tonfrequenzrundsteuerung ist eine Verdrosselung notwendig, wenn

- die Rundsteuerfrequenz frra > 250 Hz und

- die Kompensationsleistung Q¢ > 35 % der Anschlussleistung Sa
ist (siehe Hauptabschnitt D3 der TOR).
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5.5.5 Anforderungen an Saugkreisanlagen

Saugkreisanlagen sollen die Verzerrung der Netzspannung herabsetzen. Ein Saugkreis ist ein Rei-
henresonanzkreis mit einer Resonanzfrequenz nahe oder gleich der betrachteten Ober-
schwingungsfrequenz. Saugkreisanlagen bestehen aus mehreren solchen Kreisen, die auf ver-

schiedene Oberschwingungsfrequenzen abgestimmt sind [L11].

In Verteilernetzen treten Oberschwingungen mit nennenswertem Pegel normalerweise nur bei den

Ordnungszahlen

v=6-k£1=5,7,11,13,17,19,23,25, ... mit k=1,2,3,4,5, ...

auf. Damit keine stdrende Parallelresonanz bei einer dieser charakteristischen Ordnungszahlen
auftritt, missen Saugkreise lUckenlos - beginnend mit der niedrigsten Ordnung v = 5) - vorhanden
sein. Bis zu welcher Ordnungszahl Saugkreise eingesetzt werden, hangt von den Anforderungen

ab, die an den Oberschwingungsgehalt der Netzspannung gestellt werden.

Anmerkung: In Sonderfadllen, z.B. bei leistungsstarken Einphasenlasten oder bestimmten TRA-
Frequenzen, koénnen Saugkreise auch fur nichtcharakteristische Ordnungszahlen
notwendig sein.

Anmerkung: Neben der Wahrnehmung ihrer Hauptaufgabe — der Reduzierung von Oberschwin-
gungen — bewirken Saugkreise auch eine gewisse Kompensation der Grundschwin-

gungsblindleistung.

Bei herkdmmlichen Saugkreisanlagen (nur ein Saugkreis je Ordnungszahl) ist die Grund-
schwingungsblindleistung nur in sehr engen Grenzen durch Zu- und Abschalten von Saugkreisen
regelbar. Dabei muss eine bestimmte Schaltfolge eingehalten werden. Die Zuschaltung beginnt mit
dem Saugkreis niedrigster Ordnung und endet mit jenem hochster Ordnung. Das Abschalten er-
folgt in umgekehrter Reihenfolge. Daraus resultiert, dass speziell die Saugkreise flr die héheren

Ordnungszahlen nicht in allen Betriebszustanden wirksam sind.

Far die Auslegung von Saugkreisanlagen gelten folgende Kriterien:

e Oberschwingungen

Die in Pkt. 5.2 festgelegten Emissionsgrenzwerte mussen eingehalten werden.
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e Mindestsaugwirkung eines Saugkreises
Das Verhaltnis der Impedanz des Saugkreises Z,s zur Netzimpedanz an der Anschluss-

stelle des Saugkreises Z, y soll

ZVS
<05 (5-10)
ZvN
Zys ... Impedanz des Saugkreises (bezogen auf Ordnungszahl v des Saug-
kreises), in Q
ZuNenne.. Impedanz des Verteilernetzes an der Anschlussstelle des Saugkreises

(bezogen auf Ordnungszahl v des Saugkreises), in Q

sein. Beide Impedanzen beziehen sich auf die Oberschwingungsfrequenz entsprechend der

Ordnungszahl v, fir die der Saugkreis bestimmt ist.

Anmerkung: Der Anschlusspunkt von Saugkreisen féllt in der Regel nicht mit dem Ver-
knUpfungspunkt der Anlage des Netzbenutzers mit dem Netz des Netzbetrei-
bers zusammen. Bei der Berechnung der Impedanz Z,y muss daher neben
der eigentlichen Netzimpedanz auch die Impedanz zwischen dem Verknip-
fungspunkt und der Anschlussstelle — einschlieflich einer allenfalls vorhan-

denen Netz- oder Kommutierungsdrossel (Kap. 6) — beriicksichtigt werden.

e Mindestimpedanz bei der Steuerfrequenz von Tonfrequenzrundsteueranlagen (TRA)
Da Saugkreisanlagen die Rundsteuerung unzuldssig beeinflussen kdnnen, mussen diese
bei der Rundsteuerfrequenz eine Mindestimpedanz aufweisen. Angaben zu den einzu-
haltenden Impedanzverhaltnissen sind beim Netzbetreiber einzuholen.

Anmerkung: Eine ausfihrliche Darstellung dieser Problematik gibt Hauptabschnitt D3 der
TOR (siehe auch Kap. 8).

e Uberkompensation der Grundschwingungsblindleistung
Eine dauernde Uberkompensation ist grundsatzlich zu vermeiden. Andernfalls ist die Zu-

stimmung des Netzbetreibers erforderlich.

e Belastung von Saugkreisen
Saugkreise wirken sich nicht nur auf die in der Anlage des Netzbenutzers erzeugten Ober-
schwingungsstrome aus, sondern Ubernehmen zusatzlich auch Oberschwingungsstrome
aus dem Netz, die aus den in der Netzspannung vorhandenen Oberschwingungs-
spannungen resultieren. Bei der Dimensionierung von Saugkreisen ist daher die Ober-

schwingungsbelastung des Netzes zu berlcksichtigen.
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5.5.6 Aktive Oberschwingungskompensation

Wie die Saugkreisanlagen werden auch aktive Kompensatoren zur Reduzierung von Harmoni-
schen und Zwischenharmonischen eingesetzt. Im Gegensatz zu den aus den passiven Elementen
.Drossel“ und ,Kondensator bestehenden Saugkreisanlagen analysieren die aktiven Kompensato-
ren kontinuierlich den zu ,glattenden“ Laststrom und speisen einen entsprechend errechneten Kor-
rekturstrom ein. Die harmonischen und gegebenenfalls zwischenharmonischen Anteile des Korrek-
turstromes werden dabei vom aktiven Kompensator in Phasenopposition zu denen des Laststro-
mes eingespeist. Durch den Einsatz eines aktiven Kompensators kann erreicht werden, dass der

aus dem Verteilernetz bezogene Laststrom nahezu sinusférmig ist.
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6 Kommutierungseinbriiche

6.1 Allgemeines

Das periodische Auftreten von kurzzeitigen Einbriichen in der Netzspannung ist charakteristisch fiir
den Betrieb netzgeflihrter Stromrichter. Der Grund daflr ist, dass bei jeder Kommutierung bis zur
vollstdndigen Stromibernahme durch das Folgeventil ein Kurzschluss zwischen zwei Aul3enleitern
wirksam ist. Die Tiefe dieser Kommutierungseinbriiche hangt unter anderem auch vom Steuerwin-

kel a ab und erreicht bei a = 90° ein Maximum [L12].
Bild 6-1 a) zeigt als Beispiel den theoretischen Spannungsverlauf zwischen einem Auf3enleiter und
dem Neutralleiter an der Anschlussstelle eines 6-pulsigen Stromrichters bei einem Steuerwinkel

von a =45°. Zu Beginn und am Ende sind haufig Uberlagerte Kommutierungsschwingungen
(Bild 6-1 b)) zu beobachten.

Uy
EAUKom

T
-30°|| 0° 45° 90°

H ohne Netzdrossel

- mit Netzdrossel

Bild 6-1: Kommutierungseinbriiche in der Auf3en-/Neutralleiterspannung
a) theoretischer Spannungsverlauf beim 6-pulsigen Stromrichter
b) Einbruch mit Kommmutierungsschwingungen (Detailausschnitt zu a)

Die in Bild 6-1 a) grau dargestellten Einbriiche wiirden sich ergeben, wenn der Stromrichtersatz
direkt am Verknipfungspunkt angeschlossen ware. Durch Vorschalten einer Netzdrossel verringert
sich die Tiefe der Einbriiche, wahrend ihre Dauer zunimmt.

Kommutierungseinbriiche zeigen sich im Frequenzbereich in Form eines breiten Frequenzbandes,
das sich bis zu einigen 10 Kilohertz erstreckt. Kommutierungseinbriiche werden somit nur zu ei-

nem geringen Teil von den Vertraglichkeitspegeln fir Oberschwingungsspannungen (siehe Kap. 5)
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erfasst. Fur die Beurteilung von Kommutierungseinbriichen ist die Betrachtung im Zeitbereich we-

sentlich aussagekréaftiger.

Kommutierungseinbriiche einschlieBlich der uberlagerten Schwingungen verursachen vornehmlich

folgende Stdrungen:

e Akustische Stérungen bei elektromagnetischen Komponenten (Motoren, Transformatoren
und Drosseln in elektrischen Geraten)

e Ubertritt von Schwingungen hoher Frequenz tiber die Netzteile in die Elektronik. Bei elekt-
roakustischen Geraten kdnnen diese Uber die Lautsprecher hérbar sein.

e Bildstérungen bei Monitoren

e Einstrahlung in Funkanlagen

e Falsche Anzeige bei Uhren, welche die Zeit von den Nulldurchgangen der Netzspannung

ableiten (z.B. manche Radiowecker).

Eine Anschlussbeurteilung hinsichtlich Kommutierungseinbriichen ist nur fir gesteuerte netzge-
fuhrte Stromrichter notwendig.

Die Beurteilung der Zulassigkeit des Betriebes einer Anlage eines Netzbenutzers hinsichtlich
Kommutierungseinbriichen beruht auf den in Pkt. 6.2 festgelegten Emissionsgrenzwerten. Es ist
vorgesehen, dass diese Werte dem Netzbenutzer im Zuge der Bearbeitung von Anschlussanfragen

vorgeschrieben werden und er flr die Einhaltung verantwortlich ist.

Um den Netzbenutzer bei der Planung seiner elektrotechnischen Anlage unterstitzen zu kénnen,
wurden in Pkt. 6.3.1 Formeln angegeben, mit deren Hilfe die Induktivitat der vorzuschaltenden
Netzdrossel naherungsweise berechnet werden kann; der Einsatz hangt auch davon ab, dass der
Betrieb des Stromrichters diesen zuldsst. Da der Rechenwert eher auf der sicheren Seite liegt, ist
nicht zu erwarten, dass mit einer danach dimensionierten Netzdrossel die gemessenen Kommutie-

rungseinbriiche den Emissionsgrenzwert tberschreiten.
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6.2 Emissionsgrenzwerte

Der Emissiongrenzwert ist ein festgelegter Wert einer Storgrofl3e, der als Grundlage fir die EMV-
Koordination in elektrischen Netzen dient. Ziel der EMV-Koordination ist es sicherzustellen, dass
durch das Zusammenwirken aller Stérquellen in einem System die Vertraglichkeitspegel einge-
halten werden. Dazu werden vom Netzbetreiber Emissionsgrenzwerte sowohl fur die einzelnen
Netzebenen als auch fir die Anlagen der Netzbenutzer entsprechend der Netz- und Laststruktur

des betrachteten Systems festgelegt.

Die relative Tiefe eines Kommutierungseinbruchs dg.m ist als hdochste Abweichung AU der Netz-
spannung vom Augenblickswert der Grundschwingung, bezogen auf den Scheitelwert U; der
Grundschwingung, festgelegt (siehe Bild 6-1 a)).

Die relative Tiefe der Kommutierungseinbriiche dk.m soll am Verkniipfungspunkt im unglnstigsten

Betriebszustand folgende Werte nicht Giberschreiten;

Niederspannungsnetz:  dgom = 0,10

Mittelspannungsnetz: dkom = 0,05

wobei dxom Wie folgt zu berechnen ist

d = % (6-1)

Kom

()

dkom «v+..- relative Tiefe eines Kommutierungseinbruches (periodischer transienter
Spannungseinbruch)

AUkom ... hGchste Abweichung der Netzspannung vom Augenblickswert der
Grundschwingung, in V

Ugeee. Scheitelwert der Grundschwingung, in V

Im Allgemeinen genugt es, jeden Stromrichter flr sich zu betrachten, da die Wahrscheinlichkeit
einer Uberlagerung von Kommutierungseinbriichen gering ist. Werden hingegen mehrere Strom-
richter bewusst synchron betrieben, dann ist darauf zu achten, dass die Summenwirkung unter

dem jeweiligen Emissionsgrenzwert bleibt.

Zusatzliche Kommutierungsschwingungen zu Beginn und am Ende des Einbruchs bleiben unbe-

ricksichtigt, solange ihre Amplitude den Emissionsgrenzwert nicht Gberschreitet.
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6.3 MalBnahmen
6.3.1 Erhohung der Reaktanz Xkom

Grundlagen

Um die Emissionsgrenzwerte einhalten zu kénnen, wird dem Stromrichtersatz meist eine passende
Netzdrossel vorgeschaltet. Dadurch &ndert sich aus der Sicht des Verknipfungspunktes das Ver-
haltnis aus Netzreaktanz am Verknipfungspunkt V Xy und Reaktanz Xg.m. Bild 6-2 zeigt das Er-

satzschaltbild des Netzes, an das ein Stromrichter angeschlossen ist.

Stromrichter

-

XkV
O Xson

Verknipfungspunkt V

Bild 6-2: Ersatzschaltbild eines Netzes mit Stromrichter

In einem induktiven Netz nimmt die Tiefe der Kommutierungseinbriiche am Verknipfungspunkt mit

dem Spannungsteilerverhaltnis

XkV
XkV + XKom
) OV Netzreaktanz am Verknlpfungspunkt V, in Q
Xkom eeen-- Summe der Reaktanzen zwischen Verknipfungspunkt und Stromrich-

tersatz, in Q

ab.

Kurzschlussspannung der Netzdrossel

Die notwendige relative Kurzschlussspannung Uy kom der Reaktanz Xyom kann in Abhangigkeit vom
Verhaltnis Stromrichterleistung S;sy zu Kurzschlussleistung am Verknidpfungspunkt Sgy dem

Bild 6-3 enthommen werden.
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ukKom dKom = 0,05
0,150 - /
0,125 - 7
Mittelspannung / / dkom = 0,10
0,100 | / ~
0,075 - // /,/
0,050 - V4 // Niederspannung —
0,025 - ///
0,000 Sse
0,0 0,0025 0,005 00075 001 00125 0,015 S
kV

Bild 6-3: Erforderliche relative Kurzschlussspannung uy kom der Reaktanz Xyom in Abhangig-
keit vom Verhaltnis S, s/ Skv

Der Ablesewert fir uxkom ist auf 6-pulsige Stromrichter direkt anwendbar, wahrend fir 12-pulsige

Stromrichter der Wert zu halbieren ist. Im Sinne einer Minimierung der Netzrickwirkungen sollte

die relative Kurzschlussspannung ug kom jedoch mindestens 0,04 betragen.

Bei einem Verhaltnis Stromrichterleistung S, sy zu Kurzschlussleistung Syv groRer als etwa 0,015

ergibt sich ein relativ hoher Wert fiir ux xom. Daraus resultieren eine lange Dauer der Kommutierung

und ein hoher Spannungsabfall, wodurch der Stromrichterbetrieb stark beeintrachtigt werden kann.

Anmerkung: Bild

6-3 gibt die Wirkung der Spannungsteilung zwischen der Netzreaktanz Xy und

der Reaktanz Xyom auf die Einbriiche in der Spannung Auf3enleiter/Sternpunkt wie-

der. Dem entspricht die mathematische Beziehung:

u = ﬁ 1 -1 .Sr Str (6-2)
o 2 dKom SkV

Uk kom ---- relative Kurzschlussspannung der Reaktanz Xgom

dkom «ve..- relative Tiefe eines Kommutierungseinbruches (periodischer transienter
Spannungseinbruch)

Sistre..... Stromrichterleistung, in VA
Sk (Netz-)Kurzschlussleistung am Verknipfungspunkt V, in VA
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Induktivitat der Netzdrossel

In den Listen fur Netzdrosseln geben die Hersteller meist die Induktivitdt und den Bemessungs-
strom an. Die Induktivitat Lkom, die Spannung U, die Netzfrequenz f = 50 Hz und die Leistung des

Stromrichters S, sy stehen in folgender Beziehung zueinander:

L — L -u . i
Kom 2 T f k Kom Sr s (6_3)
Lkom «ce-.. Induktivitat der Reaktanz Xxom, in H
| ST Netzfrequenz (50 Hz), in Hz
Uk kom --.- relative Kurzschlussspannung der Reaktanz Xgom
U Netzspannung, in V

Sistre..... Stromrichterleistung, in VA

Far den Fall, dass die Reaktanz Xx.m nur aus einer Netzdrossel besteht, kann fir die Umrechnung

Gl. (6-3) direkt herangezogen werden.

Ist bereits ein Transformator mit einer Leistung S; 1 und einer Kurzschlussspannung ug t vorhanden,

so erhalt man fir die verbleibende Induktivitat Lp der Netzdrossel:

1 U? U?

LD_2'TE'f [uk Kom SrStr uk SFTJ (6 4)
Lp oo, Induktivitat der Netzdrossel, in H
friinns Netzfrequenz (50 Hz), in Hz
Uk kom --.- Felative Kurzschlussspannung der Reaktanz Xyom
U Netzspannung (verkettet), in V
Sistre..... Stromrichterleistung, in VA
Ukeeeeennnns Kurzschlussspannung des Transformators
SiTeeenn. Transformatorleistung, in VA

Anmerkung: Im Niederspannungsnetz kann in der Regel fur U der Nennwert U, = 400 V einge-

setzt werden.

Stand: September 2006 — Version 2.2 81



TOR — Hauptabschnitt D2 ‘E E-CONTROL

6.3.2 Kompensationsanlagen

Kompensations- und Saugkreisanlagen konnen bei geeigneter Auslegung vor allem an Ver-
knipfungspunkten mit relativ geringer Kurzschlussleistung zu einer nennenswerten Verringerung
der Dauer und der Tiefe von Kommutierungseinbriichen beitragen. Um die Emissionsgrenzwerte
einzuhalten, gentigt dann eine Reaktanz Xgom, die mehr oder weniger unter dem nach Pkt. 6.3.1
ermittelten Wert liegt. Die Berechnung des tatsachlichen Einflusses kann allerdings nur mit Hilfe
einer Computersimulation durchgefiihrt werden.

Unverdrosselte Kompensationsanlagen konnen jedoch kritische neue Resonanzstellen schaffen

und damit die Kommutierungsschwingungen verstarken.

6.3.3 Weitere MaRnahmen

Fir hohe Stromrichterleistungen bieten sich folgende Moéglichkeiten an:

e Anhebung der (Netz-)Kurzschlussleistung am Verknipfungspunkt Sxv, z.B. durch Lei-
tungsverstarkungen, die Installation einer eigenen Leitung zur Transformatorstation, die Er-
héhung der Transformatorleistung oder den Anschluss an das Ubergeordnete Netz.

e Wahl einer anderen Stromrichterart anstelle eines gesteuerten netzgefihrten Strom-
richters. Das kann z.B. ein Frequenzumrichter mit einer netzseitigen Diodengleichrichtung

oder ein selbstgeflihrter Stromrichter mit hoher Taktfrequenz sein.
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6.4 Beispiele
6.4.1 Drehautomat in einer Werkstatt

Beschreibung der Anlage des Netzbenutzers

In einer Werkstatt soll ein Drehautomat mit einem gesteuerten netzgefiihrten Stromrichter
(6-pulsig) angeschlossen werden. Die Leistung des drehzahlgeregelten Antriebs betragt
S;str = 6 kVA. Die Werkstatt wird aus einer Transformatorstation (S, =400 kVA, uxt =4 %) Uber
ein 200 m langes Al-Kabel mit einem Querschnitt von 150 mm? versorgt. An diesem Punkt sind

noch weitere Anlagen anderer Netzbenutzer angeschlossen.

Beurteilung

Gemal Kap. 3 erhalt man fir die Kurzschlussleistung am Verknupfungspunkt Sy etwa
S,y =3MVA
Das Verhaltnis Stromrichterleistung zu (Netz-)Kurzschlussleistung betragt somit:

S,sr 0,006 MVA
S,y  3MVA

=0,002

Laut Bild 6-3 ist flr dkem = 0,10 eine Reaktanz Xy.m entsprechend einer relativen Kurzschluss-
spannung Uk kom VON

Ugor, = 0,015

erforderlich. Es wird jedoch empfohlen, uxkom hnicht kleiner als 0,04 zu wahlen. Mit Hilfe von

Gl. (6-3) findet man, dass die Induktivitat der Netzdrossel etwa

1 U? 1 0.04 (400 V)*

I‘Komz—'ukKom' = Y, : =
2n-f S. 2-7-50Hz 6.000 VA

3,4 mH

betragen soll.

Weiters sind die Oberschwingungen nach Kap. 5 zu prifen.
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6.4.2 Bandséage in einem Sagewerk
Beschreibung der Anlage des Netzbenutzers

Der Betreiber eines Sagewerkes plant den Anschluss einer Bandsage mit einer Leistung von
Srsir = 50 kKVA. Zur Steuerung des Gleichstrommotors dient ein 6-pulsiger netzgefuhrter Stromrich-
ter. Das Sagewerk wird Uber ein eigenes Kabel vom Niederspannungsverteiler der Transformator-
station (Verknupfungspunkt) versorgt. Der Transformator hat eine Leistung von S;t =400 kVA bei

einem uxt =4 %.

Beurteilung

Mit der Kurzschlussleistung am Verkniipfungspunkt von

S,y =10 MVA

erhalt man fur das Verhaltnis Stromrichterleistung zu Kurzschlussleistung:

Sisv 0,050 MVA

0,005
S,y  10MVA

Ausgehend von dkom = 0,10 findet man mit Hilfe von Bild 6-3 fiir die relative Kurzschlussspannung

der Reaktanz Xxom:

Uy kom = 0,04
Dem entspricht laut GI. (6-3) eine Induktivitat der Netzdrossel von:

1 u? 1 (400 V)?

I—Kom =% Ukkom ° = '01 04
2 f S. 2.7-50Hz 50.000 VA

=0,4 mH

Weiters sind die Bedingungen hinsichtlich Oberschwingungen (Kap. 5) einzuhalten.
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6.4.3 Skilift
Beschreibung der Anlage des Netzbenutzers

Aus einer Transformatorstation (S, 1 = 250 kVA, uxt = 4 %) werden uber ein 200 m langes Al-Kabel
mit einem Querschnitt von 150 mm? ein Skilift mit einer Leistung von S; sy = 100 kVA und ein be-
triebsfremdes Restaurant versorgt. Der Betreiber des Liftes plant, den vorhandenen Asynchronmo-
tor durch einen Stromrichterantrieb zu ersetzen. Der neue Antrieb soll aus einer 6-pulsigen gesteu-

erten Drehstrombriicke mit Gleichstrommotor bestehen.

Beurteilung

Mit Hilfe von Kap. 3 erhalt man fir die Kurzschlussleistung am Verknipfungspunkt:

S,y =3MVA
Das Verhaltnis Stromrichterleistung zu Kurzschlussleistung betragt somit:

SrStr _ 011 MVA

= 0,033
S,y 3MVA

Fir diesen hohen Wert ware eine Reaktanz Xkon entsprechend der relativen Kurzschlussspannung
Uk kom = 0,25 erforderlich. Mit einer derart hohen Reaktanz Xgom ist ein Stromrichter nicht mehr ver-
nunftig betreibbar. Abhilfe wirde der Einsatz eines leistungselektronischen Kompensators oder die

Erhéhung der (Netz-)Kurzschlussleistung am Verknupfungspunkt V schaffen.

Versorgungsvariante

Es wird ein separates Kabel von der Transformatorstation zum Lift verlegt und die Transformator-
leistung von S, 1 = 250 kVA auf 400 kVA erhoht. Der Verknipfungspunkt befindet sich nun am Nie-

derspannungsverteiler in der Transformatorstation.
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Beurteilung

Die Kurzschlussleistung am Verknipfungspunkt (neu) betragt:

S,y =10 MVA
Daraus resultiert ein Leistungsverhaltnis:
S
r Str — 0!1 MVA — 0, 01
S,y 10MVA

Um dkom = 0,10 einzuhalten, ist nach Bild 6-3 eine Reaktanz Xy.m entsprechend der relativen

Kurzschlussspannung von
ukKom = 0’08
ausreichend. Dem entspricht laut Gl. (6-3) eine Induktivitat der Netzdrossel von:

1 u? 1 (400 V)?

L, =——— : 0,08 =
100.000 VA

-u = . 0,4 mH
om - 2.pf M s 2-m-50Hz

Die tatsachliche Netzdrossel kann kleiner ausfallen, wenn man berlicksichtigt, dass eine ohnehin
notwendige Kompensationsanlage dazu beitragt, die Tiefe der Kommutierungseinbriiche zu verrin-

gern.
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6.4.4 Seilbahn
Beschreibung der Anlage des Netzbenutzers

Es soll ein Seilbahnantrieb mit einer Leistung von S;s; = 500 kVA Uber einen Transformator mit
einer Leistung von S, =630 kVA (uxt = 4 %) an das Mittelspannungsnetz angeschlossen werden.
Der Antrieb des Gleichstrommotors erfolgt Uber einen gesteuerten netzgefiihrten Stromrichter in
Drehstrombriickenschaltung (6-pulsig). Die Kurzschlussleistung am Verknipfungspunkt (Mittel-

spannungsseite der Transformatorstation) betragt 60 MVA.

Beurteilung

Das Verhaltnis Stromrichterleistung zu Kurzschlussleistung betragt:

Sisr  05MVA
S,, 60MVA

=0,008

Dieses Leistungsverhaltnis erfordert nach Bild 6-3 eine relative Kurzschlussspannung ugkom der

Reaktanz Xgom von:

U kom = 0,13

Mit Hilfe der Gl. (6-4) erhalt man fur die Mindestinduktivitat der Netzdrossel auf der 400-V-Seite:

L —L. u .U_z_u U_2 —
D 2ch k Kom Sr - kT S,.T

2 2
1 {0’13 (400 V)* ) 4. (400 V)

=— |03 ~0,04- =0,1mH
2.7-50 Hz 500.000 VA 630.000 VAj

Die tatsachliche Netzdrossel kann kleiner ausfallen, wenn man davon ausgeht, dass zur Einhaltung
der Bedingungen hinsichtlich Oberschwingungen (Kap. 5) eine Saugkreisanlage notwendig sein

wird.
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7 Zwischenharmonische Spannungen

7.1 Allgemeines

Eine zwischenharmonische Spannung ist eine sinusférmige Spannung, deren Frequenz zwischen
denen der Oberschwingungen liegt, d.h. ihre Frequenz ist kein ganzzahliges Vielfaches der Grund-
schwingungsfrequenz [5]. Diese Spannungen werden in der Regel durch folgende Betriebsmittel

verursacht:

e Asynchronmaschinen

e Untersynchrone Kaskadenantriebe

e Frequenzumrichterantriebe

e Betriebsmittel mit Schwingungspaketsteuerungen
e Widerstandsschweilmaschinen

e Lichtbogendfen

¢ fremde Tonfrequenzrundsteuerungen

Die Einpragung von Strdmen beliebiger Frequenz hat einen dem Frequenzgang der Netzimpedanz

entsprechenden Spannungsabfall zur Folge.

Durch Modulation von Strémen beliebiger Frequenz mit der Netzfrequenz an anderen Betriebs-
mitteln mit nichtlinearer Strom- Spannungscharakteristik entstehen weitere zwischenharmonische

Spannungen in Form von Spiegelfrequenzen im Abstand von (n-50 Hz), von welchen jene im

Abstand von + 100 Hz von Belang sein kénnen.

Zwischenharmonische Spannungen koénnen vornehmlich Flicker verursachen oder die Funktion

von Rundsteueranlagen beeintrachtigen.
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7.2 Beurteilung
7.2.1 Flicker

Zwischenharmonische Spannungen kénnen Amplitudenschwankungen im flickerkritischen Bereich
hervorrufen. Liegt die Frequenz der zwischenharmonischen Spannungen in der Nahe von 40 Hz
bzw. 60 Hz, dann kann bereits ein Pegel von u, = 0,15 % Flicker verursachen (u,...Pegel der zwi-

schenharmonische Spannung).

Nahere Informationen zu ,Umgebungsbedingungen — Vertraglichkeitspegel flir niederfrequente
leitungsgefiihrte StorgroRen und SignalUbertragung in 6ffentlichen Niederspannungsnetzen® sind in

[9] zu finden.

7.2.2 Beeinflussung der Tonfrequenzrundsteuerung

Zwischenharmonische Spannungen mit annahernd gleicher Frequenz wie die Rundsteuerfrequenz
kénnen Stérungen des Tonfrequenzrundsteuersystems bewirken, sofern der Pegel der Zwischen-
harmonischen Spannungen den Pegelwert der Nichtfunktionsspannung der Tonfrequenzrund-
steuerempfanger Ubersteigt (u, > 0,3 %). Daher wird fur zwischenharmonische Spannungen ein

Pegel

u, =02%
als Vertraglichkeitspegel definiert. Richtwerte flir Zwischenharmonische-Pegel im Niederspan-
nungsnetz finden sich im Annex B2 der [9].

Fir ein einzelnes Betriebsmittel kann eine Emission u, = 0,1 % zugelassen werden.

Bei den Nebenfrequenzen von + 100 Hz zur Rundsteuerfrequenz darf u, den Wert von 0,3 % nicht

Uberschreiten.
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Zwei Anwendungsfalle sind hier als typisch zu nennen:

o Frequenzumrichter fur den Anschluss im Niederspannungsnetz sind Ublicherweise als
Spannungsumrichter ausgelegt. Stérende Rundsteuerbeeinflussungen sind nicht zu erwar-
ten, wenn die Kurzschlussleistung Sxy am Verknipfungspunkt mindestens das 100fache

der Umrichterleistung S, betragt:

>100 (7-1)

SkVerennns (Netz-)Kurzschlussleistung am Verknipfungspunkt V, in VA
Sum eeeeens Umrichterleistung (Gerate und Anlagen), in VA

0 Bei pulsbreitenmodulierten Gleichrichtern sind keine Rundsteuerbeeinflussungen zu erwar-
ten, wenn die Taktfrequenz der Modulation oder ein Vielfaches von ihr nicht in den Bereich
der Rundsteuerfrequenz (0,7 frra ... 1,3 frra) fallt oder die (Netz-)Kurzschlussleistung Syv
am Verknupfungspunkt mehr als das 1000-fache der Leistung S, der Gerate und Anlagen

betragt.

> 1000 (7-2)

7.3 MalRnahmen

e Verlegen des Anschlusses zu einem Verknupfungspunkt mit hdherer Kurzschlussleistung.

¢ Anhebung der (Netz-)Kurzschlussleistung am Verknipfungspunkt Sy, z.B. durch Leitungsver-
starkungen, die Installation einer eigenen Leitung zur Transformatorstation, die Erhéhung der

Transformatorleistung oder den Anschluss an das Ubergeordnete Netz.

e Verbesserung der Glattung im Zwischenkreis von Umrichtern.

Stand: September 2006 — Version 2.2 90



TOR — Hauptabschnitt D2 ‘E E-CONTROL

8 Tonfrequenzrundsteuerungen (TRA) — Beeinflussungen

8.1 Beeinflussung einer Tonfrequenzrundsteueranlage (TRA) durch Netzrickwirkungen

Siehe auch ,Tonfrequenz-Rundsteuerung; Empfehlung zur Vermeidung unzulassiger Rickwirkun-
gen“ des Hauptabschnittes D3 der TOR.

8.2 Gegenseitige Beeinflussung von verschiedenen TRA

Die von den einzelnen Netzbetreibern verwendeten TRA-Frequenzen werden im Verband der
Elektrizitdtsunternehmen Osterreichs (VEO) koordiniert, um eine gegenseitige Beeinflussung der

TRA verschiedener Netzbetreiber zu vermeiden.

Trotzdem kann es infolge von Netzresonanzen auch Gber mehrere Netzebenen hinweg zu solchen
Beeinflussungen kommen, wenn die Frequenzen der betroffenen TRA gleich sind oder einen Ab-

stand von + 100 Hz zueinander aufweisen.

AbhilfemaRnahmen:
e Codierung der Telegramme und Absprache der Sendezeiten
¢ Sendewiederholung bei nicht plausiblen Abldufen
¢ Einbau von Saugkreisen am Verknlpfungspunkt
¢ Reduktion der Sendepegel im stérenden Netz

¢ Vermeidung von erkannten kritischen Schaltzustanden.

Stand: September 2006 — Version 2.2 91



TOR — Hauptabschnitt D2 ‘E E-CONTROL

8.3 Storende Beeinflussung von Betriebsmitteln durch TRA

Tonfrequenz-(TF-)Impulse kdnnen besonders bei hohen Pegeln Betriebsmittel stéren.
In nachstehender Tabelle 8-1 sind international empfohlene obere Sendepegel fir TRA angege-

ben.

Frequenz Pegel Frequenz Pegel
Hz % Hz %
110 1,7 317 3
168 1,7 383 3
183 3 425 3
194 2 485 4
206 2 600 4
217 3 750 4
228 2 1050 3
270 3 1350 3
283 3 1600 2,5

Tabelle 8-1: Nenn-Steuerfrequenzen und obere Sendepegel (empfohlene Werte)

Der tatsachliche TF-Signalpegel kann an bestimmten Stellen eines Netzes gegeniber dem Sende-
pegel durch Resonanzerscheinungen erheblich angehoben werden. Auf Mittelspannungsleitungen
mit wechselnden Freileitungs- und Kabelstrecken sind bei den oberen Tonfrequenzen in Netzaus-
ldufern hohe Pegel mdglich. Unzuldssig hohe TF-Signalpegel fuhren zu Stérungen bei der Bild-
und Tonwiedergabe von Geraten der Unterhaltungselektronik, stéren elektrische Uhren und fihren

zu zusatzlicher Beanspruchung von Glihlampen.

Der zulassige Hoéchstwert der TF-Spannung zwischen Aufien- und Neutralleiter (L — N) in Nieder-

spannungsnetzen ist durch die Meisterkurve [9] (Bild 8-1) festgelegt.
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Bild 8-1: Meisterkurve [9]

AbhilfemalRnahmen:

Senken des Sendepegels

Anderung des Schaltzustandes

Verstimmen der Netzresonanz durch Kondensatoren
Einbau von TF-Sperren bei bestimmten Netzbenutzern

Einbau von Saugkreisen

Anmerkung 1: Bei Einbau von Saugkreisen fur TF kdnnen ungewollte Parallelresonanzen fiir be-

nachbarte Frequenzen entstehen.

Anmerkung 2: Auch bei zulassigen TF-Pegeln kann es wahrend der TR-Sendung zum Flackern

von Leuchtstofflampen und gedimmten Glihlampen kommen. Abhilfe ist durch

spezielle Vorschaltgerate oder Siebkreise méglich.
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9 Erzeugungsanlagen

9.1 Allgemeines

Anschlussbeurteilung und Emissionsgrenzwerte gemafl diesem Kapitel sind auf Erzeugungs-
anlagen mit einem Verknupfungspunkt im Nieder- und Mittelspannungsnetz anzuwenden. Fir die
Netzeinbindung von Erzeugungsanlagen, die vornehmlich zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung

der Stromversorgung dienen, sind in der Regel auch zusatzliche Aspekte malRgebend.

Die Anschlussbeurteilung und Festlegung von Emissionsgrenzwerten fir Anlagen der Netzbenut-
zer ist auf die langerfristige Einhaltung der [5] abgestimmt. Dabei wird von der Voraussetzung aus-
gegangen, dass die elektrische Energie moglichst ohne Storpegel erzeugt wird und dass sich die
Summe der zuldssigen Netzriickwirkungen auf alle angeschlossenen bzw. zuklnftig anzuschlie-

Renden Anlagen von Netzbenutzern aufteilt.

Falls nun auch Erzeugungsanlagen Netzrickwirkungen in einem Malie verursachen wurden, die
den Netzrickwirkungen der Ublichen Anlagen von Netzbenutzern (Verbraucher) entsprechen, ka-
me es zu einer unzulassigen Beeintrachtigung der Spannungsqualitat. Aus diesem Grund mussen
von Erzeugungsanlagen, ausgenommen Kleinstanlagen, niedrigere Emissionsgrenzwerte als von

den ublichen Anlagen von Netzbenutzern (Verbraucher) eingehalten werden.

Der Betreiber der Erzeugungsanlage sollte grundsatzlich darauf achten, dass auch in der eigenen
Anlage die Einhaltung der Spannungsqualitat nach [5] sichergestellt ist. Andernfalls kdnnten Ubli-

che elektrische Betriebsmittel (auch die in der eigenen Anlage) gestort werden.

Erzeugungsanlagen fir Niederspannung mit Einspeisestromstarken bis 16 A sind so auszulegen,
dass bezlglich Stéremission eines einzelnen Betriebsmittels jedenfalls die Grenzwerte geman [1]
und [2] eingehalten werden. Anforderungen betreffend die Summenwirkung von Betriebsmitteln in
einem bestimmten Netzbereich betreffend Merkmale der Spannungsqualitat sind in den Hauptab-
schnitten D1, D2, D3, D4 der TOR, zur Frage der zulassigen Anhebung der Versorgungsspannung
am Verknipfungspunkt sind die diesbezliglichen Anforderungen in Pkt. 9.2.2 festgelegt.

Der Anschluss von Photovoltaikanlagen bis 4,6 kVA je Aul3enleiter und weitere technische Aspekte
fir Erzeugungsanlagen, wie Netzanschluss, Entkupplungseinrichtung, Schutzeinrichtungen, Blind-
leistungs- und Spannungsregelung, werden im Hauptabschnitt D4 der TOR behandelt.

Unter Verknupfungspunkt wird, falls nichts anderes angemerkt, immer der Verknipfungspunkt der

betrachteten Anlage des Netzbenutzers verstanden.
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9.2 Beurteilung
9.2.1 Allgemeines

Aus der Sicht der Netzruckwirkungen sind beim Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen folgende

Punkte von Bedeutung:

Spannungsanhebung

Schaltbedingte Spannungsanderungen
Flicker

Oberschwingungen
Kommutierungseinbriche
Unsymmetrie

Blindleistungskompensation

© 0O O O o o o o

Ruckwirkungen auf Einrichtungen zur Signallibertragung Uber das Stromversorgungsnetz
(z.B. TRA)

Je nach Art der Erzeugungsanlage (z.B. Generator mit direkter Netzeinspeisung, Netzeinspeisung

uber Umrichter) entstehen schwerpunktmafig unterschiedliche Netzriickwirkungen.

Der Betrieb einer Erzeugungsanlage ist hinsichtlich Netzrickwirkungen zuldssig, wenn die in die-
sem Abschnitt genannten Bedingungen eingehalten werden. Falls die Beurteilung zu einem negati-
ven Ergebnis flihrt, ist es zweckmalig, bereits in der Planungsphase entsprechende Abhilfemal3-
nahmen zwischen dem Netzbetreiber und dem vorgesehenen Betreiber der Erzeugungsanlage zu

vereinbaren.

Die messtechnische Uberprifung der Einhaltung der Emissionsgrenzwerte ist im realen Betrieb der
Erzeugungsanlage nicht immer ganz einfach. Vielfach tberlagern sich namlich bestimmte Beurtei-
lungskriterien, wie die Spannungsanhebung und der Flicker, mit den Rickwirkungen anderer Anla-
gen von Netzbenutzern. Nur in jenen Fallen, in denen die Netzriickwirkungen der Erzeugungsanla-
ge deutlich dominieren, ist eine messtechnische Uberpriifung mit ausreichender Genauigkeit mog-

lich. In allen anderen Fallen soll auf die Rechen- bzw. Simulationsergebnisse vertraut werden.
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Bild 9-1 zeigt als Beispiel den Zusammenhang zwischen der kurzzeitigen Spannungsanderung
AU, verursacht durch die Zuschaltung eines Asynchrongenerators (schaltbedingte Spannungséan-

derung), und der stationaren Spannungsanhebung AU,, durch die Einspeisung:

A

“““““““““““““““““““““““““““““ Umax
(®)]
[
S
=
E g = U
7 Uv
()]
c
>
(@]
—
o
&
()
>

> Zeit

Bild 9-1: Zusammenhang zwischen kurzzeitiger Spannungséanderung AU und stationarer

Spannungsanhebung AUx,

Umax ... maximale Versorgungsspannung, in V
Uveooonnn. Spannung am Verknipfungspunkt, in V

U Versorgungsspannung, in V

AUa, ..... Spannungsanhebung (hier bezogen auf die Versorgungsspannung),
inV

AU ........ Spannungsanderung, in V

Anmerkung: Es kénnen auch kurzzeitige Spannungsanderungen AU auftreten, wenn z.B. die Pol-
zahl eines Asynchrongenerators wahrend der Einspeisung umgeschaltet (erhéht)
wird. Der Rush-Effekt bleibt bei der Spannungsanderungsbewertung unbericksich-

tigt.

In der Regel werden AUa, bzw. AU auf die Spannung am Verknilpfungspunkt Uy bezogen und mit

Aua, bzw. d bezeichnet.
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9.2.2 Spannungsanhebung

Allgemeines

Spannungséanderungen ergeben sich durch Leistungsanderungen aller Verbraucher und Erzeu-
gungsanlagen in den Knoten des Netzes.

Jede einzelne Leistungsanderung in einem Knoten verursacht nicht nur eine Spannungsanderung
in diesem Knoten, sondern auch in allen tGbrigen Knoten des Netzes. Die Spannungsverhaltnisse in
einem Knoten (Spannungsniveau, Spannungsénderungen, usw.) hangen daher von den Leis-
tungsverhaltnissen bzw. -anderungen in allen Knoten des Netzes ab.

Neben der Betrachtung der Stéremission des einzelnen Netzbenutzers ist die kumulative Betrach-

tung aller Netzbenutzer fir die Beurteilung der Spannungsverhaltnisse notwendig.

Beurteilungsgrundlagen

Das Spannungsniveau (das heil3t die Spannungen in den einzelnen Knoten des Netzes) ist von
den Leistungen (unter Berticksichtigung von Wirk- und Blindanteil bzw. des Verschiebungsfaktors
cos ¢ bzw. Leistungsfaktor A - Blindleistungsmanagement) aller Verbraucher und Erzeuger in den
einzelnen Verknlpfungspunkt abhangig.

Fir die Beurteilung des Spannungsniveaus bzw. der Spannungsanderungen im Verteilernetz sind

folgende kritische Extremsituationen zu bertcksichtigen:

- Starklast des Netzes mit minimaler Einspeisung (niedrigste Spannung)
- Schwachlast des Netzes mit maximaler Einspeisung (hdchste Spannung)

Fir beide Extremsituationen muss in allen Punkten des Verteilnetzes das Spannungstoleranzband

eingehalten werden.

Berechnungsgrundlagen

Fir die Berechnung des Spannungsniveaus sowie der Spannungsanderungen (Spannungsabfalle
bzw. Spannungsanhebungen) gilt das Superpositionsprinzip. Die Leistungsanderung eines einzel-
nen Verbrauchers/Erzeugers bewirkt eine Spannungsanderung in seinem Verknupfungspunkt so-
wie auch ,Ubertragene® Spannungsanderungen in allen tGbrigen Verknipfungspunkten, die sich den
dort bestehenden Spannungen in den Verknipfungspunkten tberlagern. Die Spannungsanderun-
gen in den einzelnen VerknUpfungspunkten sind einerseits abhangig von der Leistungsanderung
des verursachenden Verbrauchers/Erzeugers in dessen Verkniipfungspunkt, andererseits von den

Netzimpedanz- bzw. Kurzschlussleistungsverhaltnissen.
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Im Folgenden werden Naherungsformeln angegeben, welche die Berechnung folgender Span-

nungsénderungen erlauben:

(1) Spannungsanhebung Auan im Verknipfungspunkt V durch eine Einspeisung am Ver-
knupfungspunkt V

(2) Ubertragene Spannungsanhebung Aua,r an der Transformatorschiene durch eine Ein-
speisung am Verknupfungspunkt V

(3) Spannungsanhebung an der Transformatorschiene durch die Gesamtheit aller Erzeu-
gungsanlagen

(4) Spannungsanhebung an beliebigen Verknipfungspunkten durch die Gesamtheit aller Er-
zeugungsanlagen

Bei Einspeisung von mehreren Erzeugungsanlagen an mehreren Verknipfungspunkten und vor
allem bei komplizierten Netztopologien, wie Ringnetzen und vermaschten Netzen, sind die relati-
ven Spannungsanhebungen Aua, in den jeweiligen Verknipfungspunkten sowie in den anderen

Netzpunkten Uber eine Lastflussberechnung zu ermitteln.

Anmerkung: Die Spannungsanderung eines Netzpunktes ist die Differenz der Spannungsbetrage
vor und nach der Zuschaltung des Verbrauchers bzw. Erzeugers. Diese Spannungs-
differenz entspricht naherungsweise der mit N&herungsformeln berechenbaren
Langsspannungsanderung. Soll die Gesamtspannungsanhebung (Langs- und Quer-
spannungsanderung, Transformatorregelung) beriicksichtigt werden, so ist fiir eine
genauere Berechnung der Spannungsanhebung die Verwendung eines Lastflussbe-

rechnungsprogrammes vorteilhaft.

(1) Relative Spannungsanhebung Auan im Verknipfungspunkt V durch eine Einspeisung am Ver-

knipfungspunkt V

Die relative Spannungsanhebung einer Erzeugungsanlage in Hinblick auf die relative Spannungs-
anhebung Auany im Verknipfungspunkt V durch das Zuschalten bzw. die Leistungsénderung eines
(oder mehrerer) Netzbenutzer im Verknlpfungspunkt kann mit Hilfe der Naherungsformeln (9-1)

oder (9-2) berechnet werden.
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Sr max
AUy = g Y..cos (yy —¢g) (9-1)
kV
AU, = AP, -R, +2AQV X, 02)
Uy

AUpny -... relative Spannungsanhebung im Verknipfungspunkt, in V

Skveeenn Kurzschlussleistung am Verknupfungspunkt, in VA

YV eeeeeen Netzimpedanzwinkel im Verknipfungspunkt (Pkt. 3.3)
Ry..ooo.... Wirkanteil der Netzimpedanz im Verknipfungspunkt, in Q
) YR Blindanteil der Netzimpedanz im Verknupfungspunkt, in Q

Sie max v - Maximale Einspeiseleistung im Verknipfungspunkt, in VA

QF «eeeeeene Einspeisewinkel, Winkel zwischen Wirk- und Scheinleistung der Erzeugungsan-
lage (bei maximaler Einspeiseleistung)

APy....... Wirkleistungsanderung im Verknupfungspunkt, in W
(positives Vorzeichen bedeutet Wirkleistungseinspeisung, d.h. Generator)

AQy ...... Blindleistungsanderung im Verknipfungspunkt, in var
(positives Vorzeichen bedeutet induktive Blindleistungseinspeisung)

Uveeereeen. AuRenleiterspannung am Verknipfungspunkt (verkettete Spannung), in V

Anmerkung: Fir die Beurteilung der Spannungsanhebung durch das Zu- bzw. Abschalten einer
Einspeisung sind APy bzw. AQy dem Wirk- bzw. Blindanteil der maximalen Einspei-

seleistung S;e maxv gleichzusetzen.

Die Vorzeichenfestlegung entspricht dem Erzeugerzéahlpfeilsystem:
e Bei Erzeugungsanlagen, die (induktive) Blindleistung in das Netz liefern (z.B. Uberer-

regte Synchrongeneratoren, Pulsumrichter), gilt:

P>0undQ>0
0°< e < 90°

e Bei Erzeugungsanlagen, die (induktive) Blindleistung aus dem Netz beziehen (z.B.
Asynchrongeneratoren, untererregte Synchrongeneratoren, netzgefiihrte Wechsel-

richter), gilt:

P>0und Q<0
270° < ¢ < 360° (-90° < g < 0°)

Anmerkung: Kompensationskondensatoren sind dabei zu beriicksichtigen.
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Formel (9-2) erlaubt eine detaillierte Betrachtung der Spannungsanhebung in Hinblick auf die ge-
trennte Auswirkung von Wirk- und Blindleistungsanteil der Einspeisung. Die Netzimpedanz im Ver-
knipfungspunkt wird in dieser Formel durch ihren Wirkanteil Ry und den Blindanteil Xy bertcksich-
tigt. Formel (9-2) ist vorteilhaft (siehe auch Abschnitt 9.3.1), wenn die Auswirkungen des angewen-

deten bzw. eines mdglichen Blindleistungsmanagements genauer untersucht werden sollen.

(2) Ubertragene Spannungsanhebung Aua,r an der Transformatorschiene durch eine Einspeisung

am Verknupfungspunkt V

Die Ubertragene Spannungsanhebung Auasr an der Transformatorschiene durch eine Einspeisung
am Verknupfungspunkt V kann naherungsweise berechnet werden, wenn man vereinfachend an-
nimmt, dass die Leistung der Erzeugungsanlage direkt an der Transformatorschiene eingespeist
wird. Vernachlassigt werden hierbei der Einfluss der ohmschen und induktiven Verluste in der
Anspeiseleitung zwischen Erzeugungsanlage und Transformatorschiene sowie der Einfluss der
Leitungskapazitaten. Die Naherungsformeln (9-3) und (9-4) entstehen aus den Formeln (9-1) bzw.
(9-2) durch Anderung von Kurzschlussleistung und -winkel bzw. von Netzresistanz und -reaktanz.
_ YrEmaxV

AUy, = S -€os (Y1 — ) (9-3)

kT

AP, -R; + AQ, - X;
2

AUpr = m (9-4)
Aupnt .... relative Spannungsanhebung an der Transformatorschiene, in V
SkTeenn Kurzschlussleistung an der Transformatorschiene, in VA
YTeeeeenn. Netzimpedanzwinkel an der Transformatorschiene (Pkt. 3.3)
Rr......... Wirkanteil der Netzimpedanz an der Transformatorschiene, in Q
), S Blindanteil der Netzimpedanz an der Transformatorschiene, in Q
Sie max v Maximale Einspeiseleistung im Verknlpfungspunkt, in VA
QE - eeeeen Einspeisewinkel, Winkel zwischen Wirk- und Scheinleistung der Erzeugungsan-
lage (bei maximaler Einspeiseleistung)
APy....... Wirkleistungsanderung im Verknupfungspunkt, in W
(positives Vorzeichen: Wirkleistungseinspeisung — Generator)
AQy ...... Blindleistungsanderung im Verknipfungspunkt, in var
(positives Vorzeichen: induktive Blindleistungseinspeisung)
Ut AulBenleiterspannung an der Transformatorschiene (verkettete Spannung, in V
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(3) Spannungsanhebung Aua,_an der Transformatorschiene durch die Gesamtheit aller Erzeu-

gungsanlagen

Die Spannungsanhebung Aua, an der Transformatorschiene durch die Gesamtheit aller Erzeu-
gungsanlagen, die in das vom Transformator versorgte Netz einspeisen, entsteht durch Superposi-
tion, d.h. durch lineare Summation aller von den Einzelanlagen an die Transformatorschiene lber-
tragenen Spannungsanhebungen. Unter den in Punkt (2) genannten Voraussetzungen kann die
gesamte Einspeiseleistung aller Erzeugungsanlagen (Wirk- und Blindleistung) konzentriert an der
Transformatorschiene (9-5) angenommen werden und damit die Gesamtspannungsanhebung (9-6)

berechnet werden.

Aus Formel (9-4) folgt mit

AP, =Y AP, k=1.Kund AQ, =>AQ, k=1.K (95
1 1

AP

Vges

‘R; + AQ
U;’

- X
Vges T (9-6)

AuAnTges -

APy ..... Wirkleistungsanderung der Einspeisung im VerknUpfungspunkt Vk, in W
(positives Vorzeichen: Wirkleistungseinspeisung — Generator)

AQy ..... Blindleistungsanderung der Einspeisung im Verknupfungspunkt Vk, in var
(positives Vorzeichen: induktive Blindleistungseinspeisung)

Rroooonnin. Wirkanteil der Netzimpedanz an der Transformatorschiene, in Q
) C I Blindanteil der Netzimpedanz an der Transformatorschiene, in Q
Urooooee Aulenleiterspannung an der Transformatorschiene (verkettete Spannung), in V

Setzt man in Formel (9-6) die jeweiligen Maximalwerte aller Einspeisungen ein, so stellt die so be-
rechnete Gesamtspannungsanhebung der Erzeugungsanlagen nur einen (oft unrealistischen) Re-
chenwert dar. Realistische Werte der Gesamtspannungsanhebung entstehen, wenn die Gleichzei-
tigkeit der Einspeisungen sowie Blindleistungsmanagementmadglichkeiten bericksichtigt werden.

Die Betrachtung von Formel (9-6) zeigt deutlich die Bedeutung der an der Transformatorschiene
herrschenden Blindleistungsverhaltnisse. Da an der Transformatorschiene der ohmsche Anteil der
Netzimpedanz Ry wesentlich geringer ist als deren induktiver Anteil X;, wird die Uber den Trans-
formator Ubertragene Blindleistung in Hinblick auf die Spannungsanderung starker gewichtet als
die Ubertragene Wirkleistung. Die Bedeutung einer Leistungsubertragung mit dem Leistungsfaktor

A =1 wird daraus ersichtlich.
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(4) Spannungsanhebung Aua,_durch die Gesamtheit aller Erzeugungsanlagen in beliebigen Ver-

kniUpfungspunkten

Die Spannungsanhebung Aup, durch die Gesamtheit aller Erzeugungsanlagen kann durch die An-
wendung des Uberlagerungsprinzips (Helmholtz) ermittelt werden. Dabei werden die am betrachte-
ten VerknUpfungspunkt durch die einzelnen Erzeugungsanlagen verursachten Spannungsanhe-

bungen summiert.

Man geht beim Uberlagerungsprinzip von der Uberlegung aus, dass zunéchst jeweils nur jede ein-
zelne Erzeugungsanlage als wirksam angenommen wird und damit die Spannungsanhebung durch
jede einzelne Erzeugungsanlage in jedem Verknipfungspunkt berechnet wird — siehe Gleichung
(9-7) und (9-8). SchlieBlich erhalt man fur jede Erzeugungsanlage und jeden Verknipfungspunkt
eine ,anteilige“ Spannungsanhebung in den berechneten Verknupfungspunkten. Die beschriebe-
nen Berechnungen basieren auf den Gleichungen (9-1) und (9-2) — siehe auch Beispiel 9.3.6. Die
Spannungsanhebungen der einzelnen Erzeugungsanlagen werden fiir den betrachteten Verknip-
fungspunkt Vk addiert.

Fir die Bewertung komplexer bzw. ausgedehnter Netztopologien ist eine Lastflussberechnung
(z.B. mittels Knotenpunktadmittanzmatrix) die geeignete Methode und der Einsatz entsprechender

Berechnungsprogramme zweckmaRig.
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kS .+ COS L= Qg S .+ COS —Q;
AuAnk=-z rE max Vi (\VVI (PE|) +§: rE max Vi (\VVk (PE|) (9_7)

« APVi 'RVi + AQVi 'XVi + 4 APVi 'RVk + AQVi ) XVk
2 2

Al = i; U, igk Uy, (9-8)
AUpn.... relative Spannungsanhebung im betrachteten Verknipfungspunkt VK, in V
Sk Vieennn (Netz-)Kurzschlussleistung am Verknipfungspunkt Vi, in VA
YVieeeennn Netzimpedanzwinkel im Verknipfungspunkt Vi (Pkt. 3.3)
Ryiceeeee.. Wirkanteil der Netzimpedanz im Verknipfungspunkt Vi, in Q
XVi eeennnnn Blindanteil der Netzimpedanz im Verknipfungspunkt Vi, in Q
Sie maxvi Maximale Einspeiseleistung im Verknipfungspunkt Vi, in VA
QFi--eee--- Einspeisewinkel, Winkel zwischen Wirk- und Scheinleistung der Erzeugungsan-

lage (bei maximaler Einspeiseleistung) am Verknipfungspunkt Vi

APy ...... Wirkleistungsanderung im Verknupfungspunkt Vi, in W
(positives Vorzeichen bedeutet Wirkleistungseinspeisung, d.h. Generator)

AQyi...... Blindleistungsanderung im Verknipfungspunkt Vi, in var
(positives Vorzeichen bedeutet induktive Blindleistungseinspeisung), bezogen
auf den betrachteten Netzpunkt i

Uvioooeeee AuBenleiterspannung am Verknupfungspunkt Vi (verkettete Spannung), in V

Anmerkung: Zur richtigen Anwendung der Gleichungen (9-7) und (9-8) muss die Indizierung i der
VerknUpfungspunkte bei jenem mit hochster (Netz-)Kurzschlussleistung (z.B. Sam-
melschiene im Umspannwerk oder in der Ortsnetzstation) beginnend mit i =1 und
fortlaufend dem Leitungszug folgend bis i = n eingesetzt werden — siehe auch Bei-
spiel 9.3.6.
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Beurteilung

Die relative Spannungsanhebung, welche durch die Gesamtheit aller Erzeugungsanlagen in einem

betrachteten Netz verursacht wird, darf an keinem Verknilipfungspunkt dieses Netzes folgende

Grenzwerte Uberschreiten:

Anmerkung:

Anmerkung:

Niederspannungsnetz: Auan 2u =3 %

Mittelspannungsnetz: Aupn 21 =2 %

In Sonderféallen kann der Netzbetreiber davon abweichende, hdhere Grenzwerte vor-
geben, wenn die Art und Betriebsweise des Netzes dies erlauben, bzw. muss der
Netzbetreiber geringere Werte vorgeben, wenn die Art und Betriebsweise des Netzes
oder das im Netz z.B. bereits durch andere Erzeugungsanlagen verursachte, vor-
herrschende Spannungsniveau dies erfordern. Im Falle einer Grenzwertreduktion
wird dem betroffenen Netzbenutzer ein ausfuhrlicher Nachweis (z.B. Netzdaten,
Lastflussberechungen, Blindleistungsmanagement) durch den Netzbetreiber zur Ver-
fligung gestellt.

Kann die geplante Erzeugungsleistung (auch unter Berilicksichtigung eines mdgli-
chen Blindleistungsmanagements) nicht zur Ganze Uber den vorgesehenen oder vor-
handenen Netzanschlusspunkt in das Netz eingespeist werden, so legt der Netz-
betreiber die mogliche Einspeiseleistung fest. Darliber hinaus schlagt der Netzbetrei-
ber technische Alternativen fiir die Einspeisung der Gesamtleistung vor (siehe auch
TOR Hauptabschnitt D4).

Sind mehrere Erzeugungsanlagen an ein Umspannwerk oder eine Umspannstation
angeschlossen, so empfiehlt es sich die detaillierten Berechnungen tber komplexe
Lastflussberechnungsprogramme durchzufiihren (unter Berticksichtigung der Gleich-
zeitigkeit der Einspeisung, der Type der Erzeugungsanlage, dem Blindleistungsma-
nagement, usw.). Bei den zu Grunde gelegten Knotenleistungen (Verbrauch und
Einspeisung) ist insbesondere die jeweilige Blindleistung zu bertcksichtigen. Diese
kann bei Erzeugungsanlagen auch variabel vorgegeben werden — siehe z.B. nach-

folgendes Beispiel in Abschnitt 9.3.6.

Hierbei darf in keinem Netzpunkt unter Bertcksichtigung

- der Situation Schwachlast mit Starkeinspeisung,

- der Gleichzeitigkeit der Einspeisungen,

- des Einsatzes von Blindleistungsmanagement und

- der Reserve fur geplante bzw. absehbare weitere Erzeugungsanlagen

das Spannungstoleranzband verletzt werden.
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Fir diese Werte qilt, dass bei der Ermittlung der Spannungsanhebung die Gleichzeitigkeit der Ein-
speisungen, der mdgliche Einsatz von Blindleistungsmanagement und im Mittelspannungsnetz der

Einfluss der Transformatorregelung bertcksichtigt werden missen.

Anmerkung: Wenn wegen der Spannungsanhebung ein Betrieb der Erzeugungsanlage nicht mog-
lich ist, bieten sich folgende Maflinahmen an:
e Steuerung bzw. Regelung der Blindleistung (Blindleistungsmanagement)
e Beschrankung der maximal méglichen Einspeiseleistung
e Anschluss an einen Verknipfungspunkt mit héherer Kurzschlussleistung

e Erhohung der Netzkurzschlussleistung Sy v durch netztechnische MalRnahmen

Die Spannungsanhebung kann theoretisch auch negativ sein (Spannungsabsen-
kung), wenn bei Wirkleistungseinspeisung gleichzeitig eine entsprechend hohe (in-
duktive) Blindleistung aus dem Netz bezogen wird (Blindleistungsmanagement). Da
sowohl eingespeiste als auch enthommene Blindleistungen die Verluste im Netz wie
auch in der Erzeugungsanlage verandern, ist eine von 1 =1 abweichende Betriebs-
weise nur ausnahmsweise in Betracht zu ziehen (unter Bertcksichtigung des Haupt-
abschnittes D4 der TOR).

Die stationare Spannungsanhebung oder -absenkung im Mittelspannungsnetz wird
bei Einspeisungen in Umspannwerksnéhe durch den Umspanner zumindest teilweise

ausgeregelt.
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9.2.3 Schaltbedingte Spannungsanderung
Emissionsgrenzwerte

Beim Zu- oder Abschalten von Erzeugungsanlagen an das Netz (z.B. Zuschalten von Generatoren,
Polumschaltung von Asynchrongeneratoren) darf am Verknipfungspunkt der betrachteten Erzeu-
gungsanlage der Betrag der relativen Spannungséanderung d den zulassigen Wert nicht Gberschrei-

ten.

Fir Spannungsénderungen mit einer Wiederholrate r von z.B. r<0,1 min" (1 Anderung in
10 Minuten) gilt:

Niederspannungsnetz: d,u=3%

Mittelspannungsnetz: d,u=2%

Fir eine selten auftretende kurzzeitige Spannungsanderung (z.B. seltener Anlaufvorgang nicht
haufiger als einige Male pro Tag, Wiederholrate r; < 0,01 min™") kann im Ausnahmefall ein héherer

Wert zugelassen werden:

Niederspannungsnetz:  d,, =6 %

Mittelspannungsnetz: d,u=3%

Berechnung

Mit Hilfe der folgenden Formel (siehe auch Pkt. 4.2.1) kann die relative Spannungsanderung d

berechnet werden:

d==5% cos (y ) (9-9)
kV
do....... relative Spannungsanderung
ASa....... Lastanderung (Scheinleistungsanderung), in VA
Skv s (Netz-)Kurzschlussleistung am Verknipfungspunkt, in VA
Vo, Netzimpedanzwinkel (Pkt. 3.3)
[ JUTT Winkel der Lastédnderung

Anmerkung: Erfolgt die Berechnung im Verbraucherzahlpfeilsystem, so bedeutet ein positives d

eine Spannungsabsenkung.
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Fir die Lastanderung AS, ist je nach Art der Erzeugungsanlage ein dem Schaltvorgang entspre-

chender Wert einzusetzen. Es gelten folgende Richtwerte:

o0 Einspeisung uber Umrichter oder Wechselrichter
Die Zuschaltung bewirkt bei Einhaltung der lblichen Synchronisierkriterien keine nennens-
werte Lastanderung ASa. Beim Abschaltvorgang entspricht die Lastdnderung AS, ca. der

Nennleistung der Erzeugungseinheit.

0 Synchrongeneratoren
Die Generatorzuschaltung bewirkt bei Einhaltung der Ublichen Synchronisierkriterien keine
nennenswerte Lastdnderung ASa. Beim Abschaltvorgang entspricht die Lastanderung ASa

ca. der Nennleistung der Erzeugungseinheit.

o Asynchrongeneratoren
Bei Asynchrongeneratoren, die motorisch hochgefahren werden, kann AS, bis zum
10fachen der Nennleistung betragen. Falls der genaue Wert nicht bekannt ist, wird blicher-
weise mit dem Faktor 8 gerechnet.
Bei Asynchrongeneratoren, die bei annahernd synchroner Drehzahl zugeschaltet werden,
liegt die Lastanderung AS, meist unter dem 4fachen der Generatornennleistung.
Bei der Polumschaltung von Asynchrongeneratoren tritt eine ahnlich hohe Lastédnderung

ASA wie beim motorischen Hochlauf auf.

Fir die Schaltvorgange bei Windenergieanlagen findet man im Prifbericht einen ,netzabhangigen
Schaltstromfaktor” k;,,, der fur verschiedene Netzimpedanzwinkel y (Pkt. 3.3) angegeben wird. Mit
diesem kann zusammen mit der Leistung der Erzeugungseinheit S, max €ine fiktive relative Span-

nungsanderung wie folgt ermittelt werden:

d=—1Y_—Eme (9-10)
Sv
d.......... relative Spannungsanderung
S e max .- Maximale Einspeiseleistung, in VA
Skv e Kurzschlussleistung am Verknlpfungspunkt, in VA
Kiy .ooveen netzabhangiger Schaltstromfaktor

Das Ergebnis muss ebenfalls den zutreffenden Emissionsgrenzwert d,, einhalten.
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Wenn der Winkel ¢ nicht bekannt ist, muss er entweder auf Grund von Erfahrungswerten festgelegt
werden oder man macht eine worst-case-Abschatzung, indem man den “cos-Ausdruck® gleich 1

setzt.

Die Vorzeichenfestlegung entspricht dem Verbraucherzahlpfeilsystem. Fir den wichtigen Fall des
Schaltens von Asynchrongeneratoren ergeben sich fir ¢ folgende Winkelbereiche:
e Bezug von Wirkleistung und Bezug von (induktiver) Blindleistung (z.B. Zuschalten von A-
synchrongeneratoren):
P>0undQ>0
0° < <90°

e Lieferung von Wirkleistung und Bezug von (induktiver) Blindleistung (z.B. Abbremsen bei
der Polumschaltung von Asynchrongeneratoren):
P<0OundQ>0
90° <9 <180°

MalRnahmen

Verminderung der schaltbedingten Spannungsanderung AU bei Asynchrongeneratoren:

¢ Reduzierung des Schaltstromes durch
Drosseln,
Widerstande,
Anlasstransformator oder
Drehstromsteller,

die nach dem Schaltvorgang Uberbriickt werden.
e Sonderausfiihrung des Asynchrongenerators
¢ Anschluss an einem Verknlpfungspunkt mit héherer Kurzschlussleistung

e Erh6hung der Netzkurzschlussleistung Sy v durch netztechnische MaRnahmen

Erlauterungen

Die Behandlung der Spannungséanderungen baut auf den Festlegungen in Kap. 4 auf.

Die Beurteilung schaltbedingter Spannungsanderungen ist vor allem beim Zuschalten von Asyn-
chrongeneratoren notwendig.

Gleichzeitige Schaltvorgange in einer Erzeugungsanlage mit mehreren Generatoren sind im Sinne
einer Minimierung der Netzrickwirkungen durch eine geeignete Verriegelung und Zeitverzégerung

(> 1 min) zu vermeiden.
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9.2.4 Flicker

Emissionsgrenzwerte

Der zulassige Wert fir die Langzeit-Flickerstarke P, (2-Stunden-Intervall), den die Gesamtheit aller

Erzeugungsanlagen am ungunstigsten Verkniipfungspunkt in einem Netz erzeugen darf, betragt:

P = 046p.u.

It zul —

Berechnung

a) Netz mit nur einer flickerrelevanten Erzeugungsanlage
Wenn der Anlagenflickerbeiwert ¢ und der flickerrelevante Phasenwinkel ¢; der Erzeugungs-
einheit bekannt sind (z.B. aus dem Prufbericht der Windenergieanlage) kann zusammen mit

den Netzdaten die Flickeremission am Verknlipfungspunkt berechnet werden:

Pn=c-SrE | cos (v + ¢/ (9-11)
SkV
P, Langzeit-Flickerstarke, in p.u.
SiEe... Bemessungsleistung der Erzeugungseinheit, in VA
Skveeeenn (Netz-)Kurzschlussleistung am Verknipfungspunkt, in VA
Vo, Netzimpedanzwinkel (Pkt. 3.3)
Currerenn Anlagenflickerbeiwert
Qf eeveeenn. flickerrelevanter Phasenwinkel (siehe nachfolgende Ausfiihrungen)

Anmerkung: Ist im Prifzertifikat der Anlage der Flickerbeiwert ¢ auf den Netzimpedanzwinkel
berechnet und somit nur der Wert cy gegeben, so wird dieser Flickerbeiwert ver-
wendet. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass in diesem Fall der “cos-Ausdruck”

nicht mehr bericksichtigt bzw. gleich 1 gesetzt wird.

Fir eine einfache Abschatzung der Flickeremission oder wenn ¢; nicht bekannt ist, kann der

“cos-Ausdruck” gleich 1 gesetzt werden:

S

P,<c-—= (9-12)
SkV
Pioonnn.. Langzeit-Flickerstarke, in p.u.
ST Bemessungsleistung der Erzeugungseinheit, in VA
Sk (Netz-)Kurzschlussleistung am Verknlpfungspunkt, in VA
Curreeeenn Anlagenflickerbeiwert
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b) Mehrere flickerrelevante Erzeugungsanlagen bzw. -einheiten an einem Verknupfungspunkt
Besteht die Erzeugungsanlage aus mehreren Einheiten mit den Bemessungsleistungen S;g;,
ist die Langzeit-Flickerstarke Py; flr jede Einheit separat wie oben angeflihrt zu berechnen. Der

resultierende Flicker kann dann mit Hilfe folgender Formel bestimmt werden:

P.=.] > R.* (9-13)

i=1

P, Langzeit-Flickerstarke, in p.u.
[T Erzeugungseinheit

Bei einer Erzeugungsanlage mit n gleichen Einheiten betragt der resultierende Flicker:

Rt=\/_n-ﬂti=ﬁ-0-eri (9-14)

kV
Pi.ooneen. Langzeit-Flickerstarke, in p.u.
SrEieee Bemessungsleistung der Erzeugungseinheit, i in VA
SkvV e (Netz-)Kurzschlussleistung am Verknlpfungspunkt, in VA
[T Erzeugungseinheit
[ I Anzahl gleicher Erzeugungseinheiten

Der resultierende Flicker muss am Verknlpfungspunkt unter Py, liegen.

c) Mehrere flickerrelevante Erzeugungsanlagen an verschiedenen Verknlpfungspunkten

o Einseitig gespeister Abzweig mit n Erzeugungsanlagen:

Pijx bezeichnet jenen Flicker, den die Erzeugungsanlage j, die am Verknupfungspunkt j

einspeist, am Verknipfungspunkt k erzeugt, wobei fur j, k = 1, 2, ..., n qilt.

Der resultierende Flicker kann wie folgt abgeschatzt werden:

(1) Far jede Erzeugungsanlage j wird der Flicker Py;; an ihrem Verkniipfungspunkt k = j

nach a) und b) ermittelt.

(2) Fir jede Erzeugungsanlage j wird der Flickerbeitrag Pk an den tbrigen Verknp-

fungspunkten k = j berechnet (Pkt. 4.2.4):
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Sij

t i - —_—
' Sk

Sij < Ska : Pltjk = I:)| (9-15)

Sij 2 Ska : Pltjk =P

Itjj

(9-16)

Skvjeeeen Kurzschlussleistung am Verknupfungspunkt j, in VA
SkVik e Kurzschlussleistung am Verknipfungspunkt k, in VA
P, Langzeit-Flickerstarke, in p.u.

(3) Der resultierende Flicker am Verknipfungspunkt k betragt:

Pik = ,/ > P (9-17)
j=1

Der resultierende Flicker muss an allen Verknipfungspunkten unter Py, liegen.

o Bei komplizierten Netztopologien, wie Ringnetzen und vermaschten Netzen, muss der re-

sultierende Flicker tber eine Simulationsrechnung ermittelt werden.

MaRRnahmen

Wenn wegen des Flickers ein Betrieb der Erzeugungsanlage nicht moglich ist, bieten sich folgende
Malnahmen an:

e Auswahl einer Anlagentype mit einem geringeren Anlagenflickerbeiwert

e Anschluss an einem Verkntpfungspunkt mit hoherer Kurzschlussleistung

o Erhoéhung der Netzkurzschlussleistung Sk durch netztechnische MaRnahmen

e Einsatz einer dynamischen Kompensationsanlage

Erlauterungen
Die Behandlung des Flickers baut auf den Festlegungen in Kap. 4 auf.

Eine Flickerbeurteilung ist normalerweise nur bei Windenergieanlagen notwendig, da der Anlagen-

flickerbeiwert — vor allem bei solchen mit Asynchrongeneratoren — bis 50 betragen kann.

Im Gegensatz zum kubischen Uberlagerungsgesetz in Pkt. 4.2.4 wird hier die quadratische Additi-
on angewendet. Praktische Untersuchungen hinsichtlich des Zusammenwirkens mehrerer Wind-
energieanlagen zeigten namlich, dass es sich bei den Spannungsénderungen um stochastische
Ereignisse handelt, die sich — ebenso wie bei der Bildung des Effektivwertes von Wechselspan-

nungen unterschiedlicher Frequenz — quadratisch tberlagern.
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Im Gegensatz zu den Formeln fir die Berechnung der Spannungsanhebung und der schaltbeding-
ten Spannungséanderungen weist diese Formel ein Pluszeichen im “cos-Ausdruck” auf. Es gilt also
fur die Wirkleistung das Erzeugerzahlpfeilsystem und fir die Blindleistung das Verbraucherzahl-
pfeilsystem, d.h. die Wirkleistung P, die in das Netz geliefert wird, und die (induktive) Blindleistung
Q, die aus dem Netz bezogen wird, sind positiv. Durch diese Vorzeichenfestlegung ist es moglich,
den flickerrelevanten Winkel aus dem Prifbericht von Windenergieanlagen direkt in die Formel

einzusetzen.

9.2.5 Oberschwingungen

Emissionsgrenzwerte

Fir Erzeugungsanlagen sind 50 % der nach Pkt. 5.2 ermittelten Emissionsgrenzwerte zulassig.

Erlauterung

Eine Beurteilung hinsichtlich Oberschwingungen ist nur dann erforderlich, wenn die Einspeisung
Uber Umrichter oder Wechselrichter erfolgt. Weitere Informationen tGber Oberschwingungen findet
man in Kap. 5.

Bei Eigenanlagen ist darauf zu achten, dass durch eine getrennte Beurteilung der in dieser Anlage
angeschlossenen elektrischen Betriebsmittel und Erzeugungsanlagen ein nicht zu hoher Ober-
schwingungsemissionswert festgelegt wird, welcher zu einer unzuldssigen Spannungsqualitat im
betrachteten Netzbereich fihren konnte. In diesem Fall sind von den hier aufgefuhrten Festlegun-

gen abweichende Regelungen zu treffen.

9.2.6 Kommutierungseinbriiche

Emissionsgrenzwerte

Fir Erzeugungsanlagen sind 50 % der in Pkt. 6.2 angegebenen Emissionsgrenzwerte zuldssig,

namlich:

Niederspannungsnetz: dkom = 0,05

Mittelspannungsnetz: dkom = 0,025

Erlauterung

Kommutierungseinbriche sind nur bei solchen Anlagen von Bedeutung, bei denen die Energie

Uber netzgefiihrte Wechselrichter eingespeist wird (siehe Kap. 6).
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9.2.7 Einphasige Erzeugungsanlagen

Im Niederspannungsnetz sind einphasige Erzeugungseinheiten einer Erzeugungsanlage so anzu-

schliel3en, dass die Unsymmetrie im Betrieb maximal 4,6 kVA betragt.

Erlauterung

Die Unsymmetrie ist vor allem dann von Bedeutung, wenn eine Erzeugungsanlage (z.B. Photovol-
taikanlage) aus einer Vielzahl einphasiger Erzeugungseinheiten besteht. In Niederspannungsnet-
zen ist der Anschluss einphasiger Erzeugungseinheiten bis zu einer Bemessungsleistung von

4,6 kVA zulassig. Weitere Informationen ber die Unsymmetrie findet man in Pkt. 4.4.

9.2.8 Blindleistungskompensation

Zur Vermeidung von Resonanzen bei Oberschwingungsfrequenzen (siehe Pkt. 5.5.4) und unzu-
lassiger Riuckwirkungen auf Tonfrequenzrundsteueranlagen (TRA) des Netzbetreibers kénnen flr
den Anschluss von Kondensatoren (z.B. flr die Bereitstellung der Blindleistung von Asynchron-
generatoren) zusatzliche Mallhahmen (z.B. Verdrosselung der Kompensationskondensatoren)
erforderlich sein (siehe Hauptabschnitt D3 der TOR).

9.2.9 Beeinflussung der Signaltibertragung im Verteilernetz

Erzeugungsanlagen kénnen den Betrieb von Einrichtungen zur Signallbertragung tber das 50-Hz-
Verteilernetz auf zweierlei Art und Weise gefahrden (siehe auch Kap. 8 oder TOR Hauptabschnitt
D1):
e Die Erzeugungsanlage weist bei der Ubertragungsfrequenz eine niedrige Impedanz auf
(z.B. direkt angeschlossener Asynchrongenerator, Blindleistungskompensation). Da-
durch kann vor allem bei den tiefen Steuerfrequenzen der Tonfrequenzrundsteuer-
anlagen (TRA) der Nutzpegel unzulassig abgeschwacht werden (Saugwirkung).
Aber nicht nur die Erzeugungsanlage selbst, sondern auch die dadurch zusatzlich an-
schliellbaren Anlagen von Netzbenutzern belasten die Sendeeinrichtungen.
e Die Erzeugungsanlage erzeugt im Bereich der Ubertragungsfrequenzen hohe Stérpegel

(z.B. bei Einspeisung tber Umrichter), welche die Signallibertragung beeintrachtigen.

Hinweise dazu, wie solche Stérungen im Frequenzbereich der TRA zwischen 100 Hz und 2 kHz

vermieden werden kénnen, findet man in — Hauptabschnitt D3 der TOR.
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Weiters sollte darauf geachtet werden, dass in dem fiir Netzbetreiber gewidmeten Frequenzbereich
fur Informationstbertragung zwischen 3 kHz und 95 kHz (siehe Europanorm EN 50065) die Stor-
emission der Erzeugungsanlagen einen stérungsfreien Betrieb entsprechender Einrichtungen zur

SignalUbertragung ermdglicht.
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9.3 Beispiele
9.3.1 Anschluss mehrerer Windenergieanlagen an ein 20-kV-Netz — Beispiel 1
Beschreibung des Verteilernetzes und der Erzeugungsanlage

An ein 20-kV-Mittelspannungsnetz (Uy = U, = 20,2 kV; Skv =280 MVA; v =70°) soll ein Wind-
energiepark, bestehend aus 7 baugleichen Windenergieanlagen (WEA) mit je 2.000 kW, ange-

schlossen werden.

Daten der Windenergieanlage (It. Datenblatt):

Bemessungsleistung: P.c =2.000 kW

Anlagenanzahl: n=7

1-min-Mittelwert: Pimin = 1,05

10-min-Mittelwert: P1omin = 1,01

Momentanwert: Pmom = 1,2

Bemessungsspannung: U, =400 V (der WEA)
Bemessungsstrom: I, = 2887 A (der WEA)

Flickerbeiwert: c=4

Flickerrelevanter Winkel: of=11°

Leistungsfaktor: cos ¢ = 1 ~ A (am Verknupfungspunkt)

Schaltstromfaktor (y = 70°): ki, =0,5

Die Kompensation ist so ausgelegt, dass bei voller Leistung cos ¢g = 1 gefahren werden kann.

Aufgrund des Anlagenkonzeptes besteht keine Netzbeeinflussung durch Schaltvorgange (direkt-
getriebener Synchron-Ringgenerator). Der Oberschwingungspegel ist aufgrund der Technologie
und laut Prifbericht zu vernachlassigen. Die Beurteilung konzentriert sich auf die Berechnung der

Spannungsanhebung, der schaltbedingten Spannungsanderung und des Flickers.
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Berechnung der Netzriickwirkungen

e Bemessung der Betriebsmittel
Die Netzbetriebsmittel (wie beispielsweise das Anschlusskabel) missen mindestens fur
den 10-Minuten-Mittelwert der Scheinleistung (Sgmax1omin) aller Windenergieanlagen
(SrE ges 10min) bemessen sein:

n'PrG "Piomin _ 7-2MW -101

=n-S = = 1 =14,14 MVA

S .
r E max 10 min cos (PE

r Eges10 min

e Spannungsanhebung
Die Rechnung hierfur basiert auf dem 1-Minuten-Mittelwert der Scheinleistung aller Wind-
energieanlagen (S, ges 1min):

n'PrG'p»]min 7'2MW'1,05

S r E max 1min cos (PE 1

rE ges 1min

Der Einspeisewinkel betragt (cos o = 1 = A):

@g =arccos@, =arccos(1)=0°

Die relative Spannungsanhebung errechnet sich folgend (fUr alle Windenergieanlagen):

rE ges 1min . COS (W _ (PE)_ 14!7 MVA

Au,, = =—
Sev 280 MVA

.cos (70° - 0°)= 0,018 = 18 % <2 %

Die relative Spannungsanhebung liegt im Mittelspannungsnetz unter dem zuldssigen Wert
(siehe Pkt. 9.2.2) von 2 %.
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Anmerkung: Leistungsanderungen erzeugen je nach Eigenschaft des Generatorsystems

komplexe Spannungsanderungen, bestehend aus Wirk und

Blindanteil, AP und A4Q. Diese wiederum bewirken an den

AU  Netzimpedanzen, bestehend aus dem Wirkanteil R und Blind-
anteil X, schwankende Spannungsanderungen AU, wobei die
Spannung am Verknilpfungspunkt V des Netzes ebenfalls
Unet schwankt.
Graphisch kann beispielhaft fur eine Leistungsanderung die
Spannungsanderung von einer Spannung Uya zu U neben-
stehend veranschaulicht werden.
Bei Kenntnis der Leistungswerte der Erzeugungsanlage und
der Wirk- bzw. Blindanteile der Netzimpedanz kann die Span-
nungsanderung einfach ermittelt werden.
AU:AP~R+AQ-X
\/g “Unetz
AU ........ Spannungsanderung pro Auldenleiter, in V
AP ... Wirkleistungsanderung pro Auldenleiter, in W
AQ........ Blindleistungsanderung pro Aufenleiter, in var
R, Wirkanteil der Netzimpedanz pro Auf3enleiter, in Q
) QR Blindanteil der Netzimpedanz pro Auf3enleiter, in Q

UNetz- -+ Netzspannung (Phasenspannung), in V

Hieraus ist ersichtlich, dass sich Wirkleistungsdnderungen vor allem an den ohmschen

Netzimpedanzen auswirken, Blindleistungsanderungen erzeugen hingegen an dem induk-

tiven Anteil der Netzimpedanz Spannungsanderungen. Das bedeutet, dass reine Wirkleis-

tungsénderungen an einem reinen induktiven Netz keine bzw. nur geringe Spannungsan-

derungen erzeugen wurde. Des Weiteren ist zu erkennen, dass die Spannungsanderun-

gen auch Uber die Anderung der Blindleistung, im Konkreten tber die eingespeiste oder

bezogene Blindleistung, beeinflusst werden.
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e Schaltbedingte Spannungséanderungen

Der hdchste Strom, der beim Schalten der 7 Windenergieanlagen auftritt, ist laut Prifbe-

richt Gber die momentane Leistung pmem Mit 1,2 angegeben. Die daraus resultierende

Spannungsénderung am Verknupfungspunkt errechnet sich vereinfacht zu:

d=

n- PrG " Prmom
_ COS ¢

A SrE ges mom
- COS - = -cos (y — =
S, (v —oc) S, (V- o)
(7 -2MW - 1,2}
= L . cos (70°-0°)= 0,0205 = 2,05 % < 3 %
280 MVA

Hinsichtlich schaltbedingter Spannungsénderungen (siehe Pkt. 9.2.3) wird die Bedingung

d < 3 % eingehalten.

Anmerkung: Diese schaltbedingte Spannungsanderung bezieht sich auf alle 7 Erzeu-

gungsanlagen (zeitgleich) und stellt somit einen theoretischen Maximalwert
dar, der jedoch durch eine zeitlich gestaffelte Zu- bzw. Abschaltung der Er-
zeugungsanlagen verringert werden kann. Fur den Einzelfall muss die Be-
rechnung fir eine Anlage vorgenommen werden — siehe nachfolgende Be-
rechnung. Wird der Wert von d <3 % in Falle einer Notabschaltung des ge-
samten Windparks Uberschritten, so wird dies nicht bewertet.

Weiters ist ersichtlich, dass Uber den Verschiebungsfaktor (induktiv, ohmsch,
kapazitiv) diese schaltbedingte Spannungsanderung als auch die Span-
nungsanhebung (siehe auch die Definition zu Zahlpfeilsystem und Pkt. 9.2.2
— Berechnung) beeinflusst werden kann und somit eine individuelle Span-
nungsbewertung pro Erzeugungsanlage und Verknupfungspunkt vorzuneh-
men ist. Diese Variation des Verschiebungsfaktors ist jedoch durch die Type

bzw. Art der Erzeugungsanlage beschrankt.

Fur die Berechnung der Spannungsanderung beim Zuschalten einer WEA mit der Bemes-

sungsleistung wird der Anlaufwinkel ¢, der WEA mit 60° angenommen:

A PrG
cos ¢,

AS
d=—""E.cos (y-¢,)=

-cos (y—¢,)=
Skv Skv
( 2 MW j
_\cos (B0%)) s (70° - 60°)= 0,0141=> 141% < 3 %
280 MVA
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Eine Berechnung fir die Zuschaltung ist auch uUber den maximalen Schaltstromfaktor
kimax, der vom ,netzabhéngigen Schaltstromfaktor k;,, ausgeht, moglich, sofern dieser
verflugbar ist. So ergibt sich die nachfolgende schaltbedinge Spannungséanderung — fiir ei-

ne Anlage (Sie ... Bemessungsleistung der Erzeugungseinheit):

k. -|—r° [2MW
Ki, S;e 'V \cosog ’ 1
d=—* = =0,00357 = 0,357 % <3 %

S.y S,y 280 MVA

Die Schaltvorgange verursachen keine unzuldssigen Spannungsénderungen, wenn ge-
wahrleistet ist, dass die einzelnen Schaltvorgange in einem zeitlichen Abstand gestaffelt

erfolgen. Die Notabschaltung aller WEA wird vernachlassigt.

o Flicker
Da es sich um sieben baugleiche Anlagen handelt, errechnet sich der Langzeitflicker (sei-

he Pkt. 9.2.4) zu:
[PrG 'p1min]
S .
P :\/ﬁ-c-%-‘cos (w+(pf)|=¢ﬁ.c.‘”;'—%

| cos (w+¢)| =
kV kV
(zmw.tosj
1 oL 140)] —
=7 -4 SEONVA | cos (70°+11°)| =0,012 p.u. < 0,46 p.u.

Der vom Windenergiepark erzeugte Flicker bleibt weit unter dem zuldssigen Wert von
0,46 p.u. (siehe Pkt. 9.2.4). Diese Berechnung zeigt auch den grofen Einfluss des Fli-
ckerbeiwertes c, des Netzimpedanzwinkels y und des flickerrelevanten Winkels ¢r auf die

tatsachlich auftretenden Netzrickwirkungen.

e Beurteilung

Bei Einhaltung folgender Bedingungen ist der Betrieb des Windenergieparks am vorgese-

henen Verknupfungspunkt moéglich:

Die maximal zulassige Versorgungsspannung (zu vereinbarender Wert — entspre-
chend Pkt. 9.2.2) darf am Verknipfungspunkt nicht (iberschritten werden.
Als Sollwert flr die Spannungsregelung, die Uber die Wirk- oder Blindleistung erfolgen

kann, kann ein Spannungswert vertraglich vorgegeben werden.
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Um die Einhaltung der maximal zulassigen Versorgungsspannung unabhangig von
der internen Spannungsregelung sicherzustellen, ist zusatzlich der Einbau einer je-
derzeit Uberpriifbaren Spannungstiberwachung (Uberspannungsrelais) an der Uber-
gabestelle erforderlich. Diese Malihahme bewirkt, dass in Abhangigkeit von der Dauer
der Uberschreitung einzelne Erzeugungseinheiten sukzessive vom Netz getrennt
werden.

Ein gleichzeitiges Schalten mehrerer Windenergieanlagen muss durch eine Verriege-

lung und eine Zeitstaffelung von mindestens 1 min verhindert werden.

Es ist ersichtlich, dass fir jeden Verknlpfungspunkt von Erzeugungsanlagen individuelle

Bewertungen durchgefiihrt werden missen.

Siehe auch Berechnungsbeispiel Pkt. 9.3.2.
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9.3.2 Anschluss mehrerer Windenergieanlagen an ein 20-kV-Netz — Beispiel 2

Beschreibung des Netzes und der Erzeugungsanlage

Es sind 12 Windenergieanlagen (WEA) mit einer Generatornennleistung von je 2,5 MVA geplant.
Die einzelnen WEA sind mit einer Kompensationsanlage ausgestattet, sodass die Bemessungs-
leistung S, e einer WEA 2,3 MW = 2,3 MVA betragt.

Bei diesen 12 WEA handelt es sich um polumschaltbare Asynchrongeneratoren, welche Uber ein
zweistufiges Getriebe durchschnittlich — je nach Windangebot — etwa 6-mal taglich geschaltet wer-

den.
Ein Prifzertifikat liegt vor.

Aufgrund der Gesamtleistung S ges aller 12 WEA von 27,6 MW ist der Anschluss an die vorhan-

dene 20-kV-Leitung aufgrund der thermischen Belastbarkeit nicht moglich.
Das bestehende 110-kV-Netz hat noch die erforderlichen Reserven.

Die Beurteilung der Netzrickwirkungen fir den Verknupfungspunkt erfolgt fir die 20-kV-

Sammelschiene des betreffenden Umspannwerkes.

Daten fur die Berechnung:

Bemessungsleistung der Erzeugungseinheit:  S;g = 2.300 kVA

Anlagenanzahil: n=12

1-min-Mittelwert: P1min = 1,1

Momentanwert: Prmom = 1,3

Bemessungsspannung: U, =660 V (der WEA)

Flickerbeiwert (y = 87°): c, =4

Schaltstromfaktor (y = 87°): ki,=0,3

bezogener Oberschwingungsstrom v = 5: Is/1a=2,62 %

Leistungsfaktor: cos ¢g = 1 = A (am Verknupfungspunkt)

Netzkurzschlussleistung: Skv =204 MVA
(20-kV-Sammelschiene)

Netzimpedanzwinkel: y = 87° (20-kV-Sammelschiene)

Berechnung der Netzriickwirkungen

e Spannungsanhebung

Fir die Berechnung der Spannungsanhebung wird zuerst die Scheinleistung aller

12 WEA, bezogen auf den 1-Minuten-Mittelwert bestimmt.

SrE ges 1 min =n: SrE max 1min — n- SrE ’ p1min :12 ’ 2’3 MVA1’1 :30’36 MVA
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Der Einspeisewinkel betragt (cos ¢ = 1 = A):

g =arccos ¢, = arccos (1)=0°

Die relative Spannungsanhebung errechnet sich folgend (fur alle WEA):

-Cos (y — @E):w -cos (87°-0°)=0,0078 = 0,78 % <2 %
204 MVA

S rE ges 1min

kv

Die relative Spannungsanhebung (fur alle WEA) liegt im Mittelspannungsnetz unter dem
zulassigen Wert (siehe Pkt. 9.2.2) von 2 %.

e Schaltbedingte Spannungsanderung

a) Berechnung bezogen auf die Polumschaltung

Nachdem die 12 WEA als polumschaltbare Asynchrongeneratoren ausgefihrt sind, muss
die maximale Spannungséanderung Uber die Wiederholrate r (12 WEA, 2stufiges Getriebe,

ca. 6 Umschaltungen taglich) ermittelt werden.

N 12:2:6
T 24.60

=0,1min”"

Die maximal zuldssige Spannungsanderung fiir r=0,1 min™” ist unter Anwendung des
Beurteilungsschemas Pkt. 4.3.1 fir MS zu ermitteln.
dgrenz =2 %

Die Beurteilung der schaltbedingten Spannungsénderung, unter Berilicksichtigung von
dgrenz = 2 %, ergibt:

Ki, -Sie ~03-23MVA

d= -
Siy 204 MVA

=0,0034 = 0,34% <2 %

b) Berechnung bezogen das Zu- und Abschalten
Der hochste Strom, der beim Schalten der 12 WEA auftritt, ist laut Prifbericht Gber die

momentane Leistung pmom Mit 1,3 angegeben. Die daraus resultierende Spannungs-

anderung am Verknipfungspunkt errechnet sich vereinfacht zu:
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ASr es mom r-I'Sr " Prom
d=——""9%"" . cos (y — @ ) = ——=———"-C0S (y — ¢¢ )=
SkV SkV
_12:23MVA 13 (87°-0°)= 0,0092 = 0,92 % < 3%
204 MVA

Hinsichtlich schaltbedingter Spannungsanderungen (siehe Pkt. 9.2.3) wird die Bedingung
d < 3 % eingehalten.

Anmerkung: Diese schaltbedingte Spannungsanderung (Zu- und Abschalten) bezieht sich
auf alle 12 Erzeugungsanlagen (zeitgleich) und stellt somit einen theoreti-
schen Maximalwert dar, der jedoch durch eine zeitlich gestaffelte Zu- bzw.
Abschaltung der Erzeugungsanlagen verringert werden kann. Fir den Ein-
zelfall muss die Berechnung fiir eine Anlage vorgenommen werden — siehe
nachfolgende Berechnung. Wird der Wert von d <3 % im Falle einer Notab-
schaltung des gesamten Windparks Uberschritten, so wird dies nicht bewer-
tet.

Weiters ist ersichtlich, dass Uber Verschiebungsfaktor (induktiv, ohmsch, ka-
pazitiv) diese schaltbedingte Spannungsanderung als auch die Spannungs-
anhebung (siehe auch die Definition zu Zahlpfeilsystem und Pkt. 9.2.2 — Be-
rechnung) beeinflusst werden kann und somit eine individuelle Spannungs-
bewertung pro Erzeugungsanlage und Verkntpfungspunkt vorzunehmen ist.
Diese Variation des Verschiebungsfaktors ist jedoch durch die Type bzw. Art

der Erzeugungsanlage beschrénkt.

Fir die Berechnung der Spannungsanderung beim Zuschalten einer WEA wird der An-

laufwinkel ¢, mit 60° angenommen:

AS,. 2.3 MVA
cos (v -0, )=

d= e A
S,y 204 MVA

- cos (87°-60°)= 0,01= 1% <3 %

Eine Berechnung flir die Zuschaltung ist auch Uber den maximalen Schaltstromfaktor
kimax, der vom ,netzabhangigen Schaltstromfaktor® k;,, ausgeht, moglich, sofern dieser
verflgbar ist. So ergibt sich die nachfolgende schaltbedingte Spannungsanderung — fir

eine Anlage (Sie ... Bemessungsleistung der Erzeugungseinheit):

K., Se 03-23MVA
Sev 204 MVA

d=

=0,00338 = 0,338 % <3 %
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Die Schaltvorgange (bezogen auf die Polumschaltung und die Zu- und Abschaltung) ver-
ursachen keine unzuldssigen Spannungsanderungen, wenn gewahrleistet ist, dass die
einzelnen Schaltvorgange in einem zeitlichen Abstand gestaffelt erfolgen. Die Notab-

schaltung aller WEA wird vernachlassigt.

e Flicker
Der Flickerbeiwert c, = 4 ist auf den Netzimpedanzwinkel y = 87° bezogen, somit kann in

der Berechnung fiir die Langzeit-Flickerstarke der “cos-Ausdruck” gleich 1 gesetzt werden.

S - S , S. P,
Rt:\/ﬁ.c.%. COS(W+(Pf)|:\/H.CW .%.1:\/5.0“} rE—p1m|n1:

kV kV kV

=\/ﬁ-4-%-1=0,17 p.U.< 0,46 p.u.

Die Langzeitflickeremission liegt mit 0,17 p.u. weit unter dem Grenzwert (siehe Pkt. 9.2.4)

von Py = 0,46 p.u.

e Oberschwingung (siehe Pkt. 9.2.5)
Die Berechnung erfolgt hier nur fir den Oberschwingungsstrom mit der Ordnungszahl 5

L 2 62%
IA

Die Berechnung des Emissionsgrenzwertes basiert auf den Werten laut Pkt. 5.2, wobei

nach Pkt. 9.2.5 fir Erzeugungsanlagen nur 50 % zulassig sind.

Ps [ Sw _ Ps | Sw _ 15 [ 204MVA 0000 408%. 05= 204 %
1000 (S, 1000 |n-S. 1000 |12-23 MVA

Is < Ps . Sy
l, 1000 S'e ges
2,62% > 2,04%

Die Oberschwingungsemissionen aller Windenergieanlagen (12 WEA) liegen Uber dem zu-

lassigen Wert von 2,04 %. Es sind daher Abhilfemalinahmen vorzusehen.
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e Tonfrequenzrundsteuerung (TRA)

Laut TOR D3 Pkt. 9.2 kénnen bei Erzeugungsanlagen mit einer Summenleistung am Ver-

knupfungspunkt von tber 500 kVA besondere MalRnahmen erforderlich werden.

Erzeugungsanlagen, die Uber statische Umrichter ohne Filterkreis an das elektrische Netz
angeschaltet werden, verursachen idR keine unzuladssigen Ruckwirkungen auf die TRA.
Aus Sicht er der TRA sind daher im Allgemeinen auch keine Leistungsbegrenzungen fur
den Anschluss dieser Erzeugungsanlagen erforderlich, allerdings sind die zulédssigen
Grenzwerte hinsichtlich der Stérspannung von Anlagen der Netzbenutzer im Bereich der
Rundsteuerfrequenz einzuhalten (siehe TOR D3 Pkt. 3.4). Auch wenn derartige Erzeu-
gungsanlagen im Allgemeinen aus Sicht der TRA unkritisch sind, sollte mit dem Netzbetrei-

ber eine Abstimmung erfolgen.

e Beurteilung
Bei Einhaltung folgender Bedingungen ist der Betrieb der Windenergieanlagen am vorge-

sehen Verknupfungspunkt moglich:

Austausch der vorhanden 20-MVA- gegen 40-MVA-Umspanner aufgrund der unge-

niigenden Ubertragungskapazitat (thermische Belastung).
Einbau von Oberschwingungsfiltern, weil der Grenzwert verletzt wird.

Ein gleichzeitiges Schalten mehrerer Windenergieanlagen muss durch eine Verrie-
gelung und eine Zeitstaffelung von mindestens 1 min (Vorschlag: unter Berticksich-

tigung der Flickeremission z.B. 3 min) verhindert werden.

Es ist ersichtlich, dass fur jeden Verknipfungspunkt von Erzeugungsanlagen individuelle
Bewertungen durchgeflhrt werden mussen.

Siehe auch Berechnungsbeispiel Pkt. 9.3.1.
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9.3.3 Parallelbetrieb eines Kleinwasserkraftwerkes

Beschreibung der Erzeugungsanlage und des Verteilernetzes

Wasserkraftwerk: Synchronmaschine S, g = 1,0 MVA

Die Erzeugung von jahrlich ca. 5.500 MWh (maximal 0,9 MW von April bis Juli) wird zur Ganze in
das Netz des Netzbetreibers eingespeist. Im Netzzugangsvertrag ist eine Energielieferung mit ei-
nem Leistungsfaktor cos ¢g = 0,9 (induktive Blindleistungslieferung) vereinbart.

Das bestehende Mittelspannungsnetz, in welches eingeliefert wird, wird mit 10 kV betrieben. In

10 km Entfernung vom Wasserkraftwerk erfolgt eine Zwischenumspannung auf 30 kV.

30-kV-Netz Sk =91,5 MVA
Zwischen- o o
umspanner Sit=25MVA, ut=0,8%, uxt=5,74%
10-kV-SS Sk = 30,3 MVA
L » _k\/-
Freileitung 10-kV-Netz
10 km
E-Al/St 50/8
Skv1 = 10,8 MVA, =45,7°
10-kV-SS KV v
\—V 10-kV-Netzauslaufer
Transformator Sit=1,0MVA, u71=0,84%, ux1=5,94 %
Synchron- _ _ . . .
generator Sre=1,0 MVA, cos ¢ =0,9 ... induktive Lieferung

Berechnung der Netzriickwirkungen

Bei dieser Art von Erzeugungsanlagen ist vor allem die Spannungsanhebung durch die Einspeise-

leistung zu beachten.
Der Einspeisewinkel bei Lieferung (induktive Lieferung) mit dem geforderten cos ¢g = 0,9 betragt:
¢ =arccos (0,9) =25,8°

Anmerkung: Da (induktive) Blindleistung eingespeist wird, ergibt sich entsprechend dem Erzeu-

gerzahlpfeilsystem ein positiver Winkel.
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Damit errechnet sich die Spannungsanhebung am Verknupfungspunkt V1 zu (siehe Pkt. 9.2.2):

S, 1.,0MVA
5. cos(y=0e)= g n
k V1 )

Au,, = cos(45,7°-258°)=0,0871=8,71%>2%

Beurteilung

Der Netzbetreiber dimensioniert seine Mittelspannungsnetze so, dass an den Netzrandern die
Spannungsénderung zwischen Starklast und Schwachlast unter 6 % liegt. Einspeisungen von
Kleinkraftwerken fallen Ublicherweise in einem ungunstigen jahreszeitlichen Verhaltnis zu den wit-
terungsbedingten Nachfrageschwankungen an, sollen jedoch die Schwankungsbreite der Versor-
gungsspannung maoglichst nicht vergroRern. Fir die Erzeugungsanlage kann unter den gegebenen
Netzverhaltnissen eine Spannungsanderung Aua, <2 % innerhalb der vorgesehenen Schwan-

kungsbreite zugelassen werden.

Der Rechenwert von 8,71 % liegt erheblich Uber diesem Wert. Ein Betrieb der Erzeugungsanlage

ist daher in dieser Form nicht zulassig.

Mdgliche Abhilfemalinahmen

e in der Erzeugungsanlage
0 Beschrankung der Erzeugung auf 300 kW Lieferung bei cose = 1, nur April bis Juli
wirksam.
Anmerkung: Dieser Vorschlag hat eine erhebliche Ertragseinbuf3e zur Folge und
stellt die Wirtschaftlichkeit der gesamten Investition in Frage.
e im Mittelspannungsnetz
Umrustung der 10-kV-Freileitung auf 30 kV und Anschluss an das 30-kV-Netz (Erhéhung

der Kurzschlussleistung):
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30-kV-Netz Sk=91,5 MVA
10-kV-SS Freileitung

10 km

E-Al/St 50/8

10-kV-Netz
30-KV-SS V2 Skv2 = 59,8 MVA, vy =43,6°
\—P 30-kV-Netzauslaufer
Transformator Sit=1,0MVA, ut=0,94%, uxt=5,94 %
Synchron-
generator Src=1,0 MVA, cos ¢ =0,9 ... induktive Lieferung

Die Spannungsanhebung am Verknupfungspunkt V2 betragt:

Ay, = Se_ . cos (v —¢c) = 1.OMVA

IR c0s(43,6° - 258°) = 0,0159 = 1,59 % < 2%
S, v 59,8 MVA

Beurteilung

Durch die Umstellung eines Abzweiges des Mittelspannungsnetzes von 10 kV auf 30 kV ist der
Betrieb des Kleinkraftwerks ohne Einschrankung méglich. Es kdnnten in diesem Netzabschnitt so-

gar noch weitere Einspeisungen zugelassen werden.
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9.3.4 Anschluss eines Blockheizkraftwerkes (BHKW)
Beschreibung des Netzes und der Erzeugungsanlage

e 10-kV-Netz:

Die Kurzschlussleistung betragt 15,7 MVA bei einem Netzimpedanzwinkel von y = 42,1°.
e Transformatorstation:

Zwei Transformatoren zu je S, = 250 kVA parallel, uxt = 5,65 %, Px = 3,71 kW
o Offentliches Niederspannungsnetz, Leitung bis zum Hausanschluss:

135 m Kabel E-PKBU 4 x 70 mm?

Der bestehende Hausanschluss ist der Verknipfungspunkt.

Das BHKW ist als 2-Maschinen-Anlage mit Kraft-Warme-Kopplung konzipiert und fur 2 x 5,0 kW
elektrisch (P;gges) Und 2 x 11,0 kW thermisch ausgelegt. Es wird erwartet, dass die elektrische Er-
zeugung dieser Anlage hauptsachlich in der Anlage des Netzbenutzers umgesetzt wird und nur ein

alifalliger Uberschuss in das Verteilernetz eingespeist werden muss.

e Asynchrongenerator:
Generatordaten: S;g = 6,2 kVA; cos ¢ =0,9; U, =400 V; I, =9 A; n, = 3.045 U/min
Gleichstromstart (ASast): 12,0 kVA
Asynchrone Zuschaltung (ASaas): 62,0 kVA (= 10 x S;g)

Das Aggregat wird mit einem netzgespeisten Gleichrichter 12 V und einem 1,2-kW-Startermotor

hochgefahren und zwischen 95 % und 105 % der synchronen Drehzahl spannungslos direkt zuge-

schaltet.

Berechnung der Netzrickwirkungen

Die Kurzschlussleistung am Verknipfungspunkt errechnet sich zu (siehe Pkt. 4.6):

S,y = 256MVA und y=347°

Es wird angenommen, dass die beiden Aggregate nicht gleichzeitig gestartet werden und diese

Startvorgange als seltene Ereignisse im Sinne von Pkt. 9.2.3 zu betrachten sind.
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e Gleichstromstart
Fur die Berechnung wird der Winkel ¢s; = 0° gesetzt (ASast = 12 kVA — laut Angabe):

AS 12,0 kVA
d.. =—"ASt . cos — — .
st S, (V- 0g) 2 56 MVA

cos (34,7°—0°)=0,0038 = 0,38 % < 6 %
e Asynchrone Zuschaltung
Als Anlaufwinkel ¢, wird 60° angenommen (ASaas = 62 kVA — laut Angabe):

4. = OSus o5 () = S2OKVA

= 22220 cos (34,7°-60°)=0,0219 = 2,19% < 6%
Sey 2,56 MVA

e Spannungsanhebung (siehe Pkt. 9.2.2)

Die Berechnung der Spannungsanhebung beruht auf folgenden Daten:

Verschiebungsfaktor: cos ¢ = 0,9
Wirkleistung: Preges =2 x5,0 kW =10,0 KW
P 10 kW
Scheinleistung: Siges = 2 = =111kVA
COS ® )
Blindleistung: Q1 max = 5,12 kvar Bezug

Mit dem Einspeisewinkel (induktiver Bezug)
¢g =—arccos (0,9) =-25,8°
erhalt man fir die Spannungsanhebung:

rE ges

11,1kVA
AU, =B cos (y — gp) =

DB 08 (34,704 25,8°) =0,0021 = 0,21% < 3%
Sy 2,56 MVA

Anmerkung: Gemal dem Erzeugerzahlpfeilsystem ist der Bezug (induktiver) Blindleistung
negativ zu zahlen.
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Beurteilung

Die Spannungsanderungen sowohl fur den Gleichstromstart als auch fur die asynchrone Zuschal-

tung liegen unter dem zulassigen Wert von 6 %.

Die zu erwartende Spannungsanhebung liegt mit 0,21 % deutlich unter dem zuldssigen Wert von
3 %.
Laut Herstellerangaben werden sowohl hinsichtlich Flicker als auch hinsichtlich Oberschwingungs-

stromen die Emissionsgrenzwerte gemal Kap. 4 bzw. Kap. 5 eingehalten.

Dem Betrieb des BHKW am Hausanschluss kann somit hinsichtlich Netzriickwirkungen zuge-

stimmt werden.
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9.3.5 Anschluss einer Biogasanlage
Beschreibung des Netzes und der Erzeugungsanlage

e 20-kV-Netz:

Die Kurzschlussleistung betragt 50,6 MVA bei einem Netzimpedanzwinkel von y = 55,7°.

e Transformatorstation:
Transformator S, 1 = 250 kVA, uxt = 4,11 %, P¢ = 3,69 kW

e Offentliches Niederspannungsnetz, Leitung bis zum Hausanschluss:
465 m Kabel E-XA2Y 4 x 150 mm?®

Der bestehende Hausanschluss ist als Verknipfungspunkt vorgesehen.

Die geplante Biogasanlage speist die gesamte elektrische Erzeugung in das Verteilernetz.

e Asynchrongenerator:
Generatordaten: S,;g = 125 kVA; cos ¢ = 0,8; U, =400 V;
Anlaufstrom (Asynchrone Zuschaltung): l.as =472,5 A

Das Aggregat wird mit dem Gasmotor hochgefahren und zwischen 95 % und 105 % der synchro-

nen Drehzahl spannungslos direkt zugeschaltet.

Berechnung der Netzriickwirkungen

Die Kurzschlussleistung am Verknipfungspunkt (Niederspannung) errechnet sich zu (siehe
Pkt. 4.6):

S.y=1329kVA und y=295°

e Asynchrone Zuschaltung (siehe Pkt. 9.2.3)
Die Lastanderung (Scheinleistungsénderung) ASaas (asynchrone Zuschaltung) errechnet

sich fur die asynchrone Zuschaltung folgend:

AS . =/3-U. -1, =~/3-400-4725 =327.358 VA = 327,35 kVA
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Als Anlaufwinkel ¢, wird 60° angenommen:

8 =OSms o5 (y ) = S2T38KVA

i cos (29,5°—60°) =0,2122 = 21,2% > 6%
S,y 1329kVA

Fir den Fall der Verlegung eines Erdkabels E-XA2Y 4 x 150 mm? von der Sammelschiene der
Niederspannungsseite der Transformatorstation zum bestehenden Anschlusspunkt (mogliche Ab-
hilfemalinahme, weitere siehe Pkt. 9.2.3) soll die Spannungsanderung nochmals berechnet wer-

den.

So ergibt sich die Kurzschlussleistung zu (Verknupfungspunkt bei Transformatorstation):

Sy, = 5405kVA und ,=723°

ASas cos (y, — g, ) = S2TOKVA s (7239 - 60°) = 0,0592 = 5,92 % < 6 %

d .=
280, 5405 kVA

In diesen Fall wird gemaf Pkt. 9.2.3 die maximale Spannungséanderung eingehalten.

e Spannungsanhebung (siehe Pkt. 9.2.2)

Die Berechnung der Spannungsanhebung beruht auf folgenden Daten:

Verschiebungsfaktor: cos ¢ =0,9

Wirkleistung: Prcges = 100 kW
Pows 100 kW
Scheinleistung: Sipges = 22 = =11111kVA
COS ¢ 0,9
Blindleistung: Q1 max = 48,4 kvar Bezug

Mit dem Einspeisewinkel (induktiver Bezug)

@ =—arccos (0,9) =—-25,84°

erhalt man fir die Spannungsanhebung an der Sammelschiene in der Transformatorstati-
on (Verknupfungspunkt):

08 (u, ) T1TTKVA
S\, Vo= %)= 5405 kvA

__ “rEges
Au,, =

cos (72,3° +25,84°) =-0,0029 = -0,29% <3 %

Anmerkung: GemalR dem Erzeugerzahlpfeilsystem ist der Bezug (induktiver) Blindleistung nega-

tiv zu zahlen.
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Beurteilung

Die Spannungsanderungen fir die asynchrone Zuschaltung liegt unter dem zuldssigen Wert von
6 %.

Die Spannungsanhebung wird negativ, das heif3t, es kommt zu einem Spannungsabsenkung von

0,29 % welcher deutlich unter dem zulassigen Wert von 3 % liegt.

Dem Betrieb der Biogasanlage am Verknupfungspunkt Trafostation (laut Beispiel) kann somit hin-

sichtlich Netzriickwirkungen zugestimmt werden.

Beim Betrieb der Biogasanlage am Verknipfungspunkt Transformatorstation (laut Beispiel) werden

die Grenzwerte flr die Beurteilung der Netzriickwirkungen eingehalten.

Anmerkung: Das Beispiel zeigt jedoch, dass in der Anlage des Netzbenutzers die Spannungsquali-
tat nach EN 50160 nicht gegeben ist und daraus Einschrankungen fur den Betrieb
der Erzeugungsanlage resultieren kénnen. Aufgrund dessen sind weitere Mdglich-
keiten (siehe Kap. 9.2.3) z.B. verbrauchsnahe Transformatorstation in Erwdgung zu

ziehen.
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9.3.6 Berechnung der relativen Spannungsanhebung Aua, im Netz durch mehrere Erzeu-

gungsanlagen am jeweiligen Verknupfungspunkt in einem Netz
Beschreibung des Netzes und der Erzeugungsanlagen

In einem 20-kV-Mittelspannungsnetz, an dem bereits Erzeugungsanlagen mit ahnlicher Einspeise-
charakteristik angeschlossen sind und betrieben werden (an V1 und V2), soll eine weitere Erzeu-
gungsanlage (an V3) angeschlossen werden. Hiefiir sollen die individuellen relativen Spannungs-
anhebungen an den Verknlpfungspunkten ermittelt und beurteilt werden. Fir das Blindleistungs-
management und im Zusammenhang mit dem Spannungsband im Netzabschnitt wurde mit dem
Betreiber Einspeisung E1 vereinbart, induktive Blindleistung mit einem cos ¢ von 0,95 zu beziehen.

Details siehe nachfolgende Ubersichtsdarstellung.

Netz: Sk110 =1.000 MVA

Uttose = 114,5kV (Schwachlast)
Uiost = 115,0 kV (Starklast)

Transformator
Urtios = 110,25kV 12x1,2%
Sir = 32MVA, uE12%, u=0,5%
Urrius = 20,5 kV
Unempfindlichkeit: + 0,8 %
V1 Skss = 223,5 MVA, Ygs = 85,3°
1
USSSJH =21,3V 1
|
I Stasss =3...15 MVA, c0S @ragss = 0,92 => @rastss = 23,1°
: 5 km Kabel
I NA2YSY 1x150
|
S,E1 = 6,3 MVA |
|

cos g1 = - 0,95 (ind. Blindleistungsbezug) V2 Scvz = 156,9 MVA, Py, = 65,57

entspricht g4 =-18,2°

1
1
1
! 5km Kabel
SrEZ =2,5MVA cos PE2 = 1, Qg2 = 0° | NAZYSY 1x150
1
1
1

V3 Sk\/3 = 115,4 N'VA, Yys = 55,4°

Stastva =0,5...2,5 MVA, c0S @rag vz = 0,95 => @ragvs = 18,2°

5 km Kabel

Sies = 1,5 MVA, €08 g3 = 1, pgs = 0° NA2YSY 1x150

V4 SkV4 = 89,6 MVA, Wyg = 49,70

SLaQ va = 0,30,8 MVA, COS QLastva = 0,95 => QLastva = 18,20
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Berechnung der relativen Spannungsanhebungen

Zur Ermittlung der relativen Spannungsanhebungen werden die Spannungen in den VerknUp-
fungspunkten und am fernen Generator (fir die Berechnungsannahme — Einspeisung im 110-kV-
Netz) mit minimaler und maximaler Einspeisung aller Erzeugungsanlagen sowohl fiir Schwachlast

als auch fur Starklast berechnet und die Werte miteinander verglichen.

Berechnung der Spannungen und Spannungsénderungen bei Starklast mit minimaler (ohne)

Einspeisung

Knoten V1:

Leerlaufspannung auf der 20-kV-Sammelschiene:

~ Uppi0s 110.250

Ug, = =5,378
U s 20.500
U
Uysss = EOS‘ = 1:353'320 =21.383V
Ti ’

Spannung auf der 20-kV-Sammelschiene bei Starklast:

Algg s =
S as S as S as
= 2 COS(Wss ~ Prastss) + - COS(Yss — Plastva) T ot COS(Wss — Prasiva) =
kss kss kss
__15 cos(853-231) + 25_, cos(853-182) + 08 cos(853-182) =
2235 2235 2235

] )

=0,0313+0,0044+0,0014=0,0371—>3,71%

> Ugsg = Upsss, - (1- Algs ) = 21.383- (1-0,0371) = 20.590V

Hinweis: In diesem Beispiel ist der Spannungsregler des 110/20-kV-Umspanners auf einen
Sollwert von 21.300 V eingestellt. Der Regler muss so justiert werden, dass die Un-
empfindlichkeit groRer ist als die Spannungsanderung bei der Umschaltung einer
Reglerstufe. Andernfalls konnte es zu einer stdndigen Umschaltung zwischen den
Stufen kommen. Abhangig von der vorgegebenen Betriebsspannung des 110-kV-
Netzes (hier fur Stark- und Schwachlast unterschiedlich) liegt die 20-kV-
Sammelschienenspannung in diesem Beispiel bei einem Sollwert von 21.300 V und
einer Unempfindlichkeit des Reglers von #0,8 % im Bereich von 21.130V und
21.470 V.
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Bei der errechneten Sammelschienenspannung von 20.590 V bei Starklast wird daher die Se-
kundarspannung um 3 Stufen (z =3, bei einer Stufung um p, = 1,2 %) hochgeregelt und so die

neue, nachgeregelte Sammelschienenspannung (Ussr st) eingestellt.

> Ugsrst =Upssst + 2P, -Uimus = 20.590 + 30,012 20.500 = 21.328V

Im Folgenden wird daher mit Ussrst= 21.328 V als Leerlaufspannung gerechnet.

Knoten V2:
S as S as S as
AUy, = —— COS(Wss — Prastss) + et COS(Wyy = Ppagiva) + — +COS(Wyy — Pragiva) =
k SS kV2 kV2
25 0,8
= -c0s(85,3 —231) + -C0s(65,5-18,2) + -€0s(65,5-18,2) =
2235 156,9 156,9

=0,0313 +0,0108 +0,0035 = 0,0456 — 4,56%

5 Uypg =Ussrs - (1= Alypg ) + 2P, - U, pus = 21.328 - (1-0,0456) + 30,012 - 20.500 =

=21.093V
Knoten V3:
S S S
AUyzg = SeetSS COS(Wss — PLasiss) + —=B COS(Yys = PLastva) + —= COS(Yy3 = Plastva) =
kSS kV3 KV3

-c0s(85,3-231) + 25 cos(55,4-18,2) + 08 cos(554-18,2) =
115,4 115,4

T 2235
— 00313 +0,0173 +0,0055 = 0,0541 — 5.41%

> Uyas = Ugsrse - (1= Alysg) +Z+P, -U, s = 21.328 - (1-0,0541)+ 3-0,012-20.500 =

=20.912V
Knoten V4:
S as S as S as
AUy, g = —— COS(Wss — Ppastss) + et “COS(Wy3 — Ppagtva) + —— “COS(Wyy = Prastva) =
k SS kV3 k V4
15 25 0,8

-c0s(85,3-231)+ -cos(554 -18,2) + ——-cos(49,7 -18,2) =
115,4 89,6

3 )

T 2235
—~ 0,0313 40,0173 + 0,0076 = 0,0562 —> 5,62%

5 Uys = Ugsrg - (1= AUyyg) + 2P, - Urgus = 21.328 - (1-0,0562) + 3-0,012 - 20.500 =
= 20.867V
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Berechnung der Spannungen und Spannungsanderungen bei Schwachlast mit maximaler
Einspeisung

Knoten V1:
Leerlaufspannung auf der 20-kV-Sammelschiene:

o = Yrnos 110250 _ . 0
" U 20500

Ujose  114.500
i, 5378

=21.290V

UO SSSc

Spannung auf der 20-kV-Sammelschiene bei Schwachlast:

SLast V3 SLast '

AU _ SLast SS
SSSc

-COS(Wgg — Ppast ss )+ S - COS(Wgs — Ppast va) +
k SS k SS k SS

= -c0s(85,3-231)+ 05 -c0s(85,3-18,2) + 03 -c0s(85,3-18,2) =
2235 2235 2235

= 0,0063 +0,0009 + 0,0005 = 0,0077 — 0,77%
5 Uge s, =Upes o - (1- AUgs 5, ) = 21.290 - (1-0,0077) = 21.126V

Bei der errechneten Sammelschienenspannung von 21.126 V bei Schwachlast wird die Se-
kundarspannung um 1 Stufe (z =1, bei einer Stufung um p, = 1,2 %) hochgeregelt und so die

neue, nachgeregelte Sammelschienenspannung (Uss r sc) eingestellt.

> Ugsrse = Ussse +2+P, -Uirus = 21.126 +1-0,012-20.500 = 21.372V

Im Folgenden wird daher mit Ussg sc = 21.372V als Leerlaufspannung gerechnet

Knoten V2:

SLast V3 SLast V4

S
Last SS
AUy, g = -COS(Wss — PLasiss )+ *COS(Yyp = PLagt va) +

k SS k V2 k V2

= -c0s(85,3 -23,1) + 05 -c0s(655-18,2) + 03 -c0s(65,5-18,2) =
2235 156,9 156,9

=0,0063 +0,0022 +0,0013 = 0,0098 — 0,98%

> Uypse =Ussrse - (1= Ayp )+ 2+, -Us s = 21.372-(1-0,0098) +1-0,012-20.500 =
= 21.409V

+COS(Wgs — Plast va) =

“COS(Yyp — PLagi va) =
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Knoten V3:
S as S as S as’
AUy, = — +COS(Yss — PLasiss) + SL SL - COS(Wy3 — PLasiva) + et v COS(Wy3 = PLasiva) =
k SS kV3 kV3
= 3 -€0s(85,3 —231) + 05 -c0s(554 -18,2) + 03 -€0s(55,4 -18,2) =
2235 115,4 1154

=0,0063 + 0,0035 + 0,0021=0,0119 - 119%

> Uysse =Ussree - (1= Alysse )+ 2P, - U, gy = 21.372-(1-0,0119) +1-0,012 - 20.500 =

=21.364V
Knoten V4:
S as S as S as
AUy, g.= eSS COS(Yss = Prastss) + st COS(Yy3 = Prastvs) + seetie COS(Wy4 — Prasiva) =
k SS kV3 k V4
05 0,3

Au = -c0s(85,3 -23,1) + -cos(554 -18,2) + ——-cos(49,7 -18,2) =

2235 1154 89,6

=0,0063 + 0,0035 + 0,0029 = 0,0127 — 127%

> Uyss =Ussrse - (1= Alysee )+ 2P, U, 1iys = 21.372-(1-0,0127) +1-0,012 - 20.500 =
= 21.347V

Berechnung der relativen Spannungsanderung durch die Erzeugungsanlagen

Die Einspeisung der drei Erzeugungsanlagen wird aufgrund des gleichen Primarenergietragerein-
satzes und der gleichen Einsatzcharakteristik dieser drei Erzeugungsanlagen in diesem Beispiel
als Gleichzeitigkeit angenommen. Die maximale Einspeiseleistung ergibt sich somit tber den zeit-

gleichen Betrieb der Erzeugungsanlagen mit deren Bemessungsleistung.

Knoten V1:

S, S, S,
AUy, s = =5 COS(Ygg — Pgq) + =52+ COS(Ygg — Pgy ) + =2 - COS(Yeg — Pe3) =

kSS kSS kSS
= 63 cos(853 - (-18,2)) + 25 cos(853-0) + 5 cos(853-0)=
2235 2235 2235

=-0,0066 + 0,0009 + 0,0006 = -0,0051— -0,51%

—> Schwachlast: U, sses. = Ussrse - (1+ AUpyss) = 21.372- (14 (~0,0051) = 21.263V
> Starklast: U, ssrs = Ussrs - (1+ AUy, gs) = 21.328 - (1+(-0,0051) = 21.219V
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In diesem Beispiel ist die 20-kV-Sammelschienenspannung auf einen Sollwert von 21.300 V
eingestellt. Bei der eingestellten Unempfindlichkeit des Reglers von + 0,8 % wird im Bereich
von 21.130 V und 21.470 V der Regler nicht aktiv.

Durch die Einspeisung der drei Erzeugungsanlagen sinkt bei Schwachlast die Sammelschie-
nenspannung auf 21.263 V. Daher wird kein zusatzlicher Regelvorgang ausgeldst.

Bei Starklast befindet sich der Transformatorregler ebenfalls im Unempfindlichkeitsbereich,
sodass durch die drei Erzeugungsanlagen die Sammelschienenspannung von 21.328 V
(Starklast ohne Einspeisung) auf 21.219 V (-0,51% - Starklast mit Einspeisung) sinkt.

Knoten V2:

S S S
AUp,yy = L. COS(Ygs — Pgy) + 2 . COS(yy, — Pgy) + 3 . COS(Yy, — Pg3) =
kSS KV2 KV2

= 63 os(853—(-182))+ 22
2235 1569

=-0,0066 + 0,0066 + 0,0040 = 0,0040 — 0,40%

-c0s(655-0)+ 15
156,9

-€0s(655-0) =

—> Schwachlast : Uy, yzese = Uypse (14 AUy, y,) = 21.409- (14 0,0040) = 21.495V
> Starklast: Uy yoes = Uyag - (14 AUy y,) = 21.093 - (1+0,0040) = 21.177V

Knoten V3:

S S S
AUp,y3 = el - COS(Wgg — Pgq) + 2. cos(yy, — Pgy) + o2 - COS(Yy3 — Pe3) =

kSS kV2 kV3
= 63 -c0os(85,3 -(-18,2)) + 25 -€0s(65,5-0) + 15 -cos(554-0) =
2235 156,9 115,4

=-0,0066 + 0,0066 + 0,0074 = 0,0074 — 0,74%

—> Schwachlast : Uy, ysese = Uyase - (14 Alnyys) = 21.364 - (14 0,0074) = 21.522V
> Starklast: U yses = Uyse (14 Alyyys) = 20.912- (1+0,0074) = 21.067V

Knoten V4:
S S S
AUy, vy = = - COS(Ygs — Pgy) + = -COS(Yy, — Pg,) + = COS(Yy3 — Pgs) =
kSS kvV2 kV3
= 63 -c0s(85,3-(-18,2)) + 25 -c0s(655-0)+ 15 -cos(554-0) =
2235 156,9 1154

=-0,0066 + 0,0066 +0,0074 = 0,0074 — 0,74%

—> Schwachlast : Uy, yeese = Uyase - (14 Ay, ys ) = 21.347 - (14 0,0074) = 21.505V

> Starklast: Uy vaes = Uyas -(1+ AUy, s ) = 20.867 - (14 0,0074) = 21.021V
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Zusammenfassung
Verknlpfungspunkte V1 V2 V3 V4 ferner
Berechnungsmethode sp | tF | sp | tF | sp | LF | sp | Lp |Cenerlr
Kurzschlussleistung S MVA 223,5 156,9 115,4 89,6
Netzimpedanzwinkel ¥ ° 85,3 65,5 55,4 49,7
Verbraucherleistun MVA
Schwachlast - Fung 3 0 0.5 0.3
Lastwinkel ° 23,1 0 18,2 18,2
Verbraucherleistung MVA 15 0 2,5 0,8
Starklast
Lastwinkel ° 23,1 0 18,2 18,2
Einspeiseleistung MVA 6.3 25 1,5 0
Schwachlast : : :
Einspeisewinkelwinkel ° -18,2 0 0 0
Einspeiseleistung MVA 6,3 2,5 1,5 0
Starklast
Einspeisewinkelwinkel ° -18,2 0 0 0
Schwachlast | Spannung ohne Einspei- v 21372 | 21260 | 21409 | 21229 | 21364 | 21192 | 21347 | 21178 | 114.500
Starklast sung 21328 | 21402 | 21093 | 21230 | 20912 | 21054 | 20867 | 21012 | 115.000
Schwachlast | Spannung mit Einspei- v 21263 | 21403 | 21495 | 21565 | 21522 | 21601 | 21505 | 21587 | 114.500
Starklast | SUN9 21219 | 21316 [ 21177 | 21341 | 21067 | 21239 | 21021 | 21198 | 115.000
Schwachlast Spannungsénderung % Ox '0,19 0,17 ‘0,33 ‘0,04 '0,51 '0,12 '0,57
Starklast | 2hne Einspeisung o | 048 | -11 | -033|-1,95 | -1,15 | -2,16 | -1,35
Schwachlast | spannungsénderung o |-O5L| 067 | 040 | 158 | 074 | 192 | 0.74 | 1,92
Starklast | it Einspeisung -051 | -040 | 0,40 | 052 | 0,74 | 0,87 | 0,74 | 0,87

Angaben zum Beispiel und Spannungen bzw. Spannungsanderungen in den maligebenden Ver-

knipfungspunkten ohne Einspeisung und aufgrund der Einspeisung von Erzeugungsanlagen.

LF........ Berechnung mit Lastflussberechnungsprogramm

SP....... Berechnung nach dem Superpositionsprinzip

........... Aufgrund des aktiven Transformatorreglers werden die Sammelschienenspannungen auf
Ussrsc =21.372V (Schwachlast) und Ussrst=21.328 V (Starklast) geregelt — die nachfolgenden
angegebenen Werte beziehen sich auf diese Spannungen — siehe auch nachfolgenden Spannungs-

verlauf am Mittelspannungsabzweig
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Anmerkung: Die Berechnung der Spannungsanhebung und der Spannungen mit einem Lastfluss-

berechnungsprogramm oder nach dem Superpositionsprinzip wurden unabhangig
voneinander durchgefihrt. Obwohl daher geringflgige Unterschiede in den Berech-
nungsannahmen nicht ausgeschlossen werden kdnnen, sind die Ergebnisse sehr
ahnlich. Die Abweichungen lassen sich u.a. Uber die Beriicksichtigung der Spannung
an der Sammelschiene (beim Lastflussprogramm mit konstant 21.300 V angenom-
men) und den Spannungen an den jeweiligen Netzpunkten erklaren, im Zweifelsfall
empfiehlt es sich fur komplexe Aufgabenstellungen ein Lastflussberechnungspro-
gramm zu verwenden und sich an diese Ergebnisse zu richten.

Nachfolgend ist der Spannungsverlauf von der Sammelschiene im Umspannwerk bis
zum Verknupfungspunkt V4 fir die unterschiedlichen Berechnungen dargestellt. Es
ist zu erkennen, dass die Spannungsanderungen in den einzelnen Knoten grundsatz-
lich vom Lastzustand (Starklast/Schwachlast) abhangen, die absolute Hohe der rela-
tiven Spannungsénderungen in Abhangigkeit vom Lastzustand jedoch nicht variiert.
Es ist jedoch zu beachten, dass je nach Lastannahme die absoluten Spannungen
verschieden sind. Aul3erdem ist zu beachten, dass die Transformatorregelung aktiv
werden kann und diese somit ebenfalls einen Einfluss auf die Spannungshéhe aus-
ubt — siehe z.B. auch die Spannungsénderungen am Knoten V1 (Transformator-

sammelschiene).

Spannungsverlauf am Mittelspannungsabzweig

— — Schwachlast (LF)

— — Schwachlast (SP)
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— — Starklast (LF)

— — Starklast (SP)

——>— Starklast mit Einspeisung (LF)

—>¢— Starklast mit Einspeisung (SP)
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Die oben dargestellten Spannungsverlaufe entlang des Mittelspannungsabzweiges beziehen sich
auf die ermittelten Sammelschienenspannungen (Uss) bzw. die nachgeregelten Spannungen (sie-
he Berechnungsergebnisse — Schwachlast Ussrsc = 21.372 V, Starklast Ussrst = 21.328 V). In der
Lastflussberechnung (LP) wurde mit einer konstanten Sammelschienenspannung von 21.300 V

gerechnet.

Beurteilung

Der Anschluss einer weiteren Erzeugungsanlage (an V3) ist bezlglich ihrer relativen Spannungs-
anhebung moglich, weil die Spannungsanhebungen aller Erzeugungsanlagen in allen Verknlp-
fungspunkten aber auch in den ungunstigsten, hier V3 und V4, mit 1,92 % (laut Lastflussberech-
nungsprogramm) unter dem Grenzwert von 2 % (siehe Abschnitt 9.2.2) liegen und die Spannungen
in den einzelnen Verknlpfungspunkten in zulassigen Toleranzen bleibt (maximal 21.600 V in V3).
Somit kann dem Anschluss der Erzeugungsanlagen an V3 hinsichtlich der Spannungsanhebung
zugestimmt werden.

Es sind jedoch weitere Untersuchungen entsprechend Kapitel 9.2 und Beeinflussung der Rund-
steuerung (TOR Hauptabschnitt D3) erforderlich.

Anmerkung: Allenfalls kdnnte ein Blindleistungsmanagement in der Beurteilung bericksichtigt wer-
den, welches z.B. durch induktiven Blindleistungsbezug der Erzeugungsanlagen an

V2 und an V3 zu einer Verringerung der Spannungsanhebung fiihren kann.
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10 Anhang A

10.1 Literatur, Quellenverweis

Die in diesem Hauptabschnitt D2 der technischen und organisatorischen Regeln fir Betreiber und
Benutzer von Netzen (TOR) verwendeten Literaturquellen bzw. Referenzierungen, welche in ecki-
gen Klammern [] angegeben werden, sind im Teil A ,Allgemeines, Begriffserklarungen, Quellen-

verweise“ der TOR gesammelt enthalten.

10.2 Weiterfuhrende Literatur, Publikationen

. EURELECTRIC: Report “Power Quality in European Electricity Supply Networks” —
1%t edition. February 2002

- EURELECTRIC: Report “Power Quality in European Electricity Supply Networks” —
2" edition. November 2003

. EURELECTRIC: Power Quality / Service Level Report, Network of Experts for Standardisa-
tion — November 2004

. IEC Multilingual Dictionary ,Electricity, Electronics and Telecommunications®, 1992

" Mombauer, W.: EMV — Messung von Spannungsschwankungen und Flickern mit dem IEC-
Flickermeter, VDE-Schriftenreihe Band 109, VDE-Verlag GmbH Berlin, Offenbach 2000

" Mombauer, W.: Flicker in Stromversorgungsnetzen — Messung, Berechnung, Kompensation,

VDE-Schriftenreihe Band 110, VDE-Verlag GmbH Berlin, Offenbach 2005
= Mombauer, W.: Ein neues Summationsgesetz fiir Flicker, etz Elektrotech. Z., Bd. 8 (2004)

" Mombauer, W.: Netzrickwirkungen von Niederspannungsgeraten - Spannungsschwankun-
gen und Flicker - Theorie, Normung nach DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838-3):2002-05 und DIN
EN 61000-3-11(VDE 0838-11): 2001-04, VDE-Schriftenreihe Band 111, VDE-Verlag GmbH
Berlin, Offenbach 2006

" Mombauer, W.: Flicker caused by interharmonics, etz-Archiv Bd. 12 (1990), H. 12

. UNIPEDE DISNORM 12, “Definitions of the Physical Characteristics of Electrical Energy
Supplied by Low and Medium Voltage Public Systems”, UNIPEDE NORMCOMP, September
1989

= UNIPEDE: Report on EMC coordination in electricity supply systems Oktober 1994

. UNIPEDE Application Guide to the European Standard EN 50160 on “Voltage Characteristics
of Electricity Supplied by Public Distribution Systems”, 230.02 NORMCOMP, Ref.:
23002Ren9530, Juli 1995

= UNIPEDE Report “Measurement Guide for Voltage Characteristics”, UNIPEDE NORMCOMP,
1995

" VSE: Empfehlungen fur die Herausgabe von Werkvorschriften tber die Erstellung von elekt-
rischen Installationen Ausgabe 1995, VSE 2.8d — 95

. VSE: SN 413724: Leitsatze des SEV/Empfehlungen des VSE Kompensations- und Saug-
kreisanlagen in Niederspannungsnetzen Teil 1: Bestimmungen Teil 2: Erlauterungen und Be-
rechnungen
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11 Anhang B

11.1 Abklrzungen

Die in diesem Hauptabschnitt D2 der technischen und organisatorischen Regeln fir Betreiber und
Benutzer von Netzen (TOR) verwendeten Abkirzungen sind im Teil A ,Allgemeines, Begriffserkla-

rungen, Quellenverweise“ der TOR gesammelt enthalten.
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12 Anhang C

12.1 Datenblatt zur Beurteilung von Netzriickwirkungen

fur elektrische Betriebsmittel, welche die Bedingungen Netzbetreiber
des Hauptabschnittes D1 der TOR nicht einhalten.

(Erlauternde Hinweise siehe nachfolgende Seite)
Zutreffendes bitte ankreuzen!
(Name und Anschrift des Kunden Telefon-Nr. )
Fax-Nr.
Einsatzbereich und Anschrift der Gerétes/der Anlage Telefon-Nr.
Fax-Nr.
Name und Anschrift des ausfilhrenden Unternehmens Telefon-Nr.
Fax-Nr.
\ J
Hersteller Type
Art des Gerétes/der Anlage
Anzahl derselben Type

[ Bemessungsleistung O kw Hochste Leistung o kw )
O kVA O kVA
Netzanschluss Standige O ja O pro 10 min
0230V [ 400V O 3x 400V O sonstige Lastwechsel O nein O pros
Betrieb mit O ja Rickspeisung Oja O kw
Stromrichter O nein ins Netz O nein 0O kVA
Blindstrom- O ja kvar Ausfihrungsart
L kompensation [ nein der Kompensation )
O Direktanlauf O Anlaufhilfe O Leistungssteuerung
f Phasenanschnitt- Pulszahl p Schwingungs- Einschaltungen Puls- Pulsfrequenz )
o steuerung = paketsteuerung pro min steuerung Hz
Drehstrom- Frequenz- Frequenzbereich am Umrichterausgang
U steller U umrichter von Hz bis Hz
Stern-Dreieck- .
O Anlauf O Sonstige
Anfahren O ja Anzahl der O proh Verhéltnis
| unter Last O nein Anlaufvorgange O pro min Anlaufstrom/Bem essungsstromj
Das ausfihrende Unternehmen bestatigt hiermit die Richtigkeit der Angaben.
Ort, Datum Unterschrift
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Erlauterungen zum

Datenblatt zur Beurteilung von Netzrickwirkungen
1 Allgemeines

Das Datenblatt ist Bestandteil des Netzanschlussantrages und ist — falls erforderlich (siehe Absatz 2 und 3) — vom Unternehmen, das die Elektroinstallation
in der Anlage des Netzbenutzers ausfiihrt, auszufiillen und zu unterschreiben. Datenblatter kénnen beim Netzbetreiber bezogen werden. Fir den Anschluss
mehrerer Gerate/Anlagen gleicher Type genlgt ein Datenblatt, andernfalls ist je Gerat/Anlage ein eigenes Datenblatt auszufiillen. Gegebenenfalls kann der
Netzbetreiber weitere fir die Beurteilung erforderliche Daten einholen.

2 Wozu dient ist dieses Datenblatt?

Um eine angemessene Qualitdt der Netzspannung in den offentlichen Stromversorgungsnetzen zu gewahrleisten, ist es notwendig, dass die zum An-
schluss vorgesehenen Gerate und Anlagen hinsichtlich Netzriickwirkungen gewisse Bedingungen einhalten. Durch das Datenblatt soll dem Netzbetreiber
die Gelegenheit zu einer Beurteilung der Netzriickwirkungen unter Bertlicksichtigung der individuellen Netz- bzw. Anschlusssituation gegeben werden.

3 Wann ist diese Datenblatt auszufiillen?

Im Hinblick auf Netzriickwirkungen durfen Gerate und Anlagen, welche die im Hauptabschnitt D1 der TOR genannten Bedingungen erfillen, ohne weiteres
angeschlossen werden. Fir alle anderen Gerate und Anlagen ist dieses Datenblatt auszufiillen. Anhand dieser Angaben und der am Anschlusspunkt
vorhandenen Netzdaten entscheidet dann der Netzbetreiber mit Hilfe des Hauptabschnittes D2 der TOR (Richtlinie fir die Beurteilung von Netzriickwirkun-
gen), ob dem Anschluss in der beantragten Form zugestimmt werden kann oder welche MaRnahmen zu treffen sind, um dem Netzanschlussantrag ent-
sprechen zu kénnen.

4 Hinweise zum Ausflillen des Datenblattes

Die folgenden Hinweise sollen eine Hilfestellung zum Ausfiillen der Abschnitte 1 — 4 des Datenblattes geben:

Abschnitt 1

Ll Im Feld Einsatzbereich und Anschrift des Gerates/der Anlage ist einzutragen, in welcher Umgebung das Gerat/die Anlage betrieben werden
soll, wie z.B. Haushalt, Landwirtschaft, Bliro, Rechenzentrum, Arztpraxis, Seilbahnanlage, Sagewerk, Spenglerei, Kunststoffwerk, Diskothek,
Papierfabrik, Zementwerk, Tischlerei, Wasserversorgung, Drahtgitterfabrik, Klaranlage und dergleichen. Falls die Anschrift der Anlage nicht mit
jener des Kunden (Netzbenutzer) Gbereinstimmt, ist diese zusatzlich einzutragen.

Abschnitt 2

L] Unter Art des Geréates/der Anlage soll die Funktion mdoglichst genau beschrieben werden. Beispiele dafiir sind: Antrieb fur Einseilumlaufbahn,
Punktschweillgerat, Gattersage, Hobelmaschine, Mischer, Ruhrwerk, Papiermaschinenantrieb, Fotovoltaik-, Windenergieanlage, Hackschnit-
zelmaschine, Betonrittler, Ofen - fir induktive Erwarmung, Elektroschmelzofen, USV-Anlage, Mehrfachkreissage, Cutter, Rontgengerat, Compu-
tertomograf, Kopiergerat, Klimaanlage, Warmepumpe, Extruder, Schmiedepresse, Aufzug usw. Werden in einer Anlage eines Netzbenutzers
mehrere Gerate/Anlagen derselben Type angeschlossen, so ist im Feld Anzahl derselben Type die Stiickzahl anzugeben.

Abschnitt 3

= Die Bemessungsleistung und der Netzanschluss sind in der Regel dem Typenschild bzw. den technischen Daten des Geréates/der Anlage zu
entnehmen. Fir den Fall, dass kurzzeitig eine hdhere Leistung auftritt, wie z.B. bei Punktschweilfmaschinen, Rontgengeraten, Computerto-
mografen oder beim Anlassen von Motoren, ist unbedingt auch die hochste Leistung anzugeben.

L] Die Abfrage ,Standige Lastwechsel" ist dann zu beantworten, wenn betriebsbedingt mehr als ein Lastwechsel innerhalb von 10 min zu erwar-
ten ist. Einzelne seltene Einschaltvorgédnge von Maschinen zahlen jedenfalls nicht dazu (siehe Abschnitt 4). Stéandige Lastwechsel erzeugen
z.B. Heizungen mit Thermostat- oder Schwingungspaketsteuerung, Gattersdgen, Kreissdgewerke, Kopiergerate, Laserdrucker, Webstihle,
Naht-, Punktschweifmaschinen, Kompressoren, Klimagerate usw.

Ll Wird das Gerat oder die Anlage Uber eine Stromrichterschaltung zur Reduzierung des Anlaufstromes bei Motorantrieben, zur Leistungssteue-
rung oder zum Umwandeln der elektrischen Energie eingesetzt, so ist im Feld ,Betrieb mit Stromrichter* mit ,ja“ zu antworten. Weitere Anga-
ben zur Art des Stromrichters und seiner Steuerung werden im Abschnitt 4 abgefragt.

. Falls Anlagen elektrische Energie in das Netz zuriickspeisen, wie z.B. Kleinwasserkraftwerke, Fotovoltaik-, Windenergieanlagen oder Stromrich-
terantriebe beim Abbremsen, ist die Abfrage im Feld ,Rickspeisung ins Netz* zu bejahen und weiters die maximale Rickspeiseleistung an-
zugeben.

= Wird im Feld Blindstromkompensation ,ja*“ angekreuzt, so ist erganzend die maximale Kompensationsleistung mit Angabe der Stufung ein-
zutragen, z.B. in der Form 5 x 80 kvar. Das folgende Feld dient zur Angabe der Ausfiihrungsart der Kompensation wie z. B. unverdrosselt,
verdrosset (Angabe des Verdrosselungsfaktors) oder Saugkreisanlage.

Abschnitt 4

In der Zeile tiber dem Datenfeld wird zunachst grundsatzlich die Art des Anlaufes von Motoren bzw. der Einsatzzweck eines allfallig vorhandenen Strom-
richters abgefragt.

= Handelt es sich um den Anlauf eines Motors, so ist je nach Anlassart entweder Direktanlauf oder Anlaufhilfe anzukreuzen. Weiters sind die
Fragen in der letzten Zeile zu beantworten, wobei im Feld Verhéltnis Anlaufstrom/Bemessungsstrom jener Wert einzutragen ist, der sich mit
Beruicksichtigung einer allfalligen Anlaufhilfe ergibt. Beim Direktanlauf entspricht dieser Wert dem Verhaltnis Anzugsstrom/Bemessungsstrom
des Motors. Die Art die Anlaufeinrichtung (z.B. Stern-Dreieck-Anlauf, Drehstromsteller oder Frequenzumrichter) ist durch Ankreuzen des ent-
sprechenden Feldes zu kennzeichnen. Handelt es sich um eine Anlaufeinrichtung, die hier nicht angefiihrt ist, so ist diese im Feld ,Sonstige* zu
beschreiben.

Falls der Anlauf Uber eine Stromrichterschaltung erfolgt und diese nur wahrend des Anlaufvorganges wirksam ist, genligt das Ankreuzen des Kast-
chens Anlaufhilfe.

. Soll hingegen der Stromrichter auch wahrend des Betriebes z.B. zur Drehzahlsteuerung verwendet werden, so ist zusétzlich das Kastchen Leis-
tungssteuerung in der Uberschrift anzukreuzen.

Fir Stromrichter, die vornehmlich zur Steuerung der Leistung oder der Drehzahl von Geraten/Anlagen dienen, ist das Kastchen Leistungssteuerung
in der Uberschrift anzukreuzen.

Weiters sind erganzende Angaben zum Stromrichter in den dafiir vorgesehenen Feldern zu machen. Nicht angefiihrte Stromrichter sind im Feld
,Sonstige" aufzulisten.

Anmerkung zum Feld Pulssteuerung:

Die Anwendung der Pulssteuerung setzt voraus, dass der Stromrichter mit abschaltbaren Halbleiterventilen ausgeristet ist. Durch Pulsen mit einer Taktfre-
quenz (Pulsfrequenz), die um ein Vielfaches hoher ist als die Netzfrequenz, kann der Netzstrom besser an die Sinusform angenahert werden. Diese Art der
Leistungssteuerung findet man manchmal z.B. bei Wechselrichtern fiir Fotovoltaik- und Windenergieanlagen, Frequenzumrichtern fur Motorantriebe und
Ladegeraten fir Akkumulatoren.
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13 Anhang D

13.1 Oberschwingungsbeurteilung

(Kurzfassung)

Nachdem die Daten der Anlage des Netzbenutzers erfasst worden sind, erfolgt die Beurteilung in

drei Schritten (siehe Kap. 5):

. . .. . SkV
1. Schritt: Leistungsverhaltnis

A

Eine weitergehende Anschlussbeurteilung kann entfallen, wenn das Verhaltnis Kurzschluss-
leistung Sxv am Verknlpfungspunkt zu Anschlussleistung der Anlage des Netzbenutzers S, der
zutreffenden Bedingung genigt:

S
Niederspannung: % >150
A

S
Mittelspannung : % > 300
A

S
2. Schritt: Oberschwingungslastanteil —2%
A

Die Oberschwingungslast Sos der Anlage des Netzbenutzers umfasst neben den neu anzuschlie-
Renden Oberschwingungserzeugern auch die bereits vorhandenen. Die Einteilung geschieht in
zwei Gruppen, entsprechend dem Oberschwingungsgehalt des Stromes:

Gruppe 1: Hierzu gehoren Stromrichter mit einer Pulszahl > 12, Leuchtstofflampen und andere
Gasentladungslampen mit induktivem Vorschaltgerat.

Gruppe 2: Zu dieser Gruppe gehbéren 6-pulsige Stromrichter, Drehstromsteller, Inverterschweil3-
gerate, elektronisch geregelte Wechselstrommotoren, Dimmer, TV-Gerate, Computer
einschliellich Peripheriegerate, Kompaktleuchtstofflampen mit elektronischem Vor-
schaltgerat und Gerate der Unterhaltungselektronik.

Die Leistungen aller Oberschwingungserzeuger sind unter Berlcksichtigung der zu erwartenden
Gleichzeitigkeit je Gruppe zu Sgr. 1 bzw. Sgr. 2 zusammenzufassen. Bei der Summenbildung wird
zwischen Leistungsangaben in kW und kVA nicht unterschieden. Den wirksamen Oberschwin-
gungslastanteil erhalt man schlieRlich aus:

Sos _ 0’5 ’ SGr.1 + SGr.2

Sa Sa
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3. Schritt: Bewertung des Oberschwingungslastanteils —25

A

Die Bewertung der Anlage des Netzbenutzers hinsichtlich Oberschwingungen erfolgt mit Hilfe des
folgenden Diagramms:

S

OS 1,00

S, 090 // /
0.80 NS /" /‘ MS
0,70 MaRRnahmen //
0,60 ,/ /,/
0,50 / l/

0,40
/

0,30 / /7
ayd

zulassi
// / 9
0,20

/]

N\

N\

5 7 10 20 50 70 100 200 500 S
A

Diagramm zur Bewertung des Oberschwingungslastanteils
(NS ... Niederspannung, MS ... Mittelspannung)

Zunachst wird im Diagramm jene Stelle markiert, die durch die zuvor ermittelten Werte flir das
Leistungsverhaltnis S¢/Sa und den Oberschwingungslastanteil Sos/Sa festgelegt ist.

Fur die anschlieBende Bewertung ist die Lage dieser Stelle in Bezug auf die zutreffende Kurve
malfigebend. Je nachdem in welcher Spannungsebene sich der VerknlUpfungspunkt befindet,
kommt entweder die Kurve fur die Niederspannung oder jene fur die Mittelspannung zur Anwen-
dung:

= Wenn die markierte Stelle im Bereich unterhalb der Kurve liegt, sind wahrscheinlich keine
MalRnahmen erforderlich. Das Gerat oder die Anlage kann in der geplanten Form ange-
schlossen werden.

= Befindet sich hingegen die markierte Stelle im Bereich oberhalb der Kurve, dann sind
MalRRnahmen zur Begrenzung der Oberschwingungen notwendig.
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14 Anhang E

14.1 Diagramm zur Ermittlung der Kurzschlussimpedanz und Kurzschlussleistung im Nie-

derspannungsnetz

Beispiel zur Anwendung der Grafik

Eine Anlage eines Netzbenutzers wird Uber ein Kabel (4 x 95 Al, 70 m) und eine anschliel’ende
Freileitung (4 x 50 Al, 120 m) gleichzeitig mit anderen Anlagen von Netzbenutzern versorgt
(Bild E-1). Es wird der Wert fir die Hohe der Kurzschlussleistung Syy am Verknipfungspunkt V

bendtigt.
10 kV
S, 1= 500 kVA
o U= 6 %
Trafo @
0,4 kV
SS
9 weitere
Kabel Anlagen von
4 x 95 Al Netzbenutzern
| =70m
Fritg.
4 x 50 Al
= 120m
0,4 kV
j V
weitere
Anlagen von
Netzbenutzern

Bild E-1 Netzkonfiguration

Schritt @ (Transformatorimpedanz):

Trage Punkt T im linken unteren Bereich des Dia-
gramms entsprechend der Leistung S;r (500 kVA) und
der Kurzschlussspannung ui des Transformators ein!

Schritte @ und © (Leitungsimpedanzen):

Trage die Punkte K (70 m, K95 Al) und F (120 m,
F 50 Al) im rechten oberen Bereich des Diagramms auf
der jeweils dem Leitungstyp entsprechenden Kennlinie
bei der gegebenen Lange ein!

Schritt @ (Gesamtimpedanz aller Leitungen):

Addiere alle Leitungsimpedanzen vektoriell (Kabel: UK;
Freileitung UIE)! Es ergibt sich der Punkt L. Die Lange
des Impedanzvektors uL entspricht der Gesamt-
impedanz aller Leitungen.

Schritt © (Kurzschlussimpedanz am Verkniipfungs-
punkt): L L
Trage die Strecke TL ein! Die Lange der Strecke TL
entspricht der Kurzschlussimpedanz Z,, am Verknip-
fungspunkt.

Schritt @
punkt): L
Trage die Strecke TL am "Malstab fir die Kurz-
schlussleistung Sy in MVA" auf! Lies den zugehdrigen
Wert flr die Kurzschlussleistung Sy ab!

(Kurzschlussleistung am Verkntpfungs-

Durch Auftragen der Strecke UT am "MaRstab fir die Kurzschlussleistung Sy in MVA" ergibt sich
die Kurzschlussleistung Sgss an der Sammelschiene SS entsprechend.
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Bild E-3 Diagramm zur Ermittlung der Kurzschlussimpedanz und -leistung im Niederspan-

nungsnetz
Stand: September 2006 — Version 2.2

152



